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A
UBICAZIONE SIGLA FUNZIONE MARCA CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’| M.U. [POSIZIONE
Qs SEZIONATORE ABB OTB3E3+0HY3AH1+0XS5X250( SEZIONATORE 3P In= 63A + MANIGLIA + ALBERO 1| PCE
Q1 PROTEZIONE VENTILATORI SIEMENS 55Y6 320-8 INT. AUT. 3P D 20A 6kA 1| PCE
B Q2 PROTEZIONE UMIDIFICATORE E RESISTENZE SIEMENS 55Y6 350-7 INT. AUT. 3P C SO0A 6kA 1| PCE
F1 PROTEZIONE TRASFORMATORE ITALWEBER 0101001 FUSIBILE IN VETRO 5 X 20 In= 1A 1| PCE
— F2 PROTEZIONE CIRCUITO DI COMANDO ITALWEBER 0105008 FUSIBILE IN VETRO 5 X 20 In= 8A 1| PCE
F3 PROTEZIONE POMPA SCARICO CONDENSA ITALWEBER 0101001 FUSIBILE IN VETRO 5 X 20 In= 1A 1| PCE
c
F MORSETTO PORTA FUSIBILE PHOENIX 3004100 PER FUSIBILI TIPO G 5 X 20 3 | PCE
X1, ,X3 MORSETTIERA PHOENIX 3031128 MORSETTO A MOLLA GRIGIO ST 1,5-TWIN 70 | PCE
PE COLLEGAMENTO PHOENIX 0449014 MORSETTO GIALLO VERDE USLKG35 1| PCE
b R TRSFORMATORE MARINI 76 TM200F TRASFORMATORE V=400V / V2=24V S=200VA 1| PCE
KM1 ON/OFF UMIDIFICATORE SIEMENS 3RT1017-1ABO1 TELERUTTORE 5,5 KW 3P 400V BOB. 24V AC 1] PCE
| KM2/KM3 ON/OFF RESISTENZE SIEMENS 3RT1017-1ABO1 TELERUTTORE 5,5 KW 3P 400V BOB. 24V AC 2 | PCE
KA1 ON/OFF SERRANDA FINDER 40528024+9505+095.71 RELE" + ZOCCOLO + PONTICELLO DI RITENUTA 1| PCE
E HF17002693S
PIASTRA DI FONDO HIREF HF17002663S PIASTRA DI FONDO 1| PCE
VANO Q.E. HIREF HF17002662S VANO Q.E. 1| PCE
BARRA DI TERRA BARRA DI TERRA 1| PCE
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