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_ Pone en marcha la bomba de agua
* si el flotador detecta desbordamient

.

Trun on the water pump
if the float switch detec overlevel
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Make this conection

Realice esta conexidn .
si solo dispone de agqua fria .

if the unit is cold water only
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1~ 230V 50Hz+PE
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LS Detector de nivel

DP Bomba de condensados
EH Bateria Eléctrica

FM Motor ventilador Interior
FU Fusibles térmicos

K Relé

MT Termostato de seguridad
RC Control remoto

SV1 Valvula solenoide frio
Sv2 Valvula solenoide calor

Cédigo de Colores/Colour Code

wh  blanco white bk negro
gn verde green bl azul

or  naranja orange br  marrén
rd  rojo red yl amarillo

Level sensor

Drain pump
Electrical Heater
Internal Fan Motor
Thermal Fuses
Relay

Security Thermostat
Remote control
Heat Solenoid Valve

Cool Solenoid Valve
Elemento Opcional
Wﬁoor Optional Element
ue
brown A Realizar por el Instalador
yellow To Wire by the Installer
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. if the unit is cold water only
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Lennox Refac S.A.

ESQUEMA ELECTRICO
ELECTRIC DIAGRAM
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