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SIGNALISATION

TENSION

RC 112B-450
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Motor Ventilador Exterior
CH Calentador de Cérter
CM Motor del Compresor
EH BaterTa Eléctrica
F Proteccion Térmica
FM Motor Ventilador Interior
Control condensacién
HP Presostato de Alta
K Contactor
MT Termostato de Seguridad
LP Presostato de Baja
Placa Circuito Impreso
PT Transductor de presién
RC Control Remoto
RS Rele sefializacion
RV Valvula Inversora
iy Temporizador de Desescarche
R Temporizador Anticicla
Q Interruptor general
Fus  Fusibles

U
90 95
Condenser Fan Motor
Crank Case Heater
Compressor Motor
Electric Heater

Thermal Protection
Internal Fan Motor

Fan Speed Contral

High Pressure Pressostat
Contactor

Security Thermostat

Low Pressure Pressostat
Printed Circuit Board
Pressure transducter
Remote Control
Signaling relay

Reverse Valve

Timer Defrost

Timer Delay

Main switch

Fuses
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