Split pared
Wall mounting split system
Split wandmodel
Split wandklimagerite
plit mural
Split de parede

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO E INSTALACION
OPERATION, SERVICE AND INSTALLATION MANUAL
HANDLEIDING BEDIENING, SERVICE EN INSTALLATIE
HANDBUCH FUR DIE BEDIENUNG SERVICE UND INSTALLATION
ANUEL DE FONCTIONNEMENT, MISE EN SERVICE ET INSTALLATION
MANUAL DE FUNCIONAMENTO, SERVIGO E INSTALACAQ




LENNOX-

ACCESORIOS. Con la unidad interior son suministrados los siguientes accesorios.
CONTENTS. The following items are furnished with the indoor unit.
TOEBEHOREN. De volgende toebehoren zijn bijgesloten bij de binnenunit.
ZUBEHOR. Nachfolgend aufgefiihrte Teile gehéren zum Lieferumfang.
ACCESSOIRES. Les accessoires suivants sont fournis avec I'unité intérieure.
ACESSORIOS. Com a unidade interior sdo fornecidos os seguintes acessorios.

o -

tuyauterie de drainage & l'unité
extérieure /
Ligar a drenagem da unidade
exterior.

OMCL / OMHL 07-09-12

L/

ARTICULO Cant. APLICACION ARTICULO Cant. APLICACION
ITEMS Q'ty APPLICATION ITEMS Q'ty APPLICATION
ONDERDEEL Aantal TOEPASSING ONDERDEEL Aantal TOEPASSING
ZUBEHORTEIL Anzahl VERWENDUNG ZUBEHORTEIL Anzahl VERWENDUNG
ARTICLE Quant. APPLICATION ARTICLE Quant. APPLICATION
ARTIGO Quant. APLICACAO ARTIGO Quant. APLICACAO
PLACA DE MONTAJE Sujetar la unidad interior sobre CONTROL REMOTO SIN .
MOUNTING PLATE / : la pared / CABLE / Comfg' de ‘?l ”"/'dad /
BEVESTIGINGS PLAAT / Mounting the indoor unit on the| WIRELESS REMOTE BOQFfO.e' f
BEFESTIGUNGSPLATTE/ wall / CONTROLLER / 2ur G ediening /o
PLAQUE MONTAGE / 1 Bevestigen van de binnenunit DRAADLOZE ur Ig(ate‘quler/!ung
PLACA MONTAGEM tegen de muur/ AFSTANDSBEDIENING/ 1 Cont elgléatlon'd d
Dient zur Befestigung des DRAHTLOSE ontrolo da unidage.
innenteils an der Wand / FERNBEDIENUNG /
Fixez 'unité intérieure au mur/| TELECOMMANDE
Segurar a unidade interior sobre SANS FiL/
a parede. CONTROLO REMOTO
SEM CABO
MI\'AAXJI&IJOIA_E? Manual de Funcionamiento, BSE%R&%_S&?@/S/
Servicio e Instalacion /
HANDLEIDINGEN / Operation. Service and BATTERIJEN/
DOKUMENTATIONS- I%stallati on manual / BATTERIEN / Para uso en el control remoto /
BROSCHURE / 1 Bedienings, Service-en PILES SECHES / For Remote Controiler /
MANUELS/ Installatiehandleiding / BATERIAS SECAS > Afstands bediening /
MANUAIS : : Fiir die Fernbedienung /
- Bedienungs-, Service-und I, ead J
R Installationsanweisung / A utiliser dans la télécommande/
Manuel de Fonctionnement de Para uso no controlo remoto.
Service et d'installation /
Manual de Funcionamento, { )
Servico e Instalacdo.
A Fijar el soporte del control remoto/
TACOS DE PLASTICO Fijar la placa de montaje / TORNILLO ESPECIAL/ Use for hanging the Remote
WALL PLUG/ ’ : SPECIAL SCREW / A
MUURBPLUG / Fix the Mounting Plate with the Wall) s5EciALE SCHROEE / Controller on the wall with the
WANDDUBEL / Plugs / SPEZIAL SCHRAUBEN / Wall Plug /
CHEVILLES PLASTIQUE / 7 Voor bevestiging van de plaat / VIS SPECIALE / Om afstands bediening aan op
BUCHAS Zur Befestigung der PARAFUSO ESPECIAL | 1 te hangen /
Montageplatte / Zum Authdngen der drahtlosen
/ Fixez la plaque de montage avec Fernbedienung /
les chevilles en plastique / Fixez le support de la
7 Fixar a placa de montagem. ,))))\}»»», télécommande /
@ Fixar o suporte do controlo
remoto.
TORNILLOS LARGOS SOPORTE TUBERIA / Suietar la tuberia /
LONG SCREW / Fijar la placa de montaje / PIPING BRACKET / ujetar \a tuberia,
LANGE SCHROEF / Fix the Mounting Plaie with the | LEIDING HOUDER/ Use for holding the refrigerant
LANGE SCHRAUBEN/ Long Screws / ABDECKSTOPSEL / . Ppipes/
LONGUES VIS / 6 |Metlange schroef voor bevestigingk SUPPORT POUR ) Om de leidingen op z'n plaats te
PARAFUSOS COMPRIDOS plaat en met speciale schroef voor| ~ TUYAUTERIE / houden gebruik de houder voor
de afstandsbediening / SUPORTE PARA Zur%"fbggglg%/der
Mit langen Schrauben zur TUBAGEM C
Befestigung der Montageplatte an Verschrégubungen im Frontpaneel/
der Wand / ixez la tuyauterie /
Fixez la plaque de montage avec Segurar a tubagem.
les longues vis /
Fixar a placa de montagem. (SWMC / SWMH 18-24)
ADAPTADOR DRENAJE / c tar ol drenaie de la unidad
onectar el drenaje de la unida
prAn %gggﬁDKAPTER / exteriér/ R QS ! Tapar los tomillos del panel
CONDENSAFVOER / Adapter for connecting drainhose | SCREW COVER/ parios fomlt 7 p
KONDENSATABFLUSS- to the outdoor unit / SCHROEFDOP / rontal
ROHRLEITUNGS- Front panel screw cover /
SCHLAUCHNIPPEL / 1 Passtuk om condensafvoer aan Afdekking voor schroeven in
IADAPTATEUR DRAINAGE buitenunit te verbinden / SCHELLEN/ g
ADAPTADOR DRENAGEM Passtiick, um den COUVRE-VIS/ et front paneel /
Kondensatablauf mit dem TAMPA PARAFUSOS Um die Rohrleitungen an der
Aussengerit zu verbinden / Vé/gangj gu(;mel;gnﬁtVeannde/n
Adaptateur pour raccorder la 1€ In jeqer Richiung eine
3 Pour recouvrir les vis du

panneau frontal / ,
Tapar os parafusos do painel
frontal.
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ENTRADA DE AIRE / INLET (Air) /
LUCHTINTREDE / LUFTEINTRITT /
ENTREE D'AIR / ENTRADA DE AR.

DESCRIPCION / DESCRIPTION / OMSCHRIJVING / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRICAO

SUBCONTROL ( Bajo la tapa ) / SUBCONTROLLER /
HANDBEDIENING / HANDBEDIENUNG /

COMMANDES MANUELLE (sous le couvercle) / SUBCONTROLO

murtlr¢¢tu¢‘@g‘o

UNIDAD INTERIOR
INDOOR UNIT
BINNENUNIT
INNENTEIL

UNITE INTERIEURE

UNIDADE INTERIOR

WMCL / WMHL

\ 2 2

FILTROS DE AIRE / AIR FILTERS /LUCHTFILTERS /
LUFTFILTER/ FILTRES A AIR/ FILTROS DE AR

AN

RECEPTOR / DISPLAY / ONTVANGER VENSTER /
EMPFANGSDISPLAY FUR DIE FERNBEDIENUNG /
PANNEAU INDICATEUR / RECEPTOR

AJUSTE VERTICAL DEL FLUJO DE AIRE /
VERTICAL ADJUSTMENT LOUVER /
VERTIKAAL VERSTELBARE UITBLAASRICHTING /
VERTIKAL VERSTELLBARE AUSBLASGITTER/
REGLAGE VERTICAL DU FLUX D'AIR /
AJUSTE VERTICAL DO FLUXO DE AR

AJUSTE HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE /
HORIZONTAL ADJUSTMENT LOUVER /

HORIZONTAAL VERSTELBARE UITBLAASRICHTING /

REGLAGE HORIZONTAL DU FLUX D'AIR/
AJUSTE HORIZONTAL DO FLUXO DE AR

HORIZONTAL VERSTELLBARE AUSBLASEINRICHTUNG /

SALIDA DE AIRE / OUTLET (Air) / LUCHTUITTREDE /
LUFTAUSTRITT / SORTIE D'AIR / SAIDA DE AR

CONTROL REMOTO SIN CABLE /
WIRELESS REMOTE CONTROLLER/
DRAADLOZE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING /
DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE /

CONTROLO REMOTO SEM CABO /

vy

TUBOS Y CABLES DE INTERCONEXION /
REFRIGERANT PIPE AND WIRE /
. KOELLEIDING EN ELEKTRISCHE KABEL /
KALTEMITTELLEITUNG UND ELEKTRISCHESKABEL/
TUYAUTERIE FRIGORIFIQUES ET CABLES/

TUBOS E CABOS DE INTERLIGACAO/

VOEDINGSKABEL / STROMEINSPEISUNGSKABEL /
CABLE D'ALIMENTATION / CABO DE ALIMENTACAO

CABLE DE ALIMENTACION / POWER SUPPLY CABLE /

DESAGUE / CONDENSATE DRAIN /
CONDENSWATER AFVOERLEIDING /
KONDENSATABFLUSSLEITUNG/
EVACUATION DES CONDENSATS /

L DESAGUAMENTO

SALIDA DE AIRE / QUTLET (Air) /
LUCHTUITTREDE / LUFTEINTRITT /
SORTIE D'AIR / SAIDA DE AR

ENTRADA DE AIRE / INLET (Air) /
LUCHTINTREDE / LUFTEINTRITT /
ENTREE D'AIR/ ENTRADA DE AR

UNIDAD EXTERIOR /
OUTDOOR UNIT/
BUITENUNIT /
AUBENTEIL /

UNITE EXTERIEURE/
UNIDADE EXTERIOR /
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DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE GEGEVENS /
TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DADOS TECNICOS

SOLO FRIO / COOLING ONLY / COOLING ONLY / REINE KUHLFUNKTION / FROID SEUL / SO FRIO

CAPACIDADES / CAPACITY / CAPACITEIT / SWMC 0.7 | SWMC 09’ SWMC 12 | sw
LEISTUNGSDATEN / PUISSANCES / CAPACIDADES JWMCL]OMCL| WMGL|ONICL] WMCLIOMGLWMGL]

Capacidad frigorifica / Cooling capacity /

Koel capaciteit / Kélteleistung / w 2100 2600 3600 4700 6350
Puissance frigorifique / Capacidade frigorifica

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA / ELEKTRISCHE GEGEVENS /
ELEKTRISCHE DATEN / DONNEES ELECTRIQUES / DADOS ELECTRICOS

Voltaje / Voltage /
Aansluitspanning / Anschiuss Spannung / V(50 Hz) | 230V 230V 230V 230V 230V
Tension / Voltagem

Potencia nom. absorbida / Max. power input /
Stroomsterkte / Stromstérke / kW. 0,69 0,73 1,17 1,76 2,58
Intensité nominale absorbée / Poténcia nom. absorvida

Intensidad maxima / Maximum intensity /
Maximal strom / Maximale stroomsterkte / A 3,3 4,3 5,8 9,94 14,86
Intensité maximale / Intensidade maxima

Intensidad de arranque / Starting current /
Aanloopstroom / Anlanfstrom / A 14 14 23 53 65
Intensité de démarrage / Intensidade de arranque

DATOS FiSICOS / FISICAL DATA / TECHNISCHE GEGEVENS /
ALLGEMEINE DATEN / DONNEES PHYSIQUES / DADOS FISICOS

Tipo compresor / Compressor type / Type compressor / Kompressor Typ / Type de compresseur / Tipo compressor

. - . . SWMC 07
Rotativo sellado hermeticamente / Hermetically sealed rotary type / Hermetisch gesloten type rotary / SWMC 09
Hermetisch geschlossener Rolikolben Kompressor / Type rotatif hermétique / Rotativo selado herméticamente SWMC 12
Alternativo sellado herméticamente / Reciprocating compressor / Alternatief: hermetische zuigerkompressor Alternativ: gwmc 18N
hermetischer kolbenkompressor / Type hermétique & piston/ Alternativo selado herméticamente C24N
Carga de aceite / Oil charge /

Olie inhoud / Olinhalt / cm 3 270 270 410 1.180 1.180

Charge d'huile / Carga de oleo

Caudal nominal de air?t ! Air flo;/v quantity / 3. Max. 342 480 552 888 990
Luchthoeveelheid / Luftmenge m~/h — 1.260 1.260 1.380 1.800 2.800
Débit nominal dair / Caudal nominal de ar Min. | 252 360 420 678 720 pe
Refrigerante / Refrigerant / %:j
Koelmiddel / Kaltemittel / gr. 590 630 900 1.100 1.400
Réfrigérant / Refrigerante

CONEXIONES / CONNECTIONS / AANSLUITINGEN / .
KALTEMITTELANSCHLUSSE / RACCORDEMENTS / LIGACOES

Acoplamiento frigorifico / Refrigerant connections / Tipo abocardado / Flare type /

Koppelingen / Kupplungen / . Type stek-flare / Typ flare /
Raccordement frigorifique / Acoplamento frigorifico Type: flare / Tipo abocardado

Tuberia de liguido / Liquid pipe /
Vioeistofleiding / Fliissigkeitsleitung / 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Tuyauterie de liquide / Tubagem de liquido

Tuberia de gas / Vapour pipe /
Zuiggasleiding / Sauggasleitung / 3/8" 3/8" 12" 1/2" 5/8"
Tuyauterie de gaz / Tubagem de gas

Tuberia de drenaje/ Drain pipe /
Condensafvoerleiding / Kondensatabflussleitung /  mm. 18 18 18 16 16
Tuyauterie des condensats / Tubagem de drenagem

Nivel Sonoro / Sound level /
Geluids niveau / Gerauschniveau / LwdB(A)| 40 | 52 | 46 | 52 | 49 | 57 | 52 | 59 | 54 | 64

Niveau sonore / Nivel sonoro

Peso / Weight /
Gewicht/c?ew;cht/ kg | 10 29 12 29 12 | 36 13 57 | 17 59
Poids / Peso
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LENNOX

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE GEGEVENS /
TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DADOS TECNICOS

BOMBA DE CALOR / HEAT PUMP /| WARMTE POMP UITVOERING /
WARMEPUMPE / POMPE A CHALEUR / BOMBA DE CALOR

CAPACIDADES / CAPACITY / CAPACITEIT / SWMHO0.7 | SWMH0.9 | SWMH12 | SWMH18N| SWMH 24N
LEISTUNGSDATEN / PUISSANCES / CAPACIDADES  |yy\iFil_JOMHL|WMHLJOMHL|WMHL [OMHL/WMHL [OMHL|WMHL[OMHL
Capacidad frigorifica / Cooling capacity /
Koel capaciteit / Kalteleistung / w 2100 2600 3600 4700 6350
Puissance frigorifique / Capacidade frigorifica
Capacidad calorifica / Heating capacity /
Verwarmingscapaciteiten / Heizleistung / w 2200 2800 3900 4900 6600
Puissance calorifique / Capacidade calorifica
DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA / ELEKTRISCHE GEGEVENS /
ELEKTRISCHE DATEN / DONNEES ELECTRIQUES / DADOS ELECTRICOS
Voitaje / Voltage /
Aansluitspanning / Anschluss Spannung / V(50 Hz) 230V 230V 230V 230V 230V
Tension / Voltagem
Potencia nom. absorbida / Max. power input /
Stroomsterkte / Stromstérke / KW. 0,68 0.9 1,36 1,76 2,58
Intensité nominale absorbée / Poténcia nom. absorvida
Intensidad maxima / Maximum intensity /
Maximal strom / Maximale stroomsterkte / A 3,3 4.3 5,8 9,94 14,86
Intensité maximale / Iintensidade maxima
Intensidad de arranque / Starting current /
Aanloopstroom / Anlanfstrom / A 14 18 28,5 53 65 .

Intensité de démarrage / Intensidade de arranque

DATOS FiSICOS / FISICAL DATA / TECHNISCHE GEGEVENS /
ALLGEMEINE DATEN / DONNEES PHYSIQUES / DADOS FISICOS

Tipo compresor / Compressor type / Type compressor /| Kompressor Typ [ Type de compresseur / Tipo compressor

Rotativo sellado herméticamente / Hermeticaily sealed rotary type / Hermetisch gesloten type rotary /
Hermetisch geschiossener Rollkolben Kompressor / Type rotatif hermétique / Rotativo selado herméticamente

SWMH 07
SWMH 09
SWMH 12

Alternativo sellado herméticamente / Reciprocating compressor / Alternatief. hermetische zuigerkompressor Alternativ: SWMH 18N
hermetischer kolbenkompressor / Type hermétique a piston/ Alternativo selado herméticamente

SWMH 24N

Carga de aceite / Oil charge /
Olie inhoud / Olinhalt /
Charge d'huile / Carga de oleo

cm3

270

350

430

1.180

1.180

Caudal nominal de aire / Air flow quantity /

Max.
Luchthoeveelheid / Luftmenge /

3

342

480

528

868

990

m~/h

Débit nominal d'air / Caudal nominal de ar Min.

1.200

252

1.200

360

2.820

420

1.800

678

720 2.800

Refrigerante / Refrigerant /
Koelmiddel / Kaltemittel /

r.
Réfrigérant / Refrigerante 9

690

700

820

1.100

1.400

CONEXIONES / CONNECTIONS / AANSLUITINGEN /

KALTEMITTELANSCHLUSSE / RACCORDEMENTS / LIGACOES

Acoplamiento frigorifico / Refrigerant connections /
Koppelingen / Kupplungen /
Raccordement frigorifique / Acoplamento frigorifico

Tipo abocardado / Flare type /
Type stek-flare / Typ flare /
Type: flare / Tipo abocardado

Tuberia de liquido / Liquid pipe /
Vioeistofleiding / Flissigkeitsleitung /
Tuyauterie de liquide / Tubagem de liquido

1/4"

114"

1/4"

1/4"

1/4"

Tuberia de gas / Vapour pipe /
Zuiggasleiding / Sauggasleitung /
Tuyauterie de gaz / Tubagem de gas

3/8"

3/8"

1/ ]

1/2°

5/8"

Tuberia de drenaje/ Drain pipe /
Condensafvoerleiding. / Kondensatabflussleitung / mm.
Tuyauterie des condensats / Tubagem de drenagem

18

18

18

16

16

Nivel Sonoro / Sound level /
Geluids niveau / Geréduschniveau /

Lw dB (A)
Niveau sonore / Nivel sonoro

40 | 52

46 | 52

49 | 57

52 | 59

54 | 64

Peso / Weight /

Gewicht / Gewicht / kg

Poids / Peso

10 31

10 | 31

12 | 45

13 | 59

17 | 62
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DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE GEGEVENS /
TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DADOS TECNICOS

OTROS DATOS / OTHERS DATA / DIVERSEN /
WEITERE DATEN / AUTRES / OUTROS DADOS

SWMC 07
SWMH 07

- SWMC 09
SWMH 09

SWMC 12
SWMH 12

SWMC 18N
SWMH 18N

SWMC 24N
SWMH 24N

Compresor / Compressor /

Protec. sobrecarga / Overloa

d /

Prot.interna/

Sistemas de Compressor / Kompressor / Overbelasting / Uberbelastung / Internal

seguridad/ Compresseur / Compressor Protec. contre les surcharges / Protec. sobrecarga |  safety /

Safetyl_ dev:c;e /" "Motoventilador / Fan motor / Fusible / Thermal fuse / Interne zekering / Interne
eveilingen Ventilatormotor / Ventilatormotor / Thermische zekering / Thermische | Absicherung / Protection

Absicherungen /
Protection /
Sistemas de
seguranga

Moteur-Ventilateur / Motor-ventilador interne /Prot. interna

Microproces. / Microcomputer /
Microcomputer / Mikrocomputer /
Microprocesseur / Microprocessador

Sicherung / Fusible / Fusive}

Fusible / Thermal fuse / Thermische zekering /
Thermische Sicherung / Fusible / Fusivel

Malla de propileno lavable / Polypropylene net (washable) /
Polypropileen filtermat (wasbaar) / Auswaschbar /
Mailles en propyléne lavable / Malha de propileno lavavel

Filtro de aire / Air filter / Luchtfilter /
Luftfilter / Filtres a air / Filtros de ar

LIMITES DE FUNCIONAMIENTO / OPERATING LIMITS /
BEDRIJFSLIMIETEN / EINSATZGRENZE /
LIMITE D'UTILISATION / LIMITES DE FUNCIONAMENTO

SWMC / SWMH

Condiciones de func. en frio /
Operating condition: cooling /
Bedrijfscondities: Koeling /
Betriebsbedingung: Kiihien /
Conditions d'utilisation: froid /
Condictes de func. em frio

Condiciones de func. en calor /
Operating condition: heating /
Bedrijfscondities: verwarming /
Betriebsbedingung: Erwarmen /
Conditions d'utilisation: chaud /
Condicdes de func. em calor

Temp. interior / Indoor temp. /
Binnen temp. / Innentemperatur /
Temp. intérieur / Temp. interior

W.B. D.B.

Temp. exterior / Qutdoor temp. /
Buiten temp. / Aussentemperatur /
Temp. extérieur / Temp. exterior

W.B. D.B.

Maximo / Maximum /
Maximaal / Maximal / 23 32 - 46
Maximale / Maximo
Minimo / Minimum /
Minimaal / Minimal / 15 21 - 19
Minimale / Minimo

Maximo / Maximum /
Maximaal / Maximal / - 27 18 24
Maximale / Maximo
Minimo / Minimum /
Minimaal / Minimal / - 15 -9 -8
Minimale / Minimo

W.B.: Bulbo himedo / Wet buib / Natte bol / Feuchtkuge! / Bulbe humide / Bolbo hiimido
D.B.: Bulbo seco / Dry bulb/ Droge bol / Trockenkugel / Bulbe sec / Bolbo seco

CONTROL REMOTO SIN CABLE / REMOTE CONTROLLER /
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

COMO COLOCAR LAS BATERIAS / HOW TO INSERT BATTERIES /
PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN / EINLEGEN DER BATTERIEN /
COMMENT METTRE LES PILES EN PLACE / COMO COLOCAR AS PILHAS

USAR DOS PILAS TIPO RO3 (AAA)
ALCALINAS O DE MANGANESO DE ALTAS
PRESTACIONES /

USE TWO HIGH-PERFOMANCE (AAA)
ALKALINE BATTERIES /

GEBRUIK TWEE STUKS HOGE-KWALITEIT
RO3 (AAA) MANGAAN OF ALKALINE
BATTERIJEN /

s s

VERWENDEN SIE ZWEI STUCK HOCHLEISTUNGSBATTERIEN RO3 (AAA) MANGAN ODER ALKALI BATTERIEN /

UTILISEZ DEUX PILES DU TYPE RO3 (AAA) ALCALINES OU DE MANGANESE QUI RENDENT DE BONNES
PRESTATIONS /

UTILIZAR DUAS PILHAS TIPO RO3 (AAA) ALCALINAS OU MANGANES DE ALTAS RENTABILIZACOES




LENNOX-
CONTROL REMOTO SIN CABLE / REMOTE CONTROLLER /
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

PRECAUCIONES / CAUTIONS / LET OP / ACHTUNG / PRECAUTIONS / PRECAUCOES

. En condiciones normales, la vida de las baterias es de unos 12 meses. Si ef control remoto no le permite trabajar a menos
que se sitte cerca de la unidad, las baterias deberan ser cambjadas.

Nunca utilice baterias usadas y use siempre la misma clase de bateria.

Las baterias se deben quitar del control remoto si se abandona el uso del control por un largo tiempo. /

- Battery life is about 12 months under normat conditions.
Never use any used batteries. Use the same type of battery.
The batteries must be removed from the remote controller if it is to be shutdown for a prolonged period. /

. Onder normale omstandigheden is de levensduur van de batterijen ongeveer 12 maanden. Indien de afstandsbediening niet
meer naar behoren werkt dienen de batterijen te worden vervangen.

De batterijen moeten van hetzelfde type en fabrikaat zijn. Gebruik nooit reeds gebruikte batterijen.

Bij het niet gebruiken van de unit voor langere tijd, dienen de batterijen uit de afstandbediening verwijderd te worden. /

. Unter normalen Bedingungen ist die Lebensdauer der Batterien ca, 12 Monate. Spatestens, wenn Sie bemerken, dass die
Fernbedienung nicht mehr einwaudfrei funktioniert, sollten die Batterien gewechselt werden.

Die Batterien miissen vom gleichen Typ und Fabrikat sein. Verwenden Sie niemals schon gebrauchte Batterien.

Bei Nicht/gebrauch des Klimagerétes (iber einen l&ngeren Zeitraum sollten die Batterien aus der Fernbedienung entfernt
werden.

. Dans des conditions normales, la durée des piles est 12 mois environ. Si la télécommande ne fonctionne pas, & moins d'en
atre a proximité, les piles doivent étre changées.

N'utilisez jamais de piles usagées et employez toujours la méme sorte de piles.

Les piles doivent étre enlevées de la télécommande, si cette derniére n'est pas utilisées pendant longtemps. /

. Em condigdes normais a vida das pilhas € de uns 12 meses. Se 0 controlo remoto ndo trabalhar a menos que se situe junto
da unidade, devem-se substituir as pithas.

Nunca utilize pithas usadas e utilize sempre o mesmo tipo de pilhas.

As pilhas devem-se retirar do controlo remoto se néo utilizar o mesmo durante um longo periodo.

( COMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO SIN CABLE / HOW TO USE THE WIRELESS REMOTE CONTROLLER / )

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING / ARBEITEN MIT DER FERNBEDIENUNG /
COMMENT UTILISER LA TELECOMMANDE SANS FIL / COMO UTILIZAR O CONTROLO REMOTO SEM CABO

. Oriente el transmisor del control remoto hacia la ventana del receptor y seleccione la funcién. Un "bip" sonara cuando
la seleccion sea correctamente recibida por la unidad.

El acondicionador no respondera a las sefiales del control remoto si hay algun objeto que se interponga interfiriendo la
transmision de sefial entre transmision y receptor.

El mando de control remoto sin cable tiene un alcance de 7 metros. /

. Direct the remote control transmitter fowards the receiver window and enter choice on the controller. A beep will sound
when the choice is received by the unit.

The unit will not respond to the control signal if there is an object such as curtain in between the transmitter and the receiver.
The wireless remote controller works within a reach of 7 meters. /

. Richt de afstandsbediening op het venster van de ontvanger en maak uw keuze
op de afstandsbediening. Wanneer uw keuze door de ontvanger wordt geaccepteerd
hoort u een pieptoon.

De unit zal niet reageren wanneer er een obstakel tussen de afstandsbediening en
de ontvanger aanwezig is.

De afstandsbediening werkt binnen een afstand van 7 meter van de ontvanger. /

. Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster des Innenteiles und
treffen Sie lhre Wah! auf der Fernbedienung. Sobald der Empfénger lhre Wahl
akzeptiert hat, horen Sie einen Piepston.

Das Gert wird wahrscheinlich nicht reagieren, wenn sich zwischen Fernbedienung
und Innenteil ein Hindernis befindet.

Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von ca. 7-9@ Metern. /

Receiver /
Ontvanger /
Empfangsfenster /
Récepteur /
Receptor

Transmisor /
- Dirigez le transmetteur de la télécommande vers la fenétre du récepteur et Transmitier /
choisissez la fonction. Un "bip” se produira lorsque la sélection aura été correctement Zender /
recue par l'unité. Sender/

Transmeteur /

Le climatiseur ne répondra pas aux signaux de la télécommande, s'il y a un object Transmissor

quil s'interpose, produisant des interférences dans le transfert du signal entre le
transmetteur et le récepteur.
La télécommande sans fil a une portée de 7 métres. /

. Oriente o transmissor do controlo remoto em direcgéo & janela do receptor e seleccione a fungdo. Ouvir-se-a um “bip",
quando a selecgdo for correctamente recebida pela unidade.

O condicionador nio respondera aos sinais do controlo remoto se houver algum objecto que se interponha interferindo
na transmiss&o do sinal entre o transmissor e o receptor.

O comando de controlo remoto sem cabo tém um aicance de 7 metros.
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CONTROL REMOTO SIN CABLE / REMOTE CONTROLLER /
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

TRANSMISOR DE SENAL / TRANSMITTER / ZENDER / h
SENDER / TRANSMETTEUR DE SIGNAL / TRANSMISSOR DE SINAL

La sefial de control es enviada al acondicionador de aire desde este transmisor. /
Control signal is sent to the unit from this transmitter. /
Bedieningssignaal wordt naar de ontvanger gestuurd. /

Das Bedienungssignal wird zum Empfanger gesendet (wie bei einem Fernseher). /
Le signal de contrdle est envoyé au climatiseur a partir de ce transmetteur. /
O sinal de controlo é enviado para o condicionador de ar a partir deste transmissor.

g PANTALLA DE CRISTAL LiQUIDO / DISPLAY (Liquid Crystal Display) /
VENSTER (Liquid Crystrai Display) / DISPLAY ( Fliissigkristallanzeige) /
AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDE (LCD) / VISOR DE CRISTAL. LIQUIDO

indica el modo de funcionamiento, temperatura seleccionada o tiempo. /
. Indicates the operation mode and the setting temperature or time. /
Geeft aan welke funktie is ingeschakeld en de ingestelde temperatuur of tijd. /
Auf diesem Display kdnnen Sie die eingeschaltete Funktion, die Sollwerttemperatur
und die Zeit der Timerfunktion ablesen. /
Ilindique le mode de fonctionnement, la température choisie ou le temps. /
\lndica 0 modo de funcionamento, temperatura seleccionada ou tempo.

v

PULSADOR MARCHA - PARO / ON - OFF button /
AAN - UIT TOETS / EIN - AUS-SCHALTER /
Bouton ON - OFF / PULSADOR LIGADO - DESLIGADO

Pulselo para arrancar la unidad y plselo nuevamente para pararla. /
Press this button to start and press it again to stop. /
Te gebruiken bij het starten en stoppen van de unit. /
Durch betéatigen dieser Taste schalten Sie das Gerét ein oder aus. /
Pressez-le pour faire démarrer 'unité et pressez-le de nouveau pour
larréter. /
Carregue para ligar a unidade e carregue novamente para desligar.

PULSADOR SWING / AUTO-SWING button /
AUTOMATISCHE LUHTRICHTING TOETS /
LUFTRICHTUNGSVERSTELLTASTE /

Bouton BALAYAGE AUTOMATIQUE / PULSADOR SWING

Pulselo para cambiar la direccion del flujo de aire. /
Press to change the air flow direction /

Door op deze toets te drukken verandert de luchtuitblaasrichting /
Durch driicken dieser Taste kdnnen Sie die Luftausblasrichtung verstellen /
Pressez-le pour faire varier la direction du flux d'air. /

Carregue para alterar a direcgo do fluxo de ar.

PULSADORES SELECTOR DE TEMPERATURA / THERMO ( temperature control ) button /
TEMPERATUUR TOETS / TEMPERATURTASTE /
BOUTONS REGLAGE DE TEMPERATURE / PULSADOR SELECTOR DE TEMPERATURA

Se usan para seleccionar la temperatura deseada. /
Used to adjust the room temperature. /
Te gebruiken bij het instellen van de ruimte temperatuur. /
Mit dieser Taste stellen Sie die gewlinschte Raumtemperatur ein. /
lls sont utilisés pour sélectionner la température souhaitée. /
Utitizam-se para seleccionar a temperatura desejada.




LENNOX-

CONTROL REMOTO SIN CABLE / REMOTE CONTROLLER/
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

4 PULSADOR VENTILADOR / FAN button / VENTILATOR TOETS (FAN) / h
VENTILATORBEDIENUNGSTASTE / Bouton VENTILATEUR / PULSADOR VENTILADOR

Se usa para seleccionar las distintas velocidades dé&l ventilador (Automatica, baja, media o alta). /
Automatic and three fan speeds are available: AUTO, HIGH, MEDIUM,LOW. /
Automatische snelheidsregeling of handinstelling is mogelijk: AUTO, HOOG, LAAG, MIDDEN. /
Mit dieser Taste regein Sie die Ventilatordrehzahl und somit die Luftgeschwindig keit automatisch oder von Hand, so dass
im Display die Funktionen: AUTO, HOCH, NIEDRIG oder MITTEL angezeigt werden. /
Il est utilisé pour sélectionner les différentes vitesses du ventilateur: (AUTOMATIQUE, BASSE, MOYENNE ou GRANDE). /
K Utiliza-se para seleccionar as diversas velocidades do ventilador (Automatico, baixa, média ou alta). )

(" PULSADOR DE MODO DE FUNCIONAMIENTO / MODE button /

FUNKTIE TOETS "MODE" / FUNKTIONSTASTE"MODE" /
Bouton MODE FONCTIONNEMENT / PULSADOR DE MODO DE
FUNCIONAMENTO

Usado para seleccionar: AUTOMATICO, FRIO, VENTILACION,
DESHUMIDIFICACION (en todas las unidades) y CALOR (unidades SWMH,
bomba de calor). /

Used o select AUTO, COOL, HEAT, DRY or FAN mode. /

Te gebruiken bij het kiezen van AUTO, KOELEN, VERWARMEN, ONTVOCHTIGEN

of VENTILATOR funktie. / . .
Mit dieser Taste kénnen Sie die Funktionen wahlen: AUTO, KUHLEN, ERWARMEN,
ENTFEUCHTEN oder VENTILATOR. /

Utilisé pour sélectionner: Le mode AUTOMATIQUE, FROID,
DESHUMIDIFICATION, VENTILATION (dans les unités SWMC, uniquement
froid) et CHAUD (unités SWMH, pompe a chaleur). /

Utilizado para seleccionar: Automatico, frio, ventilagao desumidificacio (em todas

9 as unidades) e calor s6 em unidades SWMH bomba de calor.

PULSADOR TEMPORIZADOR / TIMER button (for time setting) /
TIMER TOETS (KLOK INSTELLING / TIMERTASTE (Einstellen der Uhrzeit) /
Bouton TEMPORISATEUR / PULSADOR TEMPORIZADCR

Usado para seleccionar el tiempo de funcionamiento o parada de la unidad

(de 1 a 12 horas). /
Used to set the timer duration (1-12 hours). /
Te gebruiken voor het instellen van de klok funktie (1-12 uur). /
Mit dieser Taste kdnnen Sie den Zeitpunkt einstellen, an dem das Gerét
einschaiten soll { 1-12 Stunden wahlbar). /
Utilisé pour sélectionner le temps de fonctionnement ( de 1 a 12 heures). /
Utilizado para seleccionar o tempo de funcionamento ou paragem da unidade

(de 1.a 12 horas). )

PULSADOR CANCELAR TEMPORIZADOR / TIMER CANCEL button /
TIMER OPHEF TOETS / AUSSCHALTTASTE FUR DIE TIMERFUNKTION /
Bouton ANNULATION TEMPORISATEUR / PULSADOR CANCELAR
TEMPORIZADOR

Pulselo para cancelar el modo de operacion. /

Used to cancel the timer operation mode. Presss the button to cancel. /
Te gebruiken om de klok funktie op te heffen. Klok funktie opheffen door op
deze toets te drukken. /

Diese Taste gebrauchen Sie bitte, um die Timerfunktion wieder aufzuheben. /
Pressez-le pour annuler le fonctionnement du temporisateur. /
Carregue para cancelar a fungé@o da operagéo.

J

4 PULSADOR SELECCION TEMPORIZADOR / TIMER SET button / TIMER INSCHAKEL TOETS ( SET)/

TIMEREINSCHALTTASTE (SET) /Bouton SELECTION TEMPORISATEUR / PULSADOR SELECCAO TEMPORIZADOR

Usado para seleccionar el funcionamiento o parada temporizado. Después de ajustar el tiempo, pulsar para confirmar. /
Used to set the timer operation mode. After setting the time, press the button to set. /
Te gebruiken om de kiok funktie in te schakelen. Nadat de tijd is ingesteld, wordt de funktie ingeschakeld door op deze
toets te drukken. /
Diese Taste gebrauchen Sie bitte, um die Timerfuktion einzuschalten. Nachdem Sie mit der Timertaste die Zeit eingestellt
haben, wird durch driicken dieser Taste die Funktion in Betrieb gesetzt. /
Utilisé pour sélectionner le fonctionnement du temporisateur. Aprés avoir réglé la durée. /
Utilizado para seleccionar o funcionamento ou paragem 1Eemporizada. Depois de programar o tempo, carregue para
confirmar.

. /
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CONTROL REMOTO SIN CABLE / REMOTE CONTROLLER /
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /

TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

OPERATION @)

OPERACION. Lampara roja encendida. /
OPERATION. OPERATION light (red). /
BEDRIJF. BEDRIJFlamp (rood). /
BETRIEB. BETRIEBSLAMPE (rot). /
FONCTIONNEMENT. Lampe rouge de
FONCTIONNEMENT. /

OPERACAO. Lampada vermelha acesa.

Presione el pulsador MODE para seleccionar el modo de
funcionamiento. /

Press the MODE button to set the operation mode. /
Schakel de gewenste funktie in door op de MODE toets
te drukken./

Driicken Sie die "MODE"-Taste um das Gerét in die
Automatik funktion zu setzen. /

Pressez le bouton MODE pour sélectionner le mode de
fonctionnement. /

Pressione o pulsador MODE para seleccionar o modo de
funcionamento.

SWMC (Sdlo frio / Only cool / Koelen funktie /
Reine Kihlfunktion / Uniquement froid / s6 frio)

FAN MODE ‘ :
C D Ci= : C_. A > g{lrg > ////
5Ne) c ; Auto Cool Dry
2 % SWMH (Bomba de calor / Heat pump / Warmte pomp uitvoering /
; Wéarmepumpe / Pompe a chaleur / bomba de calor)
1 R
ok ——¢
g Auto Heat Cool Dry
5
o £k K U
AUTO / CALOR/ FRIO / DESHUMIDIFICACION /
AUTO/ HEAT/ COOL / DRY /
AUTO/ VERBRWARMEN/ KOQELEN/ ONTVOCHTIGEN /
AUTO/ ERWARMEN/ KUHLEN/ ENTFEUCHTEN/
AUTO/ CHAUD/ FROID / DESHUMIDIFICATION /
AUTO . CALOR FRIO DESUMIDIFICACAO

Presione el pulsador MARCHA - PARQ para arrancar. La ldmpara roja de OPERACION de fa unidad se
encendera. /

Press the ON - OFF button to start operation. The red OPERATION light will light up. /

Druk op de ON - OFF toets om de unit in werking te zetten. Het rode Inbedrijflampje licht op. /

Driicken Sie die ON - OFF (EIN / AUS) Taste, um das Gerat in Betrieb zu setzen. Die rote Betriebslampe leuchtet
auf. /

Tout d'abord, pressez le bouton ON - OFF. La lampe rouge de FONCTIONNEMENT de {'unité s'allumera. /
Pressione o pulsador LIGADO - DESLIGADO para arrancar. A lampada vermetha de OPERACAO da unidade

acender-se-a.

S

Presione el pulsador SELECTOR de TEMPERATURA para ajustar la temperatura deseada, ésta aparecera en la
pantalla. En modo AUTO y DESHUMIDIFICACION la pantalla indicara los cambios de temperatura siguientes: /
Press the TEMPERATURE button to set the desired temperature. In the AUTO and DRY mode, the indicator shows
the changes of the temperature within +/-5°C range. /

Stel de gewenste temperatuur in. In de stand AUTO en Ontvochtigen wordt de temperatuurverandering weergegeven
ten opzichte van de heersende temperatuur.(Max. +/- 52C). /

Driicken Sie so oft auf die FAN-Taste, bis die gewiinschte Ventilatorstufe erreicht.ist. /

Pressez le bouton REGLAGE de TEMPERATURE, pour régler la température souhaitée. Celle-ci apparaitra sur
I'ecran. Dans le mode AUTO et DESHUMIDIFICATION, F'ecran indiquera les changements de température

suivants: /
Pressione o pulsador SELECTOR de TEMPERATURA para ajustar a temperatura desejada, esta aparecera no
visor:

En el modo CALOR y FRIO, la temperatura puede ser seleccionada entre 18°C y 32°C./
+5°C In the HEAT and COOL mode, the temperature can be set within the range of 182C to 322C. /
+4°C In de stand Verwarmen en Koelen kan de gewenste temperatuur worden ingesteld tussen 18°C
+3°C en 32°C./
+2°C Im Heiz- und Kithimodus kann die Temperatur zwischen 18°C und 32°C eingestellt werden. /
+1°C En mode CHAUD et FROID, la température peut étre sélectionnée entre 18°C et 32°C. /

" No modo CALOR e FRIO, a temperatura pode ser seleccionada entre 18°C e 32°C.
-1°C

- 0,
2°C (*) Ajuste automatico / Automatically set-temperature / Automatische temperatuurinstelling /
Automatische Temperatureinstellung / Réglage automatique / Ajuste automatico.
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CONTROL REMOTO SIN CABLE/ REMOTE CONTROLLER /
DRAADLOZE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING / DRAHTLOSE INFRAROT-FERNBEDIENUNG /
TELECOMMANDE INFRAROUGE / CONTROLO REMOTO SEM CABO

OPERATION @)

OPERACION. Lampara roja apagada. /
OPERATION. OPERATION light (red). /
BEDRIJF. BEDRIJFlamp (rood). /
BETRIEB. BETRIEBSLAMPE (rot). /
FONCTIONNEMENT. Lampe rouge de
FONGCTIONNEMENT. /

OPERACAOQ. Lampada vermelha acesa.

Presione el pulsador VENTILADOR para ajustar la
velocidad deseada. En el modo DESHUMIDIFICACION,
la velocidad del ventilador no puede ser cambiada. /
Press the FAN button to set the derired fan speed. In the
DRY mode, the fan speed cannot be changed. /

Druk op de FAN toets om de gewenste ventilator snelheid
te kiezen. In de ontvochtigen (DRY) funktie, kan de
ventilator shelheid niet gewijzigd worden. /

Drlicken Sie die "FAN"-Taste, um die gewlnschte Drehzahl
einzustellen. /

Pressez le bouton VENTILATEUR pour régler la vitesse
souhaitée. En mode DESHUMIDIFICATION, la vitesse
du ventilateur ne peut pas étre changée. /

Pressione o pulsador VENTILADOR para ajustar a
velocidade desejada. _

Na fungdo DESUMIDIFICACAO, a velocidade do ventilador
nao pode ser alterada.

Para apagar la unidad, presione de nuevo el pulsador
MARCHA / PARO. La Iampara roja de operacion se
apagara. /

To turn off the unit, press the ON/OFF button again. The
red OPERATION Ilght on the unit will go out. /
Uitschakelen van de unit door op de ON/OFF toets te
drukken. Het rode Inbedrijflampje gaat uit. /

Das Ausschalten des Gerates geschieht durch driicken
der ON/OFF Taste. Die rote Betriebslampe erlischt. /
Pour mettre & I'arrét 'unité, appuyez de nouveau sur le
bouton ON/OFF. La lampe rouge de FONCTIONNEMENT

s'éteindra. /
Para desligar a unidade, pressione de novo o pulsador
LIGADO/DESLIGADO. R
A lampada vermelha de OPERACAQ desligar-se-a.
e ™

PANTALLA DE CRISTAL LiQUIDO / DISPLAY (Liquid Crystal Display) /
VENSTER (I.iquid Crystal Display) / DISPLAY (Fliissigkristallanzeige) /
AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDE (LCD)/ VISOR DE CRISTAL LIQUIDO

@ Indicador de temperatura y programacion /

Temperature and time indicator /

@ Temperatuur-& tijd indicatie /Temperatur-und Zeitangabe /
Indicateur de température et de durée /

Indicador de temperatura e programacao.

@ Indicador de transmision / Transmitting indicator /
Zenden indicator / Sendesymbol /
Indicateur de transmission / Indicador de transmisséo.

@ indicador de velocidad del ventilador / Fan speed indicator /

Ventilatorsnelheid indicator / Ventilatorstufensymbole /
Indicateur de vitesse du ventilateur / Indicador de velocidade
do ventilador.

y Indicadores de funcionamiento / Mode indicator / Q ® @
Funktie indicator / Funktionsindikatorsymbol / AUTO / BAJA / MEDIA / ALTA /
Indicateurs de fonctionnement / Indicadores de AUTO / LOW / MEDIUM / HIGH /
funcionamento. AUTO/ LAAG/ MIDDEN / HOOG /
e, AUTO/ NIEDRIG/ MITTEL/ HOCH /
Q >l‘l'< 0% ////, AUTO/ BASSE/ MOYENNE/ GRANDE/
Automatico / Frio/ Calor/ Deshumidificacién / AUTO . BAIXA MEDIA ALTA
Auto / Cool / Heat / Dry/ Indicador temporizador MARCHA-PARO /
Automatisch/ Koelen/ Verwarmen/  Ontvochtigen/ Timer indicator ON-OFF /
Automatisch/  Kihlen/ Erwérmen/ Entfeuchten / Timer indicator ON-OFF /
Automatique/  Froid / Chaud / Déshumidification / Zeitsymbol ON-OFF /
Auto Frio Calor Desumidificagao Indicateur temporisateur ON-OFF /
L Indicador temporizador LIGADO-DESLIGADO. )
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OPERACIONES BASICAS / BASIC OPERATION / WERKING /
BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERACOES BASICAS

¢Qué es la OPERACION AUTOMATICA? / What is AUTOMATIC OPERATION? /
Wat is AUTOMATISCH BEDRIJF? / Was versteht man unter "AUTOMATISCHEN BETRIEB"? /
En quoi consiste le FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE? / O que é a OPERACAO AUTOMATICA?

- Enla OPERACION AUTOMATICA, los modos FRIO Y DESHUMIDIFICACION son seleccionados de acuerdo a la temperatura
de la habitacion en el momento del arranque. En las unidades SWMH (Bomba de calor) también se incluye el modo
CALOR./

- In the AUTO mode, the COOL or DRY mode is selected based on the room temperature when the unit is turned on. SWMH
units (heat pump) also include HEAT mode. /

- In the AUTO funktie, wordt de KOELING of ONTVOCHTIGEN funktie gekozen op basis van de ruimtetemperatuur als de
unit wordt ingeschakeld. /

- In der "AUTO"-Funktion wird vom Gerét selbstindig, in Abhangigkeit der Raumtemperatur, entschieden, ob erwérmt, gekiihit
oder entfeuchtet werden muss. /

- En FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, les modes FROID et DESHUMIDIFICATION sont sélectionnés en fonction de Ia
température de la piece au moment de la mise en marche. Dans les unités SWMH (pompe a chaleur), le mode CHAUD est
également inclus. / i .

- Na OPERACAO AUTOMATICA, as fungtes FRIO e DESUMIDIFICACAO séo seleccionados de acordo com a temperatura
da habitag&o no momento de ligado. Nas unidades SWMH (bomba de calor) inclui-se também a funcéo CALOR.

OPERAGION AUTOMATICA / AUTOMATIC OPERATION /
. AUTOMATISCH BEDRIJF / AUTOMATISCHER BETRIEB /
Temperatura ambiente en el arranque. / OPERATION AUTOMATIQUE / OPERAGAO AUTOMATICA
Room temperature when the is unit turned on. /
Ruimtetemperatuur bij inschakelen. / Seleccion del modo de funcionamiento / Seleccion del termostato /
Raumtemperatur bei Betrieb des Gerétes. / Made / Thermostat Setting /
Température ambiante & la mise en'marche. / Ingestelde funktie / Thermostaat Instelling /
Temperatura ambiente no arranque. Eingestelite Funktion / Thermostat Einstellung /
Sélection du mode de fonctionnement / Consignedu thermostat /
Selecgdo do modo de funcionamento Seleccao do termostato
. 4 Temperatura ambiente / Room temperature /
Inferior a / Below / DESHUMIDIFICACION / DRY / :
Beneden/Tieferals/ 24 °C ONTVOCHTIGEN/ ENTFEUCHTEN /. Ruimtetemperatuuy / Raumtemperatur
Inférieure a / Inferior a DESHUMIDIFICATION / DESUMIDIFICAGAO Température de la piéce / Temperatura ambiente
Q ’ FRIO / CQOL /
° - o KOELEN / KUHLEN / ©
§ 24 C 26 C FROID / FRIO 24 C
7 0@ © oC ERIO / CQOL / o
- KOELEN / KUHLEN / 2
6 C 28 FROID / FRIO S 5 C
Superior a / Above / FRiO/CcQOL/
Boven/Hoherals/ 28 °C KOELEN / KUHLEN / 26 °C
Supérieure a / Supetior a FROID / FRIO
OPERACION AUTOMATICA / AUTOMATIC OPERATION /
. AUTOMATISCH BEDRIJF / AUTOMATISCHER BETRIEB /
Temperatura ambiente en ef arranque. / OPERATION AUTOMATIQUE / OPERAGCAO AUTOMATICA
Room temperature when the unit is turned on. /
Ruimteternperatuur bij inschakelen. / Seleccion del modo de funcionamiento / Seleccion del termiostato /
Raumtemperatur bei Betrieb des Gerates. / : ode Thermostat Setting /
Température ambiante A la mise en marche. / Ingestelde funkiie / ThermostaatInstelling /
Temperatura ambiente no arranque. Eingestelite Funktion / Thermostat Einstellung /
Sélection du mode de fonctionnement / Consignedu thermostat /
Selecgéo do modo de funcionamento Selecg&o do termostato
Inferior a / Below / CALOR / HEAT./
Beneden / Tiefer als / 219C VERWARMEN / ERWARMEN / 23 °C
Inférieure & / Inferior a CHALEUR / CALOR
. Temperatura ambiente / Room termperature /
DESHUMIDIFICACION / DRY / .
21°C - 24°C ONTVOCHTIGEN / ENTFEUCHTEN /. Ruimistemperatuur / Raumtemperatur
I DESHUMIDIFICATION / DESUMIDIFICACAO  Température de fa piéce / Temperatura ambiente
E FRIO /CQOL/
; 24°C - 26°C KOELEN / KUHLEN / 24 °C
FROID / FRIO
o
FRIO/CQOL/
26°C - 28°C KOELEN / KUHLEN / 25°C
FROID / FRIO
Superior a / Above / FRIO/COQOL/
Boven/Hoherals/ 28 °C KOELEN / KUHLEN / 26 °C
Supérieure a / Superior a EROID / FRIO

NOTA: En este modo de funcionamiento no aparece la temperatura en pantalla. /

NOTE: In this operation mode the temperature setting does not appear the temperature in the display. /

N.B.: In de stand Ontvochtigen verschijnt de temperatuur niet op het display. /

N.B.: Inder Funktion Entfeuchten (DRY) lasst sich die Ventilatorstufe von dem Moment an nicht verdndern, in dem die
entsprechende Funktion eingegeben wurde. /

N.B.: Dans ce mode de fonctionnement, la température n'apparait pas sur l'ecran. /

NOTA: Neste modo de funcionamento ndo aparece a temperatura no visor.
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OPERACIONES / OPERATION / WERKING / BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERACOES

AJUSTE DEL PROGRAMADOR: (La temporizacién es de 0,5 a 12 horas con incrementos de 0,5 horas hasta las 9,5y de 1
hora hasta las 12)./

SETTING THE TIME: Timer duration can be set up to 12 hours. Up to 9,5 hours, you can set with 30 minutes (0,5 hour)
increments and from 10 to 12 hours, with 1 hour increments. /

INSTELLEN VAN DE TIMER: De timer kan maximaal tot 12 uur worden ingesteld. Tot 9.5 uur in stapjes van 30 minuten.
Daarboven in stapjes va 1 uur. / .

EINSTELLEN DER ZEIT: Die Zeitdauer kaNn bis zu 12 Stunden eingestellt werden. Bis zu 9.5 Stunden kann mit 0.5 Stunden
und von 10-12 Stunden kann mit 1 Stunde gearbeitet werden. /

REGLAGE DU PROGRAMMATEUR: La durée peut &tre sélectionnée sur une période maximale de 12 heures, jusqu'a 9,30
heures. Elle peut étre sélectionnée de 30 en 30 minutes, et a partir de 10 heures, d'heure en heure. /

AJUSTE DO PROGRAMADOR: ( A temporizacdo € de 0,5 a 12 horas com aumentos de 0,5 horas até 9,5 e de 1 hora até
12).

ARRANQUE por TEMPORIZADOR: Cuando la unidad esta parada. /
TIMER ON : When the unit is OFF. /

TIMER AAN: De unit schakelt na het ingesteld aantal uren in. /

TIMER ON: Wenn das Gerét eingeschaltet ist. /

TEMPORISATEUR SUR ON: Lorsque l'unité ne fonctionne pas. /
LIGADO POR TEMPORIZADOR: Quando a unidade esta desligada.

Para encender la unidad oriente el mando de control remoto hacia la ventana receptora de
la unidad con la duracion del tiempo deseado. /

To turn On the unit with the desired duratidn time; point the remote controller at the receiver
window of the unit. /

Om de unit na het in gesteld aantal uren in te schakelen dient de afstandsbediening op het
ontvangstoog van de binnenunit te worden gericht. /

Zum Einstellen der gewlinschten Zeitdauer richten Sie die Infrarot-Fembedienung auf das
Empfangsfenster des Gerétes. / ‘

Pour allumer funité, aprés un certain temps dirigez la télécommande vers la fenétre réceptrice
de tunité avec la duree souhaitée. /

Para ligar a unidade oriente o comando do controlo remoto até & janela receptora
da unidade com a duracgéo do tempo desejado.

FAN MODE 7 =].. - Presione el pulsador (©» | ) (ARRANQUE por TEMPORIZADOR)
GR) > ! 9 hasta seleccionar la hora de arranque. El indicador cambiaré de la forma
/ siguiente: / :
@)Q C - Press the TIMER on ( @» {) button and set the desired duration fime.The
(G indicator will change as follow: /

- Druk op toets timer aan ( @» | ) en stel het aantal uren in waarna de
unit m(/)et inschakelen. De indicator op het display geeft de volgende uren
weer:

- Driicken Sie die Taste "TIMER ON" und stelien die gewiinschte Zeitdauer
ein. Im Display wird folgende Anzeige durchlaufen: /

- Pressez le bouton de TIMER ON (©» |) et continuez de le presser
jusqu'a l'obtention sur I'ecran de la durée. Lindicateur changera de la
facon suivante: /

- Pressione o pulsador de{ @©» |) (LIGADO por TEMPORIZADOR)
até seleccionar a hora de arranque. O indicador mudara da seguinie

maneira :
<—>0.5 - 1. 15- — » 1 ——»123

- La lampara amarilla TEMPORIZADOR de la unidad se encenderd. Un "bip” sonaré cuando la unidad acepta la sefial. /

- The yellow TIMER light on om the unit lights up. A beep will sound when the unit receives the signal. /

- De gele TIMER lamp licht op. Een geluidssignaal bevestigt de goede ontvangst. /

- Die gelbe TIMER-lampe des gerétes Leuchtet auf. Ein Piepton ist zu héren, wenn das Gerét das Signal empfangt. /

- La lampe jaune TIMER de l'unité s'allumera. On entendra un "bip" lorsque l'unité recevra le signal. /

- A lampada amarela TEMPORIZADOR da unidade acender-se-d. Soara um "bip" quando a unidade aceitar o sinal.

Seleccione las condiciones de operacion, la unidad arrancara para permitir que la habitacion alcance la temperatura
deseada de acuerdo con la seleccion del programador. /

Select the operation condition. The unit will turn on prior to the set time to allow the room to reach the desired temperature
by the programmed time. /

Selecteer de gewenste bedrijfsfunkties. De unit zal reeds voor de ingestelde tijd inschakelen om ervoor te zorgen dat na
het ingestelde tijdsstip de juiste temperatuur is bereikt. /

Wahilen Sie die Betriebsbedingungen. Das Gerét wird zur eingesteliien Zeit in Betrieb gehen und versuchen, die vorgewahiten
Raumkonditionen zu erreichen. /

Choisissez les conditions de fonctionnement. L'unité se mettra en service pour permetire ala. piéce datteindre la température
souhaitée aprés la temporisation du programmateur. /

Seleccione as condigoes da operacdo. A unidade entrard em funcionamento para permitir que a habitag&o
alcance a temperatura desejada de acordo com a selec¢io do programador.
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LENNOX-

OPERACIONES / OPERATION / WERKING / BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERACOES

AJUSTE DEL PROGRAMADOR: (La temporizacién es de 0,5 a 12 horas con incrementos de 0,5 horas hasta las 9,5 y de 1

hora hasta las 12). /
SETTING THE TIME: Timer duration can be set up to 12 hours. Up to 9,5 hours, you can set with 30 minutes (0,5 hour)

increments and from 10 to 12 hours, with 1 hour increments. /
INSTELLEN VAN DE TIMER: De timer kan maximaal tot 12.uyr worden ingesteld. Tot 9.5 uur in stapjes van 30 minuten.

Daarboven in stapjes va 1 uur. /
EINSTELLEN DER ZEIT: Die Zeitdauer kaNn bis zu 12 Stunden eingestellt werden. Bis zu 9.5 Stunden kann mit 0.5 Stunden

und von 10-12 Stunden kann mit 1 Stunde gearbeitet werden. /
REGLAGE DU PROGRAMMATEUR: La durée peut étre sélectionnée sur une période maximale de 12 heures, jusqu'a 9,30

heures. Elle peut &tre sélectionnée de 30 en 30 minutes, et a partir de 10 heures, d'heure en heure. /
AJUSTE DO PROGRAMADOR: ( A temporizagéo é de 0,5 a 12 horas com aumentos de 0,5 horas até 9,5 e de 1 hora até

12).

PARADA por TEMPORIZADOR: Cuando la unidad estd funcionando. /
TIMER OFF: When the unit is ON. /

TIMER UIT: De ingeschakelde uriit schakelt na het ingesteld aantal uren uit. /
TIMER OFF: Wenn das Gerét ausgeschaltet ist. /

TEMPORISATEUR SUR OFF: Lorsque l'unité fonctionne. /

DESLIGADA POR TEMPORIZADOR: Quando a unidade esta a funcionar.

Para encender la unidad oriente el mando de control remoto hacia la ventana receptora

de la unidad con la duracién del tiempo deseado. /
To turn on the unit with the desired duration time; point the remote controller at the receiver

window of the unit. /
Om de unit na het in gesteld aantal uren in te schakelen dient de afstandsbediening op

het ontvangstoog van de binnenunit te worden gericht. /
Zum Einstellen der gewlinschten Zeitdauer richten Sie die Infrarot-Fernbedienung auf

das Empfangsfenster des Gerétes. /
Pour allumer 'unité, aprés un certain temps dirigez la télécommande vers la fenétre

réceptrice de l'unité avec la durée souhaitée. /
Para ligar a unidade oriente o comando do controlo remoto até a janela receptora

da unidade com a duragdo do tempo desejado.

FAN  MODE v
DO DO O

seleccionar la hora de parada. El indicador cambiara de la forma

, % - Presione el pulsador (©» Q) (PARADA por TEMPORIZADOR) hasta
siguiente: /

- Press the TIMER OFF (©» Q) button and set the desired duration time,
The indicator will change as follow: /

- Druk op toets timer uit (@» O) en stel het aantal uren in waarna de unit
moet inschakelen. De indicator op het display geeft de volgende uren
weer: /

- Driicken Sie die Taste "TIMER OFF" und stellen die gewlinschte Zeit
ein. Im Display wird folgende Anzeige durchlaufen: /

- Pressez le bouton de TIMER OFF (6)» () et continuez de le presser
jusqu'a 'obtention sur f'ecran de la durée. L'indicateur changera de la

facon suivante: /

- Pressione o pulsador de (@» O)(DESLIGADO por TEMPORIZADOR)
até seleccionar a hora de paragem. O indicador mudara da seguinte

maneira :

(—>D.5—> 1 15— - 11 —»12i

- La ldmpara amarilia TEMPORIZADOR de la unidad se encendera. Un "bip" sonara cuando la unidad acepta la sefial. /

SR,

S !
WWAV-WVAM.MWM\‘;M\M\C&.

- The yellow TIMER light on the unit lights up. A beep wili sound when the unit receives the signal. /

- De gele TIMER lamp licht op. Een geluidssignaal bevestigt de goede ontvangst. /
- Die gelbe TIMER-lampe des geréates Leuchtet auf. Ein Piepton ist zu héren, wenn das Gerat das Signal empfangt. /

- La lampe jaune TIMER de ['unité s'allumera. On entendra un "bip" lorsgue ['unité recevra le signal. /

- A lampada amarela TEMPORIZADOR da unidade acender-se-a. Soara um "bip" quando a unidade aceitar o sinal.
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LENNOX-

OPERACIONES / OPERATION / WERKING / BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERAGOES

ESPERTAR CONFORTABLE / THE COMFORT FUNCTION /
DE ONTWAAK FUNKTIE / AUTOMATISCHE EINSCHALT- FUNKTION /
LA FONCTION REVEIL CONFORTABLE / DESPERTAR CONFORTAVEL

Seleccione el TEMPORIZADOR para obtener una temperatura confortable al levantarse o para cuando llegue a casa.
La unidad se pondra en marcha de 0 a 30 minutos antes del tiempo seleccionado. Por lo tanto la temperatura de la
habitacion puede alcanzarse en el tiempo considerado. /

Set the TIMER ON mode to the time the desired temperature should be achieved by. The unit will start 0-30 minutes
early so the desired temperature can be reached. /

Om met een comfortabele temperatuur op te staan of thuis te komen schakelt u de TIMER ON funktie . De unit zal
nu 0-30 minuten eerder dan de ingestelde tijd starten zodat de ingestelde ruimtetemperatuur op de juiste tijd bereikt
is. /

Um eine bestimmte Temperatur, z.B. beim Aufstehen oder beim Nachhausekommen, vorzufinden, missen Sie die
Timer "ON"-Funktion einschalten. Die Betriebsweise des Gerates beginnt dann 30 Minuten vor dem eingesteliten
Wert, so daB nach dieser Zeit die eingestelite Raumtemperatur gewéhrleistet ist. /

Sélectionnez le TEMPORISATEUR pour obtenir une température agréable au moment au vous vous lever ou au
moment d'arriver chez vous. L'unité se metira en marche de 0 4 30 minutes avant le moment choisi. La température
de la piéce peut donc étre atteinte dans le délai de temps envisagé. /

Seleccione o temporizador para obter uma temperatura confortavel ao levantar-se para quando chegue a casa. A
unidade arrancara de 0 a 30 minutos antes do tempo seleccionado. Assim a temperatura da habita¢éo pode alcangar-

se no tempo considerado.

FUNCION AUTOMATICA DEL SUENO / THE AUTO SLEEP FUNCTION /
AUTOMATISCHE NACHT FUNKTIE / AUTOMATISCHE NACHT-FUNKTION /
FONCTION AUTOMATIQUE NUIT / FUNCAO AUTOMATICA DE SONO

- Cuando se ha activadgel funcionamiento PARADA por TEMPORIZADOR, autométicamente se pasa a la FUNCION
AUTOMATICA de SUENO.

- La temperatura ambiente se ajusta automaticamente para un suefio confortable y sano. Previene que la habitacion
se enfrie demasiado en unidades SWMC o caliente demasiado en unidades SWMH. Ademas ahorra energia. /

- When TIMER OFF mode has been set active, it automatically goes into the AUTO SLEEP FUNCTION.
- The room temperature is automatically adjusted; it prevents the room from getting too cool in COOL and getting too
warm in HEAT mode. Besides it saves power, too. /

- In de TIMER OFF funktie zal het systeem de AUTOMATISCHE NACHT WERKING inschakelen.
- De ruimtetemperatuur wordt automatisch ingesteld voor een gezonde en comfortabele nachtrust. Er wordt voorkomen
dat de temperatuur te laag wordt. Tevens werkt deze stand energiebesparend. /

- In der Timer "OFF"-Funktion beginnt das System automatisch in der Nachtbetriebsweise zu arbeiten.
- Die Raumtemperatur wird automatisch auf einen gesunden und komfortablen Schiaf eingestellt. Es wird gleichzeitig
verhindert, dass die Temperatur zu tief absinkt. AuBerdem arbeitet das Gerat in dieser Funktion energiesparend. /

- Lorsque le fonctionnement TEMPORISATEUR OFF est activé, on passe automatiquement ala FONCTION
AUTOMATIQUE NUIT.

- La température ambiante est réglée de fagon automatique pour un sommeil confortable et sain. Elle permet a la piece
de ne pas trop se refroidir dans le cycle de FROID ou d'avoir une température trop élevée dans le cycle CHAUD des
unités SWMH. De surcroit, elle économise de I'énergie. /

- Quando se activou o funcionamento PARADO por TEMPORIZADOR automaticamente passa-se para FUNCAO
AUTOMATICA de SONO.

- A temperatura ambiente ajusta-se automaticamente para um sono confortavel e saudavel.

Evita que a habitagéo fique muito fria com as unidades SWMC ou muito quente com as unidades SWMH. Além disso
poupa energia.
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LENNOX-

OPERACIONES / OPERATION / WERKING / BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERACOES

FRIO, DESHUMIDIFICACION (Conjuntos SWMC / SWMH) /
COOL, DRY MODE (SWMC / SWNH) /

KOQELEN EN ONTVOCHTIGEN (SWMC / SWMH)/ ~ .
KUHLEN UND ENTFEUCHTEN (SWMC / SWMH) /

MODE FROID, DESHUMIDIFICATION (SWMC / SWMH) /
FRIO, DESUMIDIFICACAO (Conjuntos SWMC / SWMH)

Una hora después de arrancar el temporizador, la temperatura
seleccionada es aumentada 1°C para prevenir que la
habitacion se enfrie demasiado. /

One hour after the timer operation has started, the
TEMPERATURE setting rises 1°C to prevent the room from
getting too cool. /

Eén uur nadat de TIMER is ingeschakeld, zal de
temperatuurinstelling met 12 C worden verhoogd om te
voorkomen dat de ruimtetemperatuur te koud wordt tijdens
de nachtrust. /

Eine Stunde, nachdem der Timer eingeschaltet ist, verschiebt
sich die Raumtemperatureinsteliung um 12C.

Damit wird verhindert, daB die Raumtemperatur wahrend der
Nachtzeit zu weit absinkt. /

Une hzure apres la mise en marche du temporisateur, la
. tempéra’ure choisie est augmentée de 1 °C pour éviter que
la piece ne se refroidisse trop. /

Uma hora depois do temporizador arrancar, a temperatura
seleccionada é aumentada em 1°C para evitar que a habitagdo
fique demasiado fria.

A: Duracién temporizador / Timer operation /
Ingestelde tijsduur / Dauer /
Durée Temporisateur / Duragéo temporizador

CALOR (Sélo en unidades SWMH Bomba de calor) / B: Hora / Hour / Uur / Stunde / Heure / Hora

HEAT MODE (SWMH) /

VERWARMEN FUNKTIE (SWMH) / C: Arranque del temporizador / Timer operation to start /
ERWARMEN FUNKTION (SWMH) / Tijd start / Startzeit /

MODE CHAUD (SWNMH) / Démarrage du temporisateur / Arranque do temporizador

CALOR (86 em unidades SWMH Bomba de Calor)
D: Ajuste temperatura / Temperature setting /
Temperatuur instelling / Temperatureinsteliung /
Una hora después de arrancar el temporizador, la temperatura Réglage température /Ajuste temperatura
seleccionada desciende 3°C para prevenir que la habitacion
alcance demasiada temperatura para dormir (142C es la
temperatura minima de ajuste). /

One hour after the timer operation has started, the

TEMPERATURE setting is dropped 3°C to prevent the

room from getting too warm (14°C set temperature at the A 1
lowest). / 1B

En uur nadat de TIMER is ingeschakeld, zal de

temperatuurinstelling met 3°C worden verlaagd om te voorkomen
dat de ruimtetemperatuur te warm wordt tydens de nachtrust
(Tot minimaal 14°C). /

Eine Stunde, nachdem der TIMER eingeschaltet ist, reduziert
sich die Temperatureinsteilung des Sollwertes um 3°C. Damit
wird verhindert, dass die Raumtemperatur-wahrend der Nachtzeit
zu hoch wird (Bis minimal 14°C). /

Une heure aprés la mise en marche du temporisateur, la

température choisie s'abaisse de 3 °C, afin d'éviter que la piéce

atteigne une température trop élevée pour dormir (14 °C est la D
température minimale de réglage). /

Uma hora depois do temporizador arrancar, a temperatura
seleccionada desce 3°C para evitar que a habitagdo tenha uma
temperatura muito elevada para dormir (14°C é a temperatura
minima de ajuste).
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OPERACIONES / OPERATION / WERKING / BETRIEB / FONCTIONNEMENT / OPERACOES

e ™

CANCELAR EL FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADOR /
TO CANCEL THE TIMER MODE /

UITSCHAKELEN VAN DE KLOK FUNKTIE /
AUSSCHALTEN DER TIMER- FUNKTION /

ANNULER LE FONCTIONNEMENT DU TEMPORISATEUR /
CANCELAR O FUNCIONAMENTO TEMPORIZADOR.

-

Presion? el botén CANCEL. Se apagara la ldampara (amarilla) del TEMPORIZADOR en la
unidad.

Press the CANCEL button. The TIMER light (yellow) will go out. /

Druk op de CANCEL toets. De gele TIMER lamp zal uitgaan. /

Driicken Sie auf die "CANCEL"-Taste. Die gelbe "TIMER"- Lampe am Innengerat erlischt. /

Pressez le bouton CANCEL. La lampe TIMER (jaune) s'éteindra sur 'unité. / ~—
Pressione o botdo CANCEL. A lampada (amarela) do temporizador da unidade apagar-se-a. ‘VI__ ﬂﬁ:
oo

CAMBIAR EL AJUSTE DEL TIEMPO /

TO CHAGE THE TIME SETTING / =
VERANDEREN VAN DE KLOK INSTELLING / =
VERANDERN DER GEWUNSCHTEN ZEITEINSTELLUNG /

CHANGER LA DUREE /

ALTERAR O AJUSTE DO TEMPO.

Presione el boton CANCEL para cancelar, a continuacién ponga un nuevo horario, /

Press the CANCEL button, and then set a new time. /

Druk op de CANCEL toets en stel een nieuwe tijd in. / C
Driicken Sie auf die "CANCEL"- Taste und stellen Sie eine neue Zeit ein. / B
Pressez le bouton CANCEL pour annuler. Remettez alors un nouveau temps. /

Pressione o botdo CANCEL para cancelar, em seguida ponha um novo horario.

CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR, MODO O TEMPERATURA DESPUES DE ACTIVAR EL
TEMPORIZADOR /

TO CHANGE FAN SPEED, MODE AND / OR TEMPERATURE AFTER SETTING THE TIMER /

VERANDEREN VAN VENTILATORSNELHEID, FUNKTIE EN / OF TEMPERATUURINSTELLING NADAT DE KLOK
IS INGESCHAKELD /

VERANDERN DER VENTILATORDREHZAHL, FUNKTION UND / ODER TEMPERATUREINSTELLUNG NACHDEM
DIE "TIMER"- FUNKTION EINGESTELLT IST/

CHANGER LA VITESSE DU VENTILATEUR, DU MODE ET/ OU DE LA TEMPERATURE APRES AVOIR ACTIVE
LE TEMPORISATEUR /

ALTERAR A VELOCIDADE DO VENTILADOR, FUNCAO OU TEMPERATURA DEPOIS DE ACTIVAR O
TEMPORIZADOR.

Si quiere cambiar algo de ésto después de seleccionar el temporizador, pulse el boton correspondiente para cambiarlos
a la posicién deseada. /

If you want to change fan speed, mode and/or temperature after setting the timer, press each button to change them
to the desired position. /

Indien u de ventilatorsnelheid, een funktie en/of een temperatuurinstelling wilt veranderen druk dan op de betreffende
toetsen tot de gewenste instelling bereik is. /

Wenn Sie die Ventilatordrehzahl, eine Funktion und/oder Temperatureinstellung verandern méchten, driicken Sie die
entsprechenden Tasten, bis die gewlinschte Einstellung erreicht ist. /

Si vous tenez a changer l'une de ces choses aprés avoir sélectionner le temporisateur TIMER, appuyez sur le bouton
correspondant pour les mettre dans la position souhaitée. /

Se pretender alterar algumas destas fungGes depois de seleccionar o temporizador, carregue no botdo correspondente
para altera-las para a posicéo desejada.
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USO EFECTIVO / EFFECT!
EFFEKTIVER GEBRAUCH

VE USE / EFFECTIEF GEBRUIK /
/ UTILISATION / UTILIZACAO EFECTIVA

AJUSTE DE LA DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE
INSTELLING VAN DE LUCHTUITBLAASRICHTING / E
REGLAGE DU FLUX D'AIR / AJUSTE D

La direccion o el flujo de aire es controlado aut
The direction of air flow is automaticall
De richting van de luchtstroom word automatisch

Die Richtung des Lufstroms wird automatisch geregelt und optimiert. /

La direction du flux d'air est contrélez de fa
A direcg8o ou o fluxo de ar automaticamen

/ ADJUSTIG THE AIR FLOW DIRECTION /
INSTELLEN DER LUFTAUSBLASRICHTUNG /
A DIRECCAO DO FLUXO DE AR.

omaticamente para un éptimo rendimiento. /
y controlled for the optimum effect. /
geregeld voor het meest optimale effect. /

¢on automatique en vue d'un rendement maximum. /
te controlado para um optimo rendimento.

FRIO y SECADO /
COOL and DRY mode /

KOELEN en ONTVOCHTIGEN funktie /
Funktion "Kiihlen" und " Entfeuchten® /
FROID ET DESHUMIDIFICATION /

FRIO e SECO

Flujo de aire horizontal /
Horizontal air flow /

Horizontale luchtstroom /
Horizontale Luftrichtung /
Flux d'air horizontal /

Fluxo de ar horizontal

CALOR (s6lo SWMH) y VENTILACION /

HEAT and FAN ONLY mode /

VERWARMEN en VENTILATIE funktie /
Funktion "ERWAMEN" und "VENTILIEREN" /
CHAUD (uniquement SWMH) et VENTILATION /
CALOR (S6 SWMH) e VENTILACAO

Flujo de aire diagonal /

Diagonal air flow /

Diagonale luchtstroom /
Diagonale Luftrichtung /
Flux d'air diagonal /
Fluxo de ar diagonal

El flujo de aire puede ser cambiado como se decida. /

The air flow direction can be changed as desired. /

De luchtrichting kan naar wens versteld worden. /

Die Richtung des Luftstromes kann wie gewunscht eingestelit werden. /
Le flux d'air peut étre modifié, si on le souhaite. /

O fluxo de ar podera ser alterado como se decidir.

Presione el pulsador AUTO
SWING. El ajuste vertical de la
lama realizara un barrido continuo
entre los dngulos que muestran
los dibujos de la derecha. /

Press the AUTO SWING button
once. The vertical adjustment
louvre will swing continuously
within the range shown. /

Druk éénmaal op de
AUTOMATISCHE
LUCHTRICHTING toets. De
vertikaal instelbare
ventilatieopening zal continue
bewegen tussen de instelling zoals
afgebeeld. /

Driicken Sie einmal auf die
automatische Taste "Luftrichtung".
Die vertikale
Luftrichtungseinstellung wird sich,
wie abgebildet, kontinuierlich
bewegen. /

Pressez le bouton AUTO SWING.
Le balayage vertical le mettre en
service suivant les dessins de
droite. /

Pressione o puisador AUTO
SWING.

O ajuste vertical da lamina para
um balanco continuo entre os
angulos como se pode ver nos
desenhos da direita.

( BARRIDO VERTICAL / AIR SWIN
FUNKTION "LUFTRICHTUNG" / BA

N

Modo FRIOy |
DESHUMIDIFICACION /
COOL and DRY mode /

KOELEN en ONTVOCHTIGEN
funktie /

“Kithlen" und "Entfeuchten” /
Mode FROID et
DESHUMIDIFICATION /
Fungdo FRIO e_
DESUMIDIFICACAQ

- Flujo estrecho para prevenir la
condensacion. /

- Narrow range to prevent
condensation. /

- De variatie is vrij klein om te
voorkomen dat er eventusel
condensatie-druppels met de
uitblaastucht meegevoerd worden. /
- Der Bereich ist ziemlich schmal
einzustellen,um zu verhindern, dass

kondensattropfen durch die Ausblasluft

mitgerissen werden kdnnen. /

- Flux d'air étroit pour éviter
I'entrainement de gouttelettes. /
- Fluxo estreito para evitar a
condensacio.

G MODE / LUCHTRICHTING FUNKTIE /
LAYAGE VERTICAL / BALANCO VERTICAL

7

Modo CALOR (SWMH) y
VENTILACION /

HEAT and FAN ONLY mode /
VERWARMEN en VENTILATIE
funktie /
"Erwémen” und "Ventilieren" /
Mode CHALEUR (Uniquement
SWMHL) et VENTILATION /
Fungdo CALOR (SWMH) e
VENTILACAO

- Flujo ancho para incrementar la
circulacion del aire. /

- Wide range to increment air circulation.

- Deze instelling is breed gekozen om

ervoor te zorgen dat het bereik zo groot

mogelijk is. /

- Der Bereich ist breit einzustellen, damit

sich der luftstrom méglichst nahe an
dem Boden bewegt. /

- Flux large pour augmenter la circulation

de l'air. /

Fluxo amplo para aumentar a circulagéo

do ar.
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USO EFECTIVO / EFFECTIVE USE / EFFECTIEF GEBRUIK /
EFFEKTIVER GEBRAUCH / UTILISATION / UTILIZACAO EFECTIVA

AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE EN LA DIRECCION DESEADA / ADJUSTING ANY DESIRED DIRECTION /
_INSTELLING TOT ELKE GEWENSTE RICHTING / EINSTELLUNG IN JEDE GEWUNSCHTE RICHTUNG /
REGLAGE DU FLUX D'AIR DANS LA DIRECTION VOULU / AJUSTE DO FLUXO DE AR NA DIRECCAO DESEJADA

Presione el pulsador AUTO SWING de nuevo. La lama de ajuste verticalse parara en la posicién que se encuenire en
ese momento. Una vez ajustada, la unidad memoriza la posicién y la mantiene a menos que se cambie de
operacion. /

Press the AUTO SWING button again. The vertical adjustment louver will stop in that position. Once you adjust, the Air
Conditioner memorises the direction unless you change the mode. /

Druk nogmaals op de AUTOMATISCHE LUCHTRICHTING toets. De vertikaal instelbare ventilatieopening zal stoppen
op die positie, de airconditioner zal deze stand vast houden totdat de funktie gewijzigd wordt. /

Driicken Sie nochmals auf die automatische Luftrichtungsverstelitaste. Die vertikal einstellbaren Ausblaslamellen stoppen
in dieser Position und werden in dieser Position festgehalten, bis diese Funktion wieder gedndert wird. /

Pressez de nouveau le bouton AUTO SWING. Le déflecteur arrétera dans la position ol il se trouve a ce moment-la.
Une fois réglée, 'unité mémorise la position et la maintient, & moins que I'on ne la modifie & nouveau. /

Pressione o pulsador AUTO SWING de novo. A l1amina de ajuste vertical ficara parada na posi¢éo em que estiver nesse
momento. Uma vez ajustada, a unidade memoriza a posi¢do e mantem-na a néo ser que se altere a operagéo.

AJUSTE HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE/
ADJUSTING HORIZONTAL AIR FLOW /

INSTELLING HORIZONTALE LUCHTRICHTING /
EINSTELLUNG DER HORIZONTALEN LUFTRICHTUNG /
REGLAGE HORIZONTAL DU FLUX D'AIR /

AJUSTE HORIZONTAL DO FLUXO DE AR

El ajuste horizontal se realiza actuando sobre las lamas verticales (como muestra el
dibujo). /

Hold the horizontal adjustment louver levers as shown and adjust the air flow direction.
There are three louver levers. /

Houdt de verstelbare luchtschoepen vast zoals aangegeven en duw de schoepen in de
gewenste richting. Er zijn drie schoepensecties. /

Halten Sie die verstelibaren Luftleitlamellen wie angegeben fest und driicken Sie diese
Lamellen in die gew{inschte Richtung. Im Gerét befinden sich drei Lamelien-
Sektionen. /

Le réglage horizontal s'effectue en agissant sur les déflecteurs (comme le montre le
) dessin). /

O ajuste horizontal faz-se mexendo nas laminas verticais (como demonstra o desenho).

PRECAUCIONES / CAUTION / LET OP: / ACHTUNG / PRECAUTIONS / PRECAUCOES

Nunca cambie o varie el ajuste vertical de aire manualmente actuando sobre las lamas. )
- El ajuste manual de la lama horizontal de ajuste automatico, puede causar un mal funcionamiento de la unidad
cuando vuelva a ser controlada por el microprocesador, utifice el mando de control remoto para su ajuste. /

Never attempt to adjust the vertical adjustment louvre manually.
- Manual adjustment of this louver can cause the unit to malfunction. /

Probeer nooit de vertikale ventilatieopening met de hand te verstelien.
- Verstellen met de hand van deze ventilatieopening kan blijvende schade veroorzaken bij latere automatische
regeling. /

Versuchen Sie nicht, die horizontalen Luftleitlamelien mit der Hand zu verstellen.
- Das Verstellen der vertikalen Luftleitlamellen kann, bei der spéteren automatischen Regelung bleibende. Schéden
verursachen. /

Ne changez ou ne faites jamais varier le réglage vertical manuellement en agissant sur le déflecteur.
- Le réglage manuel du déflecteur & réglage automatique peut causer un mauvais fonctionnement de l'unité. /

Nunca altere ou mude o ajuste vertical de ar manualmente actuando sobre as laminas.
- O ajuste manual da lamina horizontal de ajuste automdtico, pode provocar um mau funcionamento da unidade
L quando esta voltar a ser controlada pelo microprocessador. Utilize o comando de controlo remoto para ajuste.
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USO EFECTIVO / EFFECTIVE USE / EFFECTIEF GEBRUIK /
EFFEKTIVER GEBRAUCH / UTILISATION / UTILIZACAO EFECTIVA

FUNCIONAMIENTO CON CONTROL MANUAL"/ HOW TO OPERATE IN THE AUXILIARY MODE /
BEDIENING IN DE AUXILIARY FUNKTIE / BEDIENUNG DURCH DRUCKEN DER TASTE AM INNENGERAT (AUX) /
COMMENT FONCTIONNE LE MODE AUX. / FUNCIONAMENTO COM CONTROLO MANUAL

La unidad puede funcionar con el control manual en caso de pérdida o estado inutilizable del control remoto. /
Use this mode when the remote controller is lost or unavailable. /

Gebruik deze funktie alleen wanneer de draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is. /

Benutzen Sie diese Funktion bitte nur, wenn die drahtlose Fernbedienung nicht vorhanden ist. /

L'unité peut fonctionner dans le mode auxiliaire en cas de perte de la télécomande, ou si celle-ci est inutilisable. /
A unidade pode funcionar com-o controlo manual caso se perda ou o controlo remoto esteja inutilizado.

ARRANQUE / Presione el pulsador AUX. La lampara OPERACION (roja) se encendera y ia unidad arrancara
en modo AUTO. i
La TEMPERATURA y VELOCIDAD de VENTILACION estaran en el modo AUTO./

ON/ Press the AUX button. The OPERATION light {red) will illuminate and the unit will startin AUTO
mode. Fan speed and setting temperature are set to AUTO. /

AAN / Druk op de AUX toets. De inbedrijflamp (rood) zal oplichten en de unit start in de AUTO stand.
Ventilatorsnelheid en temperatuurinstelling zullen tevens in de AUTO stand komen. /

EIN/ Driicken Sie auf die "AUX"-Taste. Die Betriebslampe (rot) leuchtet auf und das Gerat startet
in der automatischen Betriebsweise. Ventilatordrehzahi und Temperatureinstellung sollen
ausserdem in den automatischen Betriebsstand kommen. /

ON/ Pressez le bouton AUX. La lampe FONCTIONNEMENT (rouge) s'allumera et 'unité se mettra
en marche en mode AUTO. La TEMPERATURE et la VITESSE de VENTILATION se trouveront
dans le mode AUTO. /

LIGADA Pressione o pulsador AUX. A lampada OPERATION (vermelha) acender-se-4 e a unidade
arrancarg em fungdo AUTO. - ,
A TEMPERATURA e VELOCIDADE de VENTILACAO estardo em fungdo AUTO.

PARADA / Presione el pulsador AUX. otra vez. La lampara OPERACION (roja) se apagara. /

OFF / Press the AUX button once again. The OPERATION light (red) will go out. /

Uit/ Druk nogmaals op de AUX toets. Het rode inbedrijflampje gaat uit.. /

AUS/ Driicken Sie nochmals auf die "AUX"-Taste. Die rote Betriebslampe erlischt. /

OFF/ Pressez de nouveau le bouton OFF. La lampe FONCTIONNEMENT (Rouge) s'éteindra. /
DESLIGADA Pressione de novo o pulsador AUX. A 1dmpada OPERATION (vermelha) apagar-se-a.

CONTROL MANUAL /
MANUAL CONTROL /
AFSTANDSBEDIENING /
FERNBEDIENUNG /
COMMANDE MANUEL /
CONTROLO MANUAL

NOTA: Si el pulsador AUX. se presiona durante la marcha normal, Ja unidad se apagara. /

NOTE: if the AUX button is pressed during normal operation, the unit will stop. /

OPMERKING: Indien tijdens normaal gebruik op de AUX toets wordt gedrukt, stopt de unit. /

BEMERKUNG: Wenn Sie wahrend der normalen Betriebsweise, tiber die Fernbedienung auf die "AUX"-Taste am
Gerét driicken, stoppt das Gerat. /

REMARQUE: Si le bouton AUX. est pressé au cours du fonctionnement normal, 'unité s'éteindra. /

NOTA: Se pressionar o pulsador AUX enquanto a unidade estiver a trabalhar, a mesma desligar-se-a.
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USO EFECTIVO / EFFECTIVE USE / EFFECTIEF GEBRUIK /
EFFEKTIVER GEBRAUCH / UTILISATION / UTILIZACAO EFECTIVA

FUNCIONAMIENTO PARA PRUEBAS (TEST RUN) / HOW TO OPERATE IN THE TEST MODE/

BEDIENING IN DE TEST STAND / BEDIENUNG IM TEST-MODUS /

COMMENT FONCTIONNE LE TEST DE MARCHE (TEST RUN) / FUNCIONAMENTO PARA PROVAS (TEST RUN)

Use este pulsador para chequear la unidad. Por favor no use esta operacion para el funcionamiento normal porque
la unidad funciona sin termostato de control. /
Use this mode for checking. Do not use this mode for normal operation, because the unit runs without thermostat

control. /

Gebruik deze funktie alleen voor het testen van het apparaat. Gebruik deze stand niet voor normaal bedrijf omdat
het apparaat dan werkt ZONDER temperatuurregeling. /

Benutzen Sie diese Funktion nur zum Testen des Gerates und nicht fir den normalen Betrieb, weil das Gerét in
diesem Fall ohne Temperaturregelung arbeitet. Dadurch kann es zum vereisen des Verdampfers kommen. /
Utilisez ce bouton pour tester I'unité. S.V.P.,n'utilisez pas ce a mode pour le fonctionnement normal, parce que funité
fonctionne alors sans thermostat de contréle./

Utilize este pulsador para verificar a unidade. Por favor ndo utilize esta operag&o no funcionamento normal porque
a unidade funciona sem termdstato de controlo.

ARRANQUE / Presione el pulsador TEST RUN en el control manual. La lampara OPERACION (roja) se
encendera y la unidad arrancara en FRIO. /

ON/ Press t/he TEST RUN button. The OPERATION light (red) and the unit will start in COOL
mode.

AAN/ Druk o;/) de TEST RUN toets. De inbedrijfflamp (rood) zal oplichten en de unit start in de KOELEN
stand.

EIN/ Driicken Sie auf die "TEST RUN"-Taste. Die Betriebslampe (rot) leuchtet auf und das Geréat
startet in der Funktion "KUHLEN". /

ON/ Pressez le bouton TEST RUN. La lampe FONCTION NEMENT (Rouge) s'allumera ['unité
commencera en mode FROID. /

LIGADA Pressione o pulsador TEST RUN no controlo manual. A {ampada OPERATION (vermelha)
acender-se-a e a unidade arrancara em FRIO. :

PARADA/ Presione el pulsador TEST RUN otra vez. La lampara OPERACION (roja) se apagara. /

OFF/ Press the TEST RUN button once again. The OPERATION light (red) will go out. /

uir/ Druk nogmaals op de TEST RUN toets. Het rode inbedrijflampje gaat uit en de unit stopt. /

%1:3 AUS/ Driicken Sie nochmals auf die "TEST RUN"-Taste. Die rote Betriebslampe erlischt und das
' Gerat stoppt. /

OFF/ Pressez le bouton TEST RUN une nouvelle fois. La lampe FONCTIONNEMENT (rouge)
s'éteindra. /

DESLIGADA Pressione o pulsador TEST RUN outra vez. A lampada OPERATION (vermelha) apagar-

se-a.

CONTROL MANUAL /
MANUAL CONTROL /
AFSTANDSBEDIENING /
FERNBEDIENUNG /
COMMANDE MANUEL /
CONTROLO MANUAL

NOTA: Para TEST RUN en modo de CALOR, presione el pulsador de control remoto para seleccionar el modo

CALOR./

NOTE: For TEST RUN in HEAT mode, press the mode bution of the remote controller to set to HEAT mode. /
OPMERKING: Om de unit in de verwarming mode te testen, druk die "MODE" foets op de afstandsbediening. /
BEMERKUNG: Um das Gerét inn Heizbetrieb zu testen, driicken Sie die "MODE"-Taste der Fernbedienung. /
REMARQUE: Pour le TEST RUN dans le mode CHAUD pressez le bouton de télécommande pour sélectionner le

mode CHAUD. /

NOTA: Para TEST RUN em funcéo de CALOR , pressione o pulsador de controlo remoto para seleccionar a fungdo

CALOR.
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USO EFECTIVO / EFFECTIVE USE / EFFECTIEF GEBRUIK /
EFFEKTIVER GEBRAUCH / UTILISATION / UTILIZACAO EFECTIVA

PROTECCION 3 MINUTOS / 3 MINUTE PROTECTION / ANTIPENDEL BEVEILIGING /
ANTIPENDEL-FUNKTION / PROTECTION 3 MINUTES / PROTECCAO 3 MINUTOS

Después de unos pocos minutos de parada, la unidad no arfancara si no han transcurrido de 2 a 5 minutos. De esta
manera se protege el acondicionador de aire. /

After running the unit will not start again for 3 minutes

Nadat de unit is uitgeschakeld zal, ter beveiliging van de compressor, na 3 minuten de unit weer inbedrijf kunnen
komen. /

Zum Schutz des Kompressors 1413t sich das Geréat nach dem Ausschalten nicht direkt wieder einschaiten. Dieses kann
erst nach 3 Minuten erfolgen. /

Aprés quelques minutes d'arrét, I'unité ne se mettra pas en marche si 2 4 5 minutes ne se sont pas écoulées. De la sotte,
le climatiseur est protégé. /

Depois de alguns minutos de paragem, a unidade s6 arrancara depois de 2 a 5 minutos. Assim se protege o condicionador
de ar.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR / FAN SPEED / VENTILATORSNELHEID /
VENTILATORDREHZAHL / VITESSE DU VENTILATEUR / VELOCIDADE DO VENTILADOR

Cuando se selecciona la velocidad del ventilador en AUTO en funcionamiento FRIO, la velocidad baja automéaticamente
cuando la temperatura ambiente estd cerca de la temperatura seleccionada.
En DESHUMIDIFICACION, la velocidad del ventilador es controlada automaticamente por el microprocesador. /

When the fan speed is set to AUTO in COOL mode, the fan speed automatically decreases as the room tempearure
nears the set temperature. When the room temperature reaches the set temperature in HEAT mode, the compressor
stops and indoor fan changes the speed to low or stops. In DRY mode, the fan speed controlled by the
microprocessor. /

Wanneer de ventilatorsnelheid in de AUTO funktie staat tijdens KOELEN, dan zal de ventilatorsnelheid automatisch
afnemen naarmate de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde zal bereiken. Tijdens ONTVOCHTIGEN zal de
ventilatorsnelheid door de microcomputer geregeld worden. /

Wenn die Ventilatordrehzahl Gber die "AUTO"-Funktion bestimmt wird und sich das Gerat im Kiihlbetrieb befindet,
verringert sich die Ventilatordrehzah! automatisch, je naher der Ist-Wert an den eingesteliten Soll-Wert herankommt.
Wahrend des Entfeuchtungsvorganges wird die Ventilatordrehzahl durch den eingebauten Mikrocomputer geregelt. /

Lorsqu'on sélectionne la vitesse du ventilateur en AUTO en fonctionnement FROID, la vitesse s'abaisse automatiquement
lorsque la température ambiante est proche de la température pré-sélectionnée. En DESHUMIDIFICATION, la vitesse
du ventilateur est contrélée automatiqguement par le micro-processeur. /

Quando se selecciona velocidade do ventilador em AUTO na fungdo FRIO, a velocidade baixa automaticamente quando
a temperatura ambiente for proxima da temperatura seleccionada.
Em DESUMIDIFICACAOQ, a velocidade do ventilador é controlada automdticamente pelo microprocessador.

FUNCION REARME AUTOMATICO / AUTO RESTART / AUTOMATISCHE HERSTART /
AUTOMATISCHER WIEDERAULAUF/ REDEMAI:\&S#&& ArlllggMATIQUE / FUNCAO DE RESTABELECIMENTO
A

Cuando la unidad por falta de suministro eléctrico se para, esta funcion al volver la alimentacion eléctrica hace que la
unidad se vuelva a poner en marcha en el modo que estaba funcionando antes del fallo de tension. /

If power failure occurs during operation, the unit will restart in the same operation mode as before after power
recovery. /

Als tijdens bedrijf de spanning uitvalt, zal de unit automatisch weer inkomen met de ingestelde funkties als de spanning
terug komt. /

Nach Stromausfall wohrend des Betriebs, 1uft das Gerat automatisch wieder an mit der gleichen Funktion, die vor
Stromausfall eingestellt wer. /

Si une coupure de tension intervient pendant le fonctionnement, l'unité redémarrera suivant les mémes paramétres et
modes apreés réapparition de la tension. /

Quando a unidade, por falta de corrente eléctrica para, ao voltar a corrente eléctrica, esta fungéo faz com que
a unidade volte a funcionar na fung&o em que estava antes da fatha de tens3o.
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DIMENSIONES / DIMENSIONS / AFMETINGEN / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSOES

B
‘ D 63,6 19
UNIDAD INTERIOR / INDOOR UNIT / BINNENUNIT / 25 e
INNENTEIL / UNITE INTERIEURE / UNIDADE INTERIOR
WMCL / WMHL |
% ;T_/
(mm.) A B C D - L=
- b
WMCL / WMHL 07 790 | 270 | 150 |1.600 b—j
U
WMCL / WMHL 09-12 897 | 297 | 179 |1.700 CONTROL REMOTO /
REMOTE CONTROLLER /
WMCL / WMHL 18-24 1.100| 330 | 195 |1.500 AFSTANDSBEDIENING /
FERNBEDIENUNG /
COMMANDE A DISTANCE /
CONTROLO REMOTO
UNIDAD EXTERIOR / OUTDOOR UNIT / BUITENUNIT /
AUSSENTEIL / UNITE EXTERIEURE / UNIDADE EXTERIOR
OMCL / OMHL
\ ’ L X
- : ﬁ — .
Y
1l o e}
o : -
, {
v f
—| 1 H + LK, ~
{1 1D
) b A I o C »

(mm.) A B c D G H | J K L M
OMCL 07-09 720 | 535 | 278 | 58 | 245 | 430 | 143 | 720 | 55 | 236 | 228
OMHL 07-09 775 | 535 | 278 | 58 | 245 | 430 | 143 | 720 | 55 | 236 | 228
OMCL 12 775 | 535 | 278 | 58 | 245 | 430 | 143 | 720 | 55 | 236 | 228
OMHL 12 880 | 637 | 297 | 58 | 275 | 500 | 300 | 800 | 80 | 297 | 260
OMCL/OMHL 18N-24N | 830 | 663 |363,5| 40 |3435| 520 | 1264 | 773 | 57 |332,8 3328
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INSTALACION / INSTALLATION / INSTALLEREN / INSTALLIEREN / INSTALLATION / INSTALACAO

UBICACION DE LA UNIDAD INTERIOR / LOCATION OF INDOOR UNIT /
PLAATSING VAN BINNENUNIT / MONTAGE DES INNENGERATES /
EMPLACEMENT DE L'UNITE INTERIEURE / SITUACAO DA UNIDADE INTERIOR

Seleccione la ubicacion de las unidades con las siguientes consideraciones:

Select the location of the units with the following considerations®”

Bepaal de plaats van de unit met inachtneming van het volgende:

Bestimmen Sie den Platz des Gerétes unter Beachtung folgender Punkte:
Choisissez I'emplacement des unités en tenant compte des considérations suivantes:
Seleccione a localizagdo das unidades tendo em consideracéo o seguinte:

1)

4)

La salida y entrada de aire debera estar libre de obstéculos y el aire debe propagarse a través de la habitacion. /

The fr<7nt of the air outlet and the air inlet should be free from obstacles and the outlet air should spread through the
room. :

De voor en achterkant van de binnenunit moeten vrij van obstakels hangen om ervoor te zorgen dat de unit vrij kan
aanzuigen en uitblazen. /

Die Lufteintritts- und die Luftaustrittsfliche des Gerates muss frei von Hindernissen sein, damit das Gerat frei ansaugen
und ausblasen kann. /

La sortie et I'entrée d'air devront étre exempts d'obstacles et I'air pourra &tre diffusée dans la piece. /

A saida e entrada de ar ndo devera ter obstaculos e o ar deve propagar-se através da habitagao.

La pared sobre la que se monta la unidad interior debera ser lo bastante resistente como para que no resuene y produzca
vibraciones. /

The wail on which the indoor unit is being mounted should be stiff enough not to resonate and produce noise. /

De muur waarop de binnenunit gemonteerd wordt moet voldoende stevig zijn om resonantie van trillingen te
voorkomen. /

Die Wand, an der das Innengerat aufgehangen wird, sollte eine ausreichende Masse besitzen, damit sich
Geréateschwingungen im Resonanzfall nicht Gbertragen kdnnen. /

Le mur sur lequel est montée I'unité intérieure devra étre assez résistant pour ne pas vibrer ni produire de bruit. /

A parede onde se monta a unidade interior devera ser bastante resistente para que n&o ressoe ou produza ruidos.

Debera colocarse una alimentacion eléctrica cerca de la unidad y debera hacerse un agujero para el paso de las
tuberias. /

The power supply should be located near the indoor unit and alfow easy access to install the refrigerant pipe to the
outdoor unit. /

De elekirische voeding moet zo dicht mogelijk bij de binnenunit gekozen worden. Zorg voor goede bereidkbaarheid
voor de montage van de koeltechnische leidingen. /

Die Steckdose itir den elekirischen Anschluss solite moglichst nahe am Innengerét liegen. Sorgen Sie vor der Montage
des Gerates {Ur einen guten Zugang der Kaltemittelleitungen. /

Une alimentation devra étre placée prés de I'unité et un trou pourra aisément étre fait pour les tuyauteries. /

Devera colocar-se uma alimentag&o eléctrica junto da unidade e devera fazer-se um furo para a tubagem.

ENTRADA DE AIRE /
AIRIN/
LUCHTINLAAT /
LUFTEINTRITT /
ENTREE D'AIR /
ENTRADA DE AR

¥

MIN. 50 mi—(;//#j
e

MiIN. 50 mm.

MIN. 50 mm.

SALIDA DE AIRE/ Fia. 1
AIR OUT/ 9.
WMCL / WMHL LUCHTUITLAAT /
LUFTAUSTRITT /
SORTIE D'AIR /
SAIDA DE AR

Es deseable, si es posible, un espacio de servicio alrededor de la unidad interior como indica la figura 1. /

Ensure the clearance on every side of the indoor unit as shown in Fig. 1./

Zorg ervoor dat de binnenunit vrij wordt opgehangen volgens figuur 1. /

Sorgen s/ie daflir, dass das Innengerét so aufgehangen wird, dass die Mindestabstinde gemass Fig. 1 eingehalten
werden.

Un espace de service est souhaitable, si possible, autour de 'unité intérieure comme indiqué sur la figure 1. /

Se possivel, deve de haver um espago livre & volta da unidade, como mostra a figura 1.
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INSTALACION / INSTALLATION / INSTALLEREN / INSTALLIEREN / INSTALLATION / INSTALACAO

PLACA DE MONTAJE / MOUNTING PLATE / BEVESTIGINGSPLAAT /
BEFESTIGUNGSPLATTE / PLAQUE DE MONTAGE / PLACA DE MONTAGEM

Como indica la figura inferior, marque los puntos para colocar los tacos y hacer el agujero de las tuberias. /
Refering below , mark the points to set wall plugs and to make refrigerant piping hole. /

Markeer volgens onderstaande tekening de gaten voor schroeven en leidingen. /

Markieren Sie geméss untenstehender Zeichnung die Locher filr die Schrauben und die Leitungen. /

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, marquez les points ol seront situés les chevilles et faites le trou des

tuyauteries. /

Como mostra a figura inferior, marque os pontos para colocar as buchas e fazer o furo para as tubagens.

UNIDAD INTERIOR/

PLACA DE MONTAJE /

INDOOR UNIT / MOUNTING PLATE /
BINNENUNIT / BEVESTIGINSPLAAT /
INNENGERAT / BEFESTIGUNGSPLATTE /
UNITE INTERIEURE / PLAQUE DE MONTAGE /
UNIDADE INTERIOR PLACA DE MONTAGEM

Centro recomendado para el agujero en la pared. Paso
trasero izquierdo de los tubos. /

Recommended center of wall hole). Leftward piping. /
Aanbevolen plaats van het muurgat. /

Empfohiene Stelle fir den Mauerdurchbruch. /

Centre recommandé pour le trou dans le mur. Passage a
gauche des tuyaux. /

Centro recomendado para o furo na parede. Passagem
traseira esquerda dos tubos.

@ 70 (WMCL / WMHL 07-09-12)
@ 80 (WMCL / WMHL 18-24)

Centro recomendado para el agujero en la pared. Paso
trasero derecho de los tubos. /

Recommended center of wall hole). Backward piping. /
Aanbevolen plaats van het muurgat. /

Empfohlener Durchmesser fiir den Mauerdurchbruch. /
Centre recommandé pour le trou dans le mur. Passage
a droite des tuyaux. /

Centro recomendado para o furo na parede. Passagem
traseira direita dos tubos.

@ 70 (WMCL / WMHL 07-09-12)
g 80 (WMCL / WMHL 18-24)

WMCL / WMHL 07 790 | 100 | 400 | 199 43 270 60 1256 | 450 90 300 38 28

WMCL / WMHL 09-12| 897 | 133 | 400 | 216 49 297 95 128 | 450 | 9556 | 353 44 32

WMCL / WMHL 18-24(1.100 | 155 500 | 243 50 330 120 | 170 448 | 130 420 42 37

'
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INSTALACION / INSTALLATION / INSTALLEREN / INSTALLIEREN / INSTALLATION / INSTALAGAO

1) Taladrar agujeros de 6,4 mm. de didametro y 32 mm. de
profundidad. /
Drili diameter 6,4mm. depth 32mm. /
Boor diameter 6,4mm. diepte 32mm. /

Bohren Sie ein Loch in die Wand, mit einem Durchmesser ~
von 6,4 mm. Die Tiefe des Loches soll 32 mm betragen. /
Faire des trous de 6,4mm. de diamétre et de 32mm. de
profondeur. /

Fazer furos de 6,4 mm. de didmetro e 32mm. de profundidade.

6,4 mm.

Al 0@

32 mm.

3) Asegure la placa de montaje y compruebe la resistencia. /
Secure mounting plate and check the stiffness. /
Plaats de bevestinginsplaat en controleer de stevigheid. /
Befestigen Sie die Grundplatte fir das Innengeréat und
kontrollieren Sie den festen Sitz. /
Fixez la plague de montage et vérifiez la résistance. /
Coloque a placa de montagem e comprove a resisténcia.

Taco de plastico /
Wall plug /
Muurplug /

Mauerdiibel /
Cheville en plastique /
Bucha

Tornillo largo /
Long screw /
Lange schroef /
Lange Schraube /
Longue vis /
Parafuso Comprido

5) Taladre el iado exterior. /
Drill from outdoor side. /
Boor van buiten naar binnen. /
Bohren Sie von AuBen nach Innen. /
Percez le coté extérieur. /
Furar o lado exterior

PARED /
WALL /
MUUR/
MAUER/
MUR/
PAREDE

25

Fresa de 70 mm. diametro /

2) Coloque los tacos de plastico. /
Set wall plugs. /
Plaats de piug. /
Stecken Sie den Dibel hinein. /
Mettez les chevilles en plastique. /
Coloque as buchas

4) Taladre un agujero para las tuberias con 70 mm. de
didmetro pasante o como se ve en el lado inferior. /
Drill the refrigerant piping hole with 70 mm. diameter

concrete drill or hole saw from the indoor side. /

Boor een gat van 70mm. binnen naar buiten. /

Bohren Sie ein Loch in die Wand, mit einem
Durchmesser von 70 mm. und zwar von Innen nach
Aussen. /
Faites un trou pour les tuyauteries. /
Fazer um furo para as tubagens com 70mm. de
didmetro ou como se vé no lado inferior.

. PARED / .
Interior / Exterior /
Indoor / h\ﬁv&bhll Qutdoor /
Binnen/ MAUER / Buiten /
innen / MUR/ Aussen /

Intérieure / PAREDE Extérieure /
Interior Exterior

Ligeramente inclinado /
Sligtly sloping /
7T~ Lichtschuin/
Leichte Neigung /
Légérement en biais /
Ligeiramente inclinado

Hole saw dia. 70mm. /
Boorgat 70 mm. /

Bohrlochdurchmesser 70mm. /
Fraise de diametre 70 mm. /
Fresa de diametro 70mm.

6) Ponga el tubo pasmuros y las tapas. /

Set wall pipe and caps. /
Plaats leidingen met kappen. /

Montieren Sie die Wanddurchfhrung mit den beiden

Kappen. /
Mettez le tube passe-fil et les couvercles. /
Colocar o tubo pasamuros e as tampas

Cortar conla sierra /
Cut with saw /

Afzagen /
" Nach Aussen fallend /
Coupez avec la scie /
Cortar com a serra

Tapa/Cap/
Kap / Abdeckung /
Couvercle / Tampa
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Direccion de los tubos / Tubing route / Leiding richting
Leitungsrichtung / Sens des tuyaux / Direc¢éo dos tubos

1) Hay cuatro posibles direcciones como se muestra en la figura. /
There-are four tubing routes possible, as shown in the figure. /
Zoals boven aangegeven zijn er vier richtingen mogelijk. /
Wie oben abgebildet sind vier Richtungen méglich. /
Il y a quatre sens possibles comme on le montre ci-dessus. /
Como se vé na figura, ha quatro direcgdes.

2) Para las direcciones 1, 2, y 4 cortar la placa y para pasar los tubos a
través, no dejar corte afilado. Consultar la NOTA inferior. Guarde la
placa cortada para un futuro uso. /

For the routes 1,2 and 4, cut the plate to pass the pipes through, with
no sharp edge left. /

Voor de richtingen 1,2, and 4; zaag langs de aanwezige groef de
uitsparing uit de omkasting. /

Fir die Richtungen 1,2 und 4 schneiden Sie die Grundplatte entlang
der Aussparung auf. /

Pour les sens 1,2 et 4, coupez la plaque pour passer les tuyaux a
travers. Ne laissez pas de zones affilées. /

Para as direcgbes 1, 2 e 4 cortar a placa e ndo deixar cortes afiados
pois os tubos passardo por la. Consultar a NOTA inferior. Guarde a
placa cortada para uma utilizagao futura.

Tuberias horizontales / Horizontal tubing / Horizontale leiding /
Horizontale Leitung / Tuyauteries horizontales / Tubagens horizontais

Tubo drenaje / Drain hose /
Afvoerleiding / Kondensatabflussleitung /
Tuyau de drainage / Tubo de drenagem

Manguera de interconexién eléctrica /
Electrical cable /

Elekirische kabel /
Elektrozuleitung /

Cable électrique /

Mangueira de interligacao eléctrica

Tubos frigorificos / Refrigerant pipes /
Leidingen / Kéltemittelleitungen /
Tuyau / Tubos frigorificos /

P
i }

%
,'j

1) Antes de colocar la unidad en la placa de montaje conecte e

los tubos de refrigeracién y drenaje y encintelos, incluyendo Colocar el tubo de drenaje como se indica en la
el cable de unidn entre unidades. Pongalos agrupados figura. /
ordenadamente en el surco de la parte trasera. / Lay the drain hose as shown above /
Monteer de afvoerleiding zoals afgebesid /

Before placing the unit on the mounting plate, connect the Montieren Sie die Kondensatabflussleitung wie abge
pipes, drain hose and electrical cable and then tape them with bildet. /
heat insulation. Lay them along the groove at the rear of the Placer le tuyau de drainage comme indiqué sur la
unit as shown above. / figure. /

Colocar o tubo de drenagem como se indica na figura.
Alvorens de binnenunit tegen de bevestigingsplaat wordt . J

geplaatst, mosten eerst de leidingen, condensafvoer en de
elektrische voeding worden aangesioten en omwikkel deze

met hitte bestending tape tot één bundel. / 2) Asegure la unidad sobre la placa de montaje. /
Bevor Sie das Innengerét an der Befestigungsplatte aufhédngen, Secure the unit to the mounting plate. /

missen erst die Leitungen, Kondensatabfluss und Elektro,

angeschlossen werden. Umwickeln Sie diese mit Hang de binnenunit aan de bevestigingstplaat. /

hitzebestandigem Band zu einem Bindel. /
Hangen Sie jetzt das Innengerét an die

Avant de mettre 'unité sur la plaque de montage, raccordez Befestigungsplatte. /
les tuyaux et la tuyauterie de drainage et enrubannez-les, y
compris le fil d’'union entre les unités. / Passez I'ensemble a travers le trou du mur. A présent,

fixez I'unité sur la plaque de montage. /
Antes de colocar a unidade na placa de montagem ligue os
tubos de refrigeragdo e drenagem e cinta-os, incluindo o cabo Coloque agora a unidade na placa de montagem.
de unido entre unidades. Agrupe-os ordenadamente no sulco
da parte traseira.
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\
Placa de montaje / Detalle A /

Mounting plate / Detail A/ 2) Presione la parte interior de la unidad contra la placa de
Bevestigingsplaat / Detail A/ montaje para que enganchen las patillas en los agujeros
Befestigunsplatte / Einzetheit A / interiores de la placa de montaje. (Haga este paso después

Plague de montage / Détail A/ del cableado de lla unidad). /
Placa de montagem Detalhe A “ ~  Connect the electrical cabling. /
Sluit de elektriche kabel aan. /
Schliessen Sie das elektrische Kabel an. /
> Pressez la partie intérieure de f'unité contre la plaque de

montage pour-que les ergots se fixent dans les trous inférieurs
de la piaque de montage (Faire cette opération aprés le
cablage de 'unité). /

Pressione a parte interior da unidade contra a placa de
montagem para colocar as patilhas nos furos interiores da
placa de montagem.(Faga isto depois de se ter feito a
ligagcdo dos cabos da unidade).

1) Pase los tubos frigorificos y drenaje a través del agujero de 3) Tire de la parte baja de la unidad hacia usted, para

la tuberia y enganche la unidad a la placa de montaje. / asegurarse que estd sujeta. /

When rear exit pipe work is used: Connect the pipes to the Then lift up the unit a little and hang the lower hooks on the
unit and then hang the unit on the mounting plate. / mounting plate. /

Volg onderstaande stappen als de leidingen aan de achterkant Til de binnenunit op en hang hem aan de haken van de
de unit uitgaan. / bevestigingsplaat. /

Folgen Sie untenstehenden Schritten, wenn die Leitungen Heben Sie das Innengerat etwas an und hingen es an die
an der Gerater(ickseite austrelen. / Haken der Befestigungsplatte. /

Suivez les étapes ci-dessous pour la tuyauterie arriére. Tirez la partie inférieure de l'unité vers vous, pour vous
Passez les tuyaux a travers le trou accrochez l'unité 4 la assurer gu'elle est bien fixée. /

plague de montage. / Para se assegurar que a unidade esta bem presa puxe-a.

Coloque os tubos frigorificos e de drenagem através do furo
da tubagem e coloque a unidade na placa de montagem.

- J
/
1) La manguera de drenaje drenaréa el agua suavemente. En
Sifén / caso de que la manguera no tenga desnivel, el drenaje no
o Trap / fluira. /
Knik / Ensure the water drain hose has no traps or dips to impede
Siphon / the water flow. /
Siphon / Overtuig u ervan dat er in de condenswater afvoerleiding geen
Sifao knikken zitten die de doorstroming belemmeren. /

- Uberzeugen Sie sich, dass in der Kondensatwasserleitung
kein Knick vorhanden ist, der den treien Abfluss behindert./
Prenez soin d'éviter que I'eau ne déborde de I'appareil en
utilisant une pente. /

Bandeja de condensados / A mangueira de esgoto drenar4 a agua suavemente. No caso
Drain pan / que a ponta final da mangueira se afunde em agua ou tenha
Afvoerleiding / lamas a drenagem nao fluira.

Ablaufblech /

Bac des condensats / 2) La cinta protectora debera cubrir el fin interior de los tubos

Tabuleiro condensados para evitar que penetre agua por ellos. /

Carefully seal any hole open fo the weather to prevent ingress

Lado exterior / . of water. /
Outdoor side / D?e.snalg\”ee/ / Dicht zorgvuldig elke opening in muren om te voorkomen dat
Buitenzijde / Afv?)l or st?asn 'y er water naar binnen dringt. / _
Aussenseite / T leituna / Dichten Sie sorgféltig die Mauer6ffnung wieder ab, um zu
Cote extérieur / Tauwaéssedr eltung ; verhindem, dass Wasser von aussen nach innen e
Lado exterior uyau Ee rtalnage indringt. /
sgoto La bande protectrice devra recouvrir la terminaison intérieure
des tuyaux, afin d'éviter que I'eau n'y pénétre. /
A cinta protectora devera cobrir até ao final dos tubos interiores
para evitar que entre agua por eles.
Masilla /
Cinta aislante / Putty / 3) Derrame agua en la bandeja de drenaje y compruebe que el
Coating tape / Stopverf / agua se descarga fuera. / ] )
Isolatietape / Dichtmasse / Pour some water into the left side of the drain pan and make
Coating tape / Mastic / sure all the water is discharged. / )
Ruban isolant / Betume Laat een beetje water in de lekbak lopen en overtuig u er
Cinta isolante s vervolgens van dat al het water uit de condenswater
} afvoerleiding stroomt. /

! Giessen Sie etwas Wasser in die Kondensatwasserwanne
Abrazadera / 3 und tberzeugen Sie sich, dass das Wasser durch den
Saddle / Desaglie / Kondensatabfuss in die Leitung fliessen kann. / B
Beugel / Drain hose / Versez de l'eau dans le bac des condensats et verifiez qu'elle
Befegstigungsschelle / Afvoerstand / coule bler] vers I'exteneqr. /

Collier 7 Tauwassetleitung / perrame agua no tabuleiro de drenagem e comprove se a
Braadeira Tuyau de drainage / agua sai fora.
L Esgoto Y,
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CABLEADO DE UNIDAD A UNIDAD / DRESSING BOTH ENDS OF ELECTRICAL CABLE /
AANSNIJDEN BEIDE KANTEN VAN DE ELEKTRISCHE KABEL /

ISOLIEREN DER LEITUNGSENDEN DES ELEKTRISCHEN KABELS /

CABLAGE DE LIASION ENTRE UNITES / CABLAGEM DE UNIDADE A UNIDADE

Prepare el cable de interconexién de unidades. Quite el panel-fronital.

Separe la grapa del cable y fije el cable flexible con un tornillo (tierra).

Asegure la conexién de los cables de unidad a unidad en la placa de terminales.

Fije la funda del cable flexible y de los cables de unidad con la grapa y el tornillo, en posicion recta.

Después conecte el cable flexible de interconexion en la unidad exterior. Compruebe que los cables estén seguros. Ponga el
panel frontal en su sitio y fijelo con tres tornillos. /

This equipment must be installed in accordance with national wiring regulations

Dress the electrical cable. Open the front panel.

Detach the cable clamp.

Secure the core wires of the electrical cable to the terminal board.

Fix the electrical cable sheath with the cord clamp and the screw in right position.

After connecting t/he electrical cable to the outdoor unit, recheck whether the cord is secured to the right position. Fit the three
screw covers in.

Snijdt de elektriche kabel aan. Open het voorpaneel.

Maak de kabelkiem los en kabelklem B.

Sluit de bedrading aan op de klemmenstrook en sluit de kabel op overeenkomstige wijze aan op de binnenunit.

Zet de kabel d.m.v. de klemment A en B (alleen WMCL 24) vast.

Overtuig u ervan dat de draden op de juiste manier zijn aangesloten en sluit het frontpaneel. Plaats de drie schroefdopjes. /

Entfemen Sie die Drahtummantelung. Offnen Sie das Vorderpaneel.

Losen Sie die Kabelklemme. Stecken Sie die Kabelenden in die Kiemmleiste.

Befestigen Sie das Kabel auf der Kiemmleiste.

Uberprifen Sie nochmals den Anschluss auf Richtigkeit. Driicken Sie die Schrauben abdeckungen ( 3 Stiick) in das Paneel. /

Préparez le cable de liaison. Enlevez le panneau frontal.

Séparez I'agrafe du cable. Fixez le cble flexible avec une vis (terre).

Assurez la connexion des cables de liaison sur la plaque a bornes.

Fixez la gaine du céble flexible et des cables de l'unité avec l'agrafe et la vis, en position droite.

Connectez ensuite le cable flexible et celui de liaison a l'unité extérieure. Vérifiez que les cables sont bien fixés dans la position
correcte. Mettez le panneau frontal a sa place et fixez-le avec trois vis. /

Prepare o cabo de interligagdo de unidades. Tire o painel frontal.
Separe o grampo do cabo. Fixe o cabo fléxivel com um parafuso (terra).
Segure a ligagdo dos cabos da unidade a unidade na placa de terminais.
Fixe a capa do cabo fléxivel e dos cabos da unidade com o grampo e o parafuso, em posigao recta.
Depois ligue o cabo fléxivel de interligagéo na unidade exterior. Comprove que os cabos estéo seguros. Cologue o painel
frontal no seu sitio e fixe-o com trés parafusos.
Cable de alimentacion /

UNIDAD INTERIOR /
INDOOR UNIT /
BINNENUNIT /
INNENGERAT /
UNITE INTERIEURE /
UNIDADE INTERIOR

 er—

SWMC 07-09-12-18N-24N

T

8 mm,
35 mm.

UNIDAD EXTERIOR /
OUTDOOR UNIT/
BUITENUNIT /
AUSSENGERAT /
UNITE EXTERIEURE /
UNIDADE EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR /
INDOOR UNIT /
BINNENUNIT /
INNENGERAT /
UNITE INTERIEURE /
UNIDADE INTERIOR

40 mm.

SWMH 07-09-12-18N-24N

UNIDAD EXTERIOR /
OUTDOOR UNIT /
BUITENUNIT /.
AUSSENGERAT /
UNITE EXTERIEURE /
UNIDADE EXTERIOR

40 mm. N

28

Electric supply cable /
Electrische voedingskabel /
E- Anschlusskabel /
Cable d'alimentation /
Cabo de alimentacéo

WMCL / WMHL 18-24

——

— v

8 mm.

30 mm.

Seccion cables interconexion /

Modelo / Cross section area /
Model / Koperen kem
Model / (Verbindingskabel) /
Modeli / Kabelquerschnitt

Modeles / (Verbindungskabet) /
Modelo  Section cable interconnexion /
Secgéo cabos interligagao.

SWMC / SWMH 07 1,5 mm?2
SWMC / SWMH 09 1,5 mm?2
SWMC / SWMH 12 1,5 mm2
SWMC / SWMH 18N 2,5 mm?2
SWMC / SWMH 24N 2,5 mm2




LENNOX
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U. INTERIOR / U.EXTERIOR/  U.INTERIOR/  rz @ U.EXTERIOR/
INDOORUNIT/ [ @ OUTDOORUNIT/ INDOORUNIT/  [S =1 OUTDOOR UNIT /
BINNENUNIT/ =) BUITENUNIT/  BINNENUNIT/ BUITENUNIT /.
INNENGERAT / AUSSENGERAT/ INNENGERAT/ [N N|  AUSSENGERAT /
U. INTERIEURE / [N N/ U.EXTERIEURE /~ ~U. INTERIEURE / m HH U-EXTERIEURE/
U. INTERIOR U. EXTERIOR U. INTERIOR U. EXTERIOR
SWMC 07-09-12 SWMC 18N-24N
3

U. INTERIOR / © VU.EXTERIOR/  U.INTERIOR/ 2 2| U.EXTERIOR/
INDOOR UNIT / 5| OUTDOORUNIT/ INDOORUNIT/  [j 1] OUTDOOR UNIT/
BINNENUNIT / ] BUITENUNIT/  BINNENUNIT / n| BUITENUNIT/
INNENGERAT / 1] AUSSENGERAT/ INNENGERAT/  [N— 7| AUSSENGERAT/
U. INTERIEURE / | U-EXTEREURE/ U.INTERIEURE/ [L— |3l U.EXTERIEURE/
U. INTERIOR U. EXTERIOR U. INTERIOR ©— = U.EXTERIOR

SWMH 07-09-12 SWMH 18N-24N

Las marcas ©,3,2,1, N, (SWMH 07-09-12-18N-24N)y @ ,1, N, (SWMC 07-09-12-1 8N-24N) de la placa de terminales
de la unidad interior deben coincidir con las de la unidad exterior. N: Neutro.

® ,3,2,1, N, (SWMH 07-09-12-18N-24N)/ @ ,1, N, (SWMC 07-09-12-18N-24N) the mark on terminal board of
INDOOR UNIT must coincide with OUTDOOR UNIT. N: Neutral.

®,3,2,1N, (SWMH 07-09-12-18N-24N)/ @ ,1, N, (SWMC 07-09-1 2-18N-24N) deze markeringen op de klemmenstroken
in binnenunit en buitenunit moeten overeenkomstig aagesloten worden. N: Neutraal.

Erde, 3,2,1, N (SWMH 07-09-12-18N-24N) / Erde ,1, N, (SWMC 07-09-12-18N-24N) diese Markierungen miissen auf
der Klemmleiste im Innen und Aussengerét tibereinstimmend angeschlossen werden. N: neutral.

Les marques @ ,3,2,1, N (SWMH 07-09-12-18N-24N)/ & 1, N, (SWMC 07-09-12-18N-24N) de ia plaque a bornes
de l'unité intérieure doivent coincider avec celles de I'unité extérieure. N: Neutre.

As marcas @ ,3,2,1,N, (SWMH 07-09-12-18N-24N)/ & ,1, N, (SWMC 07-09-12-18N-24N) da placa de terminais da
unidade interior devem coincidir com as da unidade exterior. N: Neutro.

A) Tapas de tornilios /
Screw covers /
Schroefdopje /

Schraubabdeckungsplatte /

Capuchons vis /
Tampas de parafusos

-

Tornillo / Screw /
Schroef / Schraube /
Vis / Parafuso

Abrir el panel / Open panel /
Open paneel / Offnen des Paneels /
Ouvrir le panneau / Abrir o painel

Cable de interconexion /
Electric connection cable /
Electrische verbindingskabel /

E.- Verbindungskabel /

Cable de raccordement electrique /

Cabo de interligacdo eléctrica
WMHL 07-09-12-18-24

int

[

Tornillo / Screw /
Schroef / Schraube /
Vis / Parafuso

Cable de interconexion /
Electric connection cable /
Electrische verbindingskabel /

E.- Verbindungskabel /

Cable de raccordement electrique /
Cabo de interligagéo eléctrica
WMCL 07-09-12-18-24

Cable de alimentacion eléctrica /
Electric supply cable /
Electrische voedingskabel /

E.- Anschlusskabel /

Cable d'alimentation electrique /
Cabo de alimentagioeléctrica
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Unidad exterior / Qutdoor unit / Buitenunit /
Aussengerit / Emplacement de 'unité extérieure / Situagao da unidade exterior

La unidad debe colocarse en el exterior y debe estar disponible un espacio libre como el que indica la figura 1. Dispondra

de un soporte adecuado. Debera montarse sobre una base fuerte que no aumente la vibracion y de manera que no haya

riesgo de inundarse de agua en la época de lluvias. La salida-de aire no debera soplar sobre ventanas o puertas proximas.
No debera transmitir ruido y vibraciones. /

The outdoor unit must be mounted on a strong sturdy base with an area large enough to locate the four studs as shown in
Fig. 1. Ensure adequate clearance is maintained to allow easy access for servicing the outdoor unit. The unit must be located
in a position to prevent immersion in water due to flash flooding during heavy rain. Please ensure the noise and air flow
from the unit does not interfere with neighbours. /

De buitenunit moet op een stevige ondergrond geplaatst worden en op een plaats welke groot genoeg is om de vier bouten
te bevestingen, Zie figuur. 1. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rondom de unti wordt gehouden om service werkzaamheden
te kunnen verrichten. Zorg ervoor dat op de plaats van de unit geen plasvorming kan optreden tijden hevige regen. Stel de
unit zodanig op dat de buren geen last van geluid of luchtstroming hebben. /

Das Aussengerit muss auf festem Untergrund gestellt werden und auf einer Fléche, die gross genug ist, die Halteschrauben
aufzunehmen (Siehe Figur 1). Sorgen Sie fiir ausreichend Platz um das Gerat, damit Sie ohne Schwierigkeiten Wartungsarbeiten
verrichten kénnen. Achten Sie darauf, dass das Gerat z.B. nach einem Platzregen, nicht im Wasser steht. Achten Sie bei

der Aufstellung des Aussengerates darauf, dassNachbarn durch das Geréusch des Gerates nicht belastigt werden. /

L'unité doit &tre située a l'extérieur et un espace libre doit étre disponible comme indiqué sur la figure. Elle disposera d'un
support approprié. L'unité sera placée de sorte a étre facilement instaliée et inspectée. L'unité extérieure devra étre montée
sur une base forte qui n'augmentera pas la vibration et de sorte qu'il n'y ait pas de risque d'inondation en période de pluies.
La sortie d‘/air ne devra pas étre dirigée vers des fenétres ou des portes proches. Elle ne devra transmettre ni bruits ni
vibrations.

A unidade deve colocar-se no exterior e deve estar disponivel um espago livre como o que indica a figura 1. Dispora de
um suporte adequado. A unidade exterior devera instalar-se sobre uma base forte que ndo aumente a vibrago e de maneira
que nao haja risco de inundar-se de agua na época de chuvas. A saida de ar néo devera soprar sobre janelas ou portas
proximas. Nao devera transmitir rGido e vibragoes.

- )

ENTRADA DE AIRE / ENTRADA DE AIRE /
~ ARIN/ AIR IN/
LUCHTINLAAT / LUCHTINLAAT /
LUFTEINTRITT / MIN 300 mm LUFTEINTRITT/ -
ENTREE D'AIR / MIN 100 mm ENTREE D'AIR/

ENTRADA DE AR \§\1> ENTRADA DE AR

MIN 1000 mm
MIN 400 PARA EL TRABAJO DE INSTALACION /
SALIDA DE AIRE / MIN 400 FOR INSTALLATION WORK/
AIROUT/ MIN 400 VOORSERVICE WERKZAAMHEDEN /
LUCHTUITLAAT / MIN 400 FUR SERVICE ARBEITEN /
ngaerllJESgBA'l-{QT// MIN 400 POUR LE TRAVAIL D'INSTALLATION /
3 IN 4 B N L
SAIDA DE AR M 00 PARA O TRABALHO DE INSTALACAO
SWMC 07-09-12
SWMH 07-09-12
SWMC 18N-24N
SWMH 18N-24N
\_ _/
m.m. A B C G H
OMCL. 07-09 720 535 278 245 430
OMHL 07-09 775 535 278 245 430
OMCL 12 775 535 278 245 430
OMHL 12 880 637 297 275 500
OMCL / OMHL 18N-24N | 830 663 364 | 3435 | 520
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CONEXIONES ELECTRICAS UNIDADES EXTERIORES / WIRING CONNECTION OUTDOOR UNIT /
ELECTRISCHE AANSLUITING BUITEN UNIT / ELECTRISCHE ANSCHLUSS AUSSEN GERAT /
CABLAGE DE L'UNITE EXTERIEURE / LIGACOES ELECTRICAS UNIDADES EXTERIORES

]

1) Desmonte la tapa de terminales quitando el tornillo. -
2) Desmonte la grapa del cable quitando el tornillo.

3) Asegure el alma de los cables en la placa de terminales.
4} Fije el cable con la grapa y el tornillo. Beschermplaat /
5) Ponga la tapa de terminales con el tornillo. Abdeckplatte /

Couvercle des bornes /
Tampa de terminais

Tapa de terminales /
Terminal cover /

1) Detach the Terminal Cover by removing the screw.
2) Detach the cable Clamp.

3) Insert the cable conductors into the terminal biock and tighten the screws. \
4) Securely clamp the cable with the cable clamp.

5) Replace the terminal cover and fix with the screw.

1) Verwijder de beschermplaat door de schroef los te draaien.

2) Maak de kabelklem los. Grapa /

3) Sluit de bedrading aan op de klemmenstrook. Cord clamp /

4) Bevestig de kabel met kabelklem. Kabelklem / Tornillo /

5) Sluit het front paneel en bevestig de schroeven. Kabelklemme / Screw /
Presse-étou

1) Entfernen Sie die Abdeckplatte durch Iésen der Schraube. Sé,?a;pope / S%%?er\?,l%fe/ /

2) Entfernen Sie die Kabelklemme. Vis /

3) SchlieBen Sie die Adern des Verbindungskabels auf der Klemmleiste 3 an. Parafuso

4) Befestigen Sie das Kabel mit der Kabelklemme.
5) Montieren Sie wieder die Abdeckung und schrauben diese fest.

1) Démontez le couvercle des bornes en 6tant la vis.

2) Enlevez le presse-étoupe.

3) Fixez I'ame des cables unité a unité sur la plaque a bornes.
4) Fixez le cable flexible avec la vis (terre).

5) Mettez le couvercle des bornes avec la vis.

1) Desmonte a tampa de terminais tirando o parafuso.
2) Desmonte o grampo do cabo tirando o parafuso.

3) Segure a alma dos cabos na placa de terminais.

4) Fixe 0 cabo com o grampo e o parafuso.

5) Coloque a tampa de terminais com o parafuso.

OMCL 07-09-12 OMHL 07-09-12

1) Desmonte la tapa lateral quitando los tornillos.

2) Pase la manguera de cables a través del P.G.

3) Asegure el alma de los cables en la placa de terminales.
4) Ponga la tapa lateral con sus tornillos.

1) Detach the sidepanel by removing the screws.

2) Pass the cables through.

3) Insert the cable conductors into the terminal block and tighten the screws.
4) Replace the side panel.

1) Verwijder eerst de schroeven en neem het zijpaneel af.

2) Voer de kabels door de opening.

3) Steek de kabeleinden in de connector en draai de schroefies stevig aan.
4) Plaats het zijpaneel en de schroeven terug.

1) Entfermen Sie das Seitepanel indem Sie die Schrauben vorher losdrehen.
2) Fihren Sie das Kabel durch die entsprechende P.G.-Versehraubung.

3) Befestigen Sie die Ader des Kabels auf der Klemmeleiste.

OMCL / OMHL 18-24 4) Montieren Sie wieder das Seitepanel und ziehen die Schrauben an.

1) Déposez le panneau lateral en enlevant les vis.

2) Passer les cables a travers le presse-étoupe.

3) Insérez les fils dans les borniers et serrez.

4) Replacez la panneau latéral et fixez-le avec les vis.

1) Desmonte a tampa lateral tirando os parafusos.
2) Passe a mangueira de cabos através do P.G.
3) Segure a alma dos cabos na placa de terminais.
4) Cologue a tampa lateral comn seus parafusos.

31



LENNOX

INSTALACION / INSTALLATION / INSTALLEREN / INSTALLIEREN / INSTALLATION / INSTALACAO

A Modelo / Model / Model / Modell / Modéle / Modelo
B g .
A E F B  Diametro tuberia / Pipe diameter /
C D Leiding diameter / Leitungsdurchmesser /
SWMC / SWMH 0.7-09' 3/8" 1/4" 10 6 @ Tuyauterie / Diametro tubagem
SWMC / SWMH 12 172" 1/4" 15 6 - GAS /VAPOUR /ZUIG / SAUG / GAZ | GAS
SWMC/SWMH 18N | 1/2" | 1/4" | 25 , 15 D LiQUIDO/LIQUID / VLOEISTOF /
SWMC / SWMH 24N 5/8" 1/4" 25 15 FLUSSIGKEIT / LIQUIDE / LIQUIDO
E Long. max. tuberia (m)/ Max. piping lenght ( m)/
A B Max. Leidinglengte (m) / Max. Leitungslénge (m) /
SWMC / SWMH 0.7 @ 18 mm Long. max. tuyauterie (m). / Long. max. tubagem (m).
SWMC / SWMH 08-12 218 mm F  Max. difer. altura (m) / Max. level difference (m)/
SWMC / SWMH 18N-24N | @ 16 mm Max. hoogte verschil (m). / Max. Héhenunterschied(m)/
Ecart max. hauteur (m). / Max. difer. altura (m).
4 : N
TUBERIA / PIPING / LEIDINGEN /
4 LEITUNGEN / TUYAUTERIE /| TUBAGEM
UNIDAD INTERIOR/ NOTA / NOTE / OPMERKING / BEMERKUNG / REMARQUE / NOTA
BINNENUNIT / No incline el recorrido de la tuberia, ésta estara casi horizontal o vertical.
INNENGERAT / Si la instalacién sobrepasa los 5 m. afada refrigerante R-22 por cada
UNITE INTERIEURE / metro mas de instalacion, segun tabla adjunta.
UNIDADE INTERIOR Si la diferencia de altura pasa de 3m. haga un bucle. /
The copper pipes must be installed level in both the horizontal and vertical
plane. If actual piping lenght exceeds 5 m. add refrigerant (R-22) according
A to table data . If actual level difference exceeds 3m. make a loop. /

B De koperen leidingen moeten zowel horizontaal als vertikaal evenwijdig
aan elkaar gemonteerd worden. indien de leidinglengte tussen binnen en
buitenunit. 5m bedraagt dient er per extra meter leiding R-22 bijgevuid
worden.Als het werkelijke hoogte verschil meer dan 3 meter bedraagt moet

UNIDAD EXTERIOR / er een loop aangebracht worden. /
i Ogﬁ%%%%g%';r / Die Kupferleitungen sollen nur horizontal und vertikal montiert werden.
¥ % Wenn die Leistungslange zwischen Innen-und Aussenteil mehr als 5m
! AUSSENGERAT /
! UNITE EXTERIEURE / betrégt, mussen pro extra Meter Leitung kaltemittelR-22 eingefillt werden
" UNIDADE EXTERIOR Wenn der wirkliche Hohenunterschied mehr als 3 m. betragt, muss ein
;o7 Olbogen ( siehe Skizze ) angebracht werden. / a
ooy Ne pas incliner les tuyauteries frigorifiques. Si linstallation dépasse 5m
:i: bees T ajoutez R-22 pour chaque métre supplementaire. Sila différence de hauteur
s dépasse 3m, faites une boucle. /
BUCLE /LOOP / . )
LOOP / OLBOGEN / N&o incline o trajecto da tubagem. A tubagem estara quase horizontal ou
BOUCLE / CARACOL vertical. Se a instalagéo ultrapassar os 5m aumentar de refrigerante R-22
por cada metro mais de instalagdo
S Y, Se a diferénca de altura passar de 3m. faga um caracol.
CARGA / CHARGE / VULLING / FULLUNG / CHARGE / CARGA
MODEL o7 09 12 18N 24N . L .
(*) Carga de refrigerante R-22 incluido 5m de tuberia /
(gr) (*) | 590 | 630 | 900 | 1.100 | 1.400 Charge R-22, 5m. included /
SWMC Feoninhoud R-22 voorgevuld voor 5m./
(gr) (™) | 10 12 15 15 20 Kalteittelfiillung R-22 fur 5m. /
* Charge R-22 comprendant 5m. /
SWMH (gr) ) 690 700 820 1.100 | 1.400 Carga de refrigerante R-22 incluido 5m.
(gr.) (*9) 15 17 20 20 25
(**) Carga por metro / Charge by meter. / Vulling per met / Fiilmenge / Charge pas metre / Carga por metro
- Si la instalacion tiene una longitud superior a 5m afiadir refrigerante R-22, segtn tabla adjunta. /
« If actual piping lenght exceeds 5m add refrigerant R-22 according to table data. /
- Indien de leidinglengte tussen binnen en buitenunit 5m bedraagt dient er per extra meter leiding R-22
bijgevuld worden /
» Wenn die Leistungslénge zwischen Innen-und Aussenteil mehr als 5m betragt, mussen pro extra Meter
Leitung kaltemittelR-22 eingefiilit werden/
« Si I'installation dépasse 5m ajoutez R-22 pour chaque métre supplementaire
» Se a instalagéio ultrapassar os 5m-aumentar de refrigerante R-22 por cada metro mais de instalagéo
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s ™
Marg;‘%?;ahgrs%n?je / Compruebe el completo aislamiento de todas las partes. Abogue la
Afvoerleiding / tuerca al cuerpo roscado. Use dos llaves para apretar hasta que el
Abflussleitung / ajusje4mpida alir el gas. (Vea valores de par). /
Jg%ggg;‘ggggggé Check that sealing parts are fitted neatly. Thread Fiare Nut to Flare
| fitting by hand. Use two wrenches to tighten until the sealing parts
are gas tight. /
Cable de int ion eléctrica /
% @ ?ntgré%ﬁ:,%%?;)gmﬂenzc/nca Zorg dat de pakkingen schoon worden gemonteerd. Schroef de
Verbindingskabel / flarekopplingen eerst handvast aan. Maak de afdichting d.m.v. het
L — Verbindungskabel / aandraaien van de koppelinggen. /
Cable dinterconnexion électrique / Sorgen Sie dafiir, dass die Leitungen ordentlich montiert werden
Cabo de interligagéo eléctri : ‘ .
\ abo de Inferigag=o electrica Schrauben Sie die Bordelverschraubungen zunéchst handfest an.
Benutzen Sie zum Abdichten und Andrehen der Kupplungen das
richtige Werkzeug. /
Tuggf,‘f gfaﬁfgg:?r}"in'i]en}o / Vérifiez I'isolation compléte de toutes les parties. Serrez d'abord les
Fregon koppeli‘r)\g /g écrous & la main. Utilisez deux clés pour serrer. /
Egiﬁgrgiggguup ’?Ieumngr{t / - Comprove o isolamento de todas as partes. Coloque a porca ao
Porcas de aco plamento corpo roscado. Use duas chaves para apertar até que o ajuste
P impessa de sair o gas. (Ver valores de par).
Y
Conectar los acoplamientos refrigerantes y la manguera de drenaje (Unidad Interior). /
Connect refrigerant couplings and drain hose ( indoor unit ). /
Aansluiten van koeltechnische leidingen en condenswaterafvoer ( binnenunit ). /
Verbinden Sie die Kéltemittelleitungsauschliisse und den Kondensatablauf ( Innengerit). /
Raccordement des liaisons frigorifiques et de I'évacuation des condensats (unité intérieure). /
Ligar os acoplamentos refrigerantes e a mangueira de drenagem (Unidade interior).
N J
NB: Koeltechnische leidingen dienen volgens de STEK-regelgeving aangelegd te worden
4 )
AISLAMIENTO TUB__ERiA / INSULATION OF PIPES / ISOLATIE VAN DE LEIDINGEN /
ISOLATION DER KALTELEITUNGEN / COMMENT ISOLER LES TUYAUX / ISOLAMENTO TUBAGEM
NO / WRONG / FOUT / FLASCH / NON / NAO El aislamiento de la tuberia deberia cubrir los tubos de
liquido y gas como se muestra debajo. Use aislante de
(/BQSI/G V/A'SD/%"GQ espuma de polietileno de mas de 8 mm. de espesor. /
| GAZ | GAS The pipe insulation should cover both VAPOUR and
LIQUID pipe as shown below. Use 8 mm foam for
AISLANTE / INSULATION / insulation. /
ISOLATIE / ISOLIERUNG /
ISOLANT / ISOLANTE De isoéatie dient zowel om de zuig en vioeistofleiding
. aangebracht te zijn zoals onderstaand afgebeeld. Gebruik
LIQUIDO /LIQUID / i i ini ;
VLOEISTOF / FLUSSIGKEIT / Polyethyleen isolatie van minimaal 8 mm. dikte. /
LIQUIDE / LIQUIDO Die Isolierung muss sowohl an der Saug-, wie auch an
der Flissig-keitsleitung angebracht werden (wie
S1/ CORRECT / GOED / RICHTIG / OUI /SIM untenstehend abgebildet). Ver-wenden Sie Armafiex-
Isolierung von mind. 8 mm dicke. /
VLOIELIIS(%%E(/)A{—L'J%LSJ:&/(EIT ;  Lisolation de la tuyauterie consistera a recouvrir les
LIQUIDE / LIQUIDO tuyaux de liquide et de gaz, comme on le montre ci-
dessous.Utilisez comme isolant de la mousse de
GAS / VAPOUR polyéthyléne de plus de 8 mm. d'épaisseur. /
[ ZUIG | SAUG
[ GAZ | GAS O isolamento da tubagem devera cobrir os tubos de
liquido e gas como se mostra abaixo.
Use isolante de espuma de polietileno com mais de 8
AISLANTE / INSULATION / mm. de espessura.
ISOLATIE / ISOLIERUNG /
ISOLANT / ISOLANTE
- J
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Extraccidon del aire de la tuberia frigorifica. Vacio de la tuberia /
Vacuuming the system /

Vacumeren voor ingebruikname /

Evakuieren vor Inbetriebnahme /

Extraction de I'air de la tuyauterie frigorifique. Vidange de la tuyauterie /
Extraccéo do ar da tubagem frigorifica.Vacuo da tubagem.

s A
LADO DE GAS Unidad interior LADO DEL LiQUIDO
VAPOUR SIDE Indoor unit LIQUID SIDE

ZUIGZIJDE Binnenunit VLOEISTOFZIJDE

SAUGSEITE Innengerat FLUSSIGKEITSSEITE

COTE GAZ Unité intérieure COTE LIQUIDE
LADO DO GAS Unidade interior LADO DO LIQUIDO

Viélvula de 2 vias /
2 way valve /

2 weg afsluiter /
2 Wege Ventil /
Soupape 2 voies /
Valvula duas vias

Valvula de 3 vias /
3 way valve /

3 weg afsluiter /
3 Wege Ventit /
Vanne 3 voies /
Valvula de 3 vias

Valvula de servicio /

Service port / Tapa protectora /
Service poort /

5 / Cap/
T Kap/
Raccord de service / . Kappe /

Servicedurchgang /
? ! N
Valvula de servigo . Capuchon /
{)\ Tampa protectora

Liave Allen © 4mm. / (1) Retirar / Take out / Uitdraaien
Allenkey 4mm.D Losdrehen / Retirer / Retirar
Inbussleutel © 4mm. /
Innensechskant-Schliissel © 4mm. / (2) Cerrar fuertemente /
Clé Allen © 4 mm./ Close tightly /
Chave Allen O 4mm. Licht dicht draaien /
Estructura valvula de 3 vias Leicht dicht drehen /
Structure of 3 way valve Fermer fortement
Doorsnede 3 weg afsluiter Fechar fortemente

Schnittbild des 3 Wege Ventils
Coupe vanne 3 voies
Estrutura valvula de 3 vias

A la unidad interior /
To indoor unit /
Naar binnenunit /
Zum Innenteil /
Vers ['unité intérieure /
A unidade interior

A la unidad exterior /

Alab d i
To outdoor unit / a bomba de vacio /

) 1 To vacuum pump /
Naar buitenunit / Naar vacuumpomp /
Zum Aussenteil / = Zur Vakuumpumpe /
Vers l'unité extérieure / Pompe a vide /

A unidade exterior A bomba de vacuo

Después de hacer vacio y abrir las valvulas, comprobar posibles fugas en los acoplamientos interiores y exteriores.
Usar un detector electrénico o agua jabonosa. (Acoplamientos de ambas unidades, interior y exterior).

After vacuuming check leakage from couplings with electric leakage detector or sponge immersed in soapy water (Both
indoor and outdoor couplings).

Nadat de unit geheel gevacumeerd is dient de installatie gevuld te worden waarna op lekkages (zowel binnen als
buitenunit) gecontroleerd te worden met een elekironische lekzoeker of met zeepsop.

Nachdem das Gerit vollkommen evakuiert ist, muss das Kéltesystem gefliilt werden. Sowohl Innen als auch Aussenteil
sollen auf Kattemittellckagen geprift werden, z.B. mitiels Lecksuchgerét oder Seifenschaum.

L Aprés avoir fait le vide et ouvert les vannes, vérifiez les fuites possibles dans les raccordements intérieurs et extérieurs.
Utilisez un- détecteur lectronique ou de l'eau savonneuse (Accouplements des deux unités, intérieure et extérieure).

- ‘Depois de fazer vacuo e abrir as valvulas, comprovar possiveis fugas nos acoplamentos interiores e exteriores.
Usar um detector electronico. ou agua sabonosa. {Acoplamentos de ambas unidades, interior e exteriar).
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Extraccion del aire de la tuberia frigorifica. Vacio de la tuberia /
Vacuuming the system /

Vacumeren voor ingebruikname /

Evakuieren vor Inbetriebnahme /

Extraction de l'air de la tuyauterie frigorifique. Vidange de la tuyauterie /
Extraccéo do ar da tubagem frigorifica.Vacuo da tubagem.

Después de conectar los acoplamientos abocardados (unidades interior y exterior), debe extraerse el aire como se indica./
After connecting flare coupling (indoor and outdoor sides), the air inside the pipes and indoor unit should be removed as follows./
Nadat de koeltechnische koppelingen zijn aangebracht moet de instaliatie als volgt worden gevacumeerd. /

Nachdem die kéltetechnischen Verbindungen hergestelit sind, muss der Kaltekreislauf wie folgt evakuiert werden. /

Apres avoir raccorder les raccords flare (unités intérieure et extérieure) il faut évacuer l'air comme indiqué. /

Depois de ligar os acoplamentos abocardados (unidades interior e exterior), deve-se extrair o ar como se indica.

Procedimiento / Procedure / Procedure
Handiungsweise / Comment procéder / Procedimento

1.- Quitar ambos tapones de las valvulas. /
Remove the caps and the service cap. /
Verwijder de kappen van de serviceafsluiters. /
Entfemen Sie die Kappen des Serviceanschlussventils. /
Oter les deux bouchons des vannes. /
Tirar ambos os tampses das valvulas.

2.- Conectar los manémetros a la valvula de servicio y a la bomba de vacio. /
Connect the gauge manifold to the service port (the hose with a inside pin) and vacuum pump. /
Sluit een manometerset aan op de serviceafsiuiter en vacuumpomp. /
Schliessen Sie das Manometerset am Serviceanschluss und dieVakuumpumpe an. /
Oter le capuchon de la vanne de service. /
Ligar os mandmetros a vélvula de servico e & bomba de vacuo.

3.- Abrir la valvula en los mandmetros y arrancar la bomba de vacio 10 minutos. /
Open the gauge manifold valve and operate the vacuum pump for approximately 10 minutes. /
Qpen de serviceafsluiter en de afsluiter van de manometerset en laat de vacuumpomp + 10 minuten draaien. /
Offnen Sie den Serviceanschluss und den Absperrhahn am Manometerset und lassen Sie die Vakuumpumpe
ca. 10 Minuten evakuieren. /
Connectez les manometres sur le raccord de service et a la pompe & vide. /
Abrir a valvula nos mandmetros e arrancar a bomba de vacuo 10 minutos.

4.- Cerrar la valvula en los manémetros. /
Close the gauge manifoid valve. /
Sluit de afsluiter op de manometerset. /
Schliessen Sie das Absperrventil auf dem Manometerset. /
OQuvrir la vanne des manometres et mettre en marche la pompe a vide 10 minutes. /
Fechar a valvula nos manémetros.

5.- Parar la bomba de vacio. /
Turn off the vacuum pump. /
Stop de vacuumpomp. /
Schalten Sie die Vakuumpumpe aus. /
Fermer la vanne sur les manométres. /
Parar a bomba de vacuo.

6.- Abrir completamente las vélvulas de dos y tres vias. /
Fully open the 2 way valve and then fully open the 3 way valve. /
Open eerst de 2-weg klep volledig. Daarna kan de 3-weg klep volledig worden opengedraaid.
Drehen Sie das 2-Wege und 3-Wege Absperrventil ganz auf. Hierdurch wird der Serviceweg abgesperrt.
Ouvrir rapidement les vannes trois voies. Arréter la pompe  vide. /
Abrir completamente as vélvulas de duas e trés vias. /

7.- Desconectar los mandmetros .
Disconnect the gauge manifold from the service port. /
Ontkoppel de manometerset. /
Demontieren Sie das Manometerset. /
Déconnecter les manomeétres. /
Desligar os manémetros. /

8.- Poner el tapon de las vélvulas de servicio y apretarlo. /
Replace the caps and the service cap tightly. /
Plaats de kappen terug op de afsluiters. /
Schrauben Sie die Kappen zurlick auf das Absperrventil. /
Mettre le capuchon des vannes de service et le serrer. Mettre les capuchons des commandes des vannes
et les serrer. /
Colocar o tampao das valvulas de servigo e aperta-lo.
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LIMPIEZA DEL FILTRO / CLEANING THE FILTER / SCHONMAKEN VAN HEL FILTER/
REINIGEN DES FILTERS / NETTOYAGE DU FILTRE / LIMPEZA DO FILTRO

Extraiga el cable de la conexién o apague el interruptor auteniatico antes del mantenimiento del acondicionador. Tire de
la clavija y nunca del cable. /

Pull the power cord plug out of the power outlet or turn off the circuit breaker before maintenance. /

Zorg dat de spanning van het apparaat af is voordat u onderhoud aan het apparaat pleegt. /

Sorgen Sie dafiir, daB das Gerat von der Netzspannung getrennt ist, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen. /
Débranchez le cordon d'alimentation ou éteignez l'interrupteur avant d'effectuer I'entretien du climatiseur. Tirez la fiche
et jamais le cordon. /

Extrair o cabo da ligacdo ou apague o interruptor automatico antes da manutengao do condicionador. Tire da cavilha e
nunca do cabo.

PARAR LA UNIDAD /

STOP THE UNIT/

STOP DE UNIT/ .
SCHALTEN SIE DAS GERAT AUS /
ARRETEZ L'UNITE /

PARAR A UNIDADE

QUITAR EL FILTRO /
REMOVING THE FILTER /
VERWIJDER HET FILTER /
ENTFERNEN DES FILTERS /
ENLEVEZ LE FILTRE /
TIRAR O FILTRO

Levante el panel frontal. /

Lift up the front panel. /

Open het voorpaneel. /

Offnen Sie den Gehéusedeckel. /
Sou levez le panneau frontal. /
Levante o painel frontal.

Quite el filtro empujandole hacia arriba para, posteriormente,

sacarlo hacia abajo. /

Push /up the air filter slightly to take off the hook of the air
filter.

Druk het luchtfilter omhoog tot voorbij de haak. /

Drucken Sie den Luftfilter nach oben, bis er ausrastet. /
Enlevez le filtre en le poussant vers le haut pour, ensuite, le
faire sortir par le bas. /

Tire o filtro empurrando-o na direccdo acima para
posteriormente saca-lo na direcgéo abaixo.

LIMPIEZA DEL FILTRO /

CLEANING THE FILTER/
SCHOONMAKEN VAN HET FILTER/
REINIGEN DES LUFTFILTERS /
NETTOYAGE DU FILTRE /

LIMPEZA DO FILTRO

Use un aspirador para quitar el poivo. Si el filtro estuviera
demasiado sucio, lavelo en un recipiente con agua y jabon
neutro, secandolo a la sombra antes de volver a insertarlo
en la unidad. /

Use a vacuum cleaner to clean dust off. If the filter is too dirty,
wash it with water and neutral detergent. Dry the filter in the
shade before fitting. /

Gebruik een stofzuiger om het filter schoon te maken. Indien
het filter zeer vuil is kan het met water worden schoongemaakt.
Droog het filter voordat u het terug plaatst. /

Verwenden Sie einen Staubsauger um den Filter zu reinigen.
Sollte der Filter sehr verschmutzt sein, kann er auch mit
Wasser gereinigt werden. Trocknen Sie den Filter bevor Sie
ihn zurlick in das Gerat setzen. /

Si le filtre est trop sale, utilisez un aspirateur pour
oOter la poussiére et lavez-le dans un récipient avec
de I'eau et du savon neutre, en le séchant a 'ombre
avant de la réinstaller dans l'unité. /

Se o filtro estiver demasiado sujo, use um aspirador
para tirar o pé e lave-o num recipiente com agua e
sab&o neutro, secando-o a sombra antes de voltar
a colocar na unidade.

COLOCAR EL FILTRO /

FITTING THE FILTER /
TERUGPLAATSEN VAN HET FILTER /
WIEDEREINSETZEN DES FILTERS /
METTRE LE FILTRE/

COLOCAR O FILTRO

Ponga el filtro seco en su lugar. /

Fit the filter in place. /

Druk het filter terug op het frame. /

Driicken Sie den Filter zur{ick auf den Rahmen. /
Mettre le filire & sa place. /

Coloque o filtro seco no seu lugar.

Cierre el panel frontal. /

Close the front panel. /

Laat het voorpaneel zakken. /
Klappen Sie das Frontpaneel herunter.
Fermez le panneau frontal. /

Feche o painel frontal.

Presione el panel frontal en su parte central para que
éste quede correctamente cerrado. /

Push the centre of the front panel firmly to lock the
front panel stopper. /

Druk het midden van het voorpaneel krachtig aan om
het voorpaneel te sluiten. /

Driicken Sie das Frontpaneel in der Mitte krafting an,
bis es einrastet. /

Exercez une pression sur la partie centrale du
panneau frontal, pour que celui-ci demeure
parfaitement fermé. /

Pressione o painel frontal na sua parte central para
que este fique correctamente fechado.
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EVITE DISOLVENTES /

AVOID HOT WATER AND SOLVENTS /

VERMIJDT HEET WATER EN OPLOSMIDDELER /

WARNUNG VOR HEISSEM WASSER UND LOSUNGSMITTELN /
EVITEZ LES DISSOLVANTS /

EVITE DISSOLVENTES

No use gasolina, polvos abrasivos ni diluyentes fuertes para limpiar la unidad.
Limpie el control remoto y la unidad con un trapo suave. /

Do not use hot water, thinners, abrasive powders, or strong solvents

to clean the unit. /

Gebruik in geen geval heet water, verdunners, schauurmiddelen en

sterke oplosmiddelen om de unit schoon te maken. /

Gebrauchen Sie in keinem Fall heisses Wasser, Verdiinnung, Scheuermittel oder
starke LOsungsmittel, um das Gerat zu reinigen. /

N'utilisez pas d'essence, de poudres abrasives ou de diluants forts pour nettoyer ['unité.
Nettoyez la télécommande et I'unité avec un chiffon doux. /

N&o use gasolina, pds abrasivos nem diluentes fortes para limpar a unidade.
Limpe o controlo remoto e a unidade com um trapo suave.

EVITAR SALPICADURAS DE AGUA /

AVOID SPLASHING WITH WATER /

VOORKOM SPATTEN MET WATER / .

WARNUNG VOR DEM BESPRITZEN DES GARATES MIT WASSER /
EVITEZ LES ECLABOUSSURES D'EAU /

EVITAR SALPICADURAS DE AGUA

No proyecte agua directamente en la unidad. Esto podria producir cortocircuito eléctrico. /
Do not splash the unit with water . /

Sproei niet met water op de binnenunit, dit kan schade en elektrische schok tot gevolg hebben. /
Spriihen Sie bitte kein wasser auf das Innengerét, dies kann einen elektrischen Schaden

oder sogar einen Stromschlag zur Folge haben. /

Ne projetez pas directement d'eau sur 'unité. Cela pourrait provoquer un count-circuit. /

Néo projecte agua directamente na unidade.

Isto poderia produzir curto circuito eléctrico.

C NOTAS: /NOTES: / OPMERKING: / BEMERKUNG: / REMARQUES: / NOTAS: )

Coloque su TV o radio apartados mas de 1 metro de la unidad y del control remoto. No deje nada en el area de la
entrada del aire, 1a aspiracion de aire puede ser impedida. Tenga presente que si en la habitacion hay una lampara
fluorescente con arranque automatico o electrénico, el control remoto puede no funcionar bien. /

Keep a TV set, radio more than 1 m away from the indoor unit and the remote controller. Do not leave anything at and
around, the air inlet, or air suction may be impeded. Keep in mind that the remote conirolier might not function well
in a room with an electronic start or rapic start fluorescent lighting system. /

Houdt audio en video apparatuur op minimaal één meter afstand van de afstandsbediening. Laat geen voorwerpen
achter in de buurt van de luchtinlaat zodat de luchtaanzuiging wordt verhinderd. Bedenk dat de afstandsbediening
niet of slecht funktioneert in een ruimte waar veel verlichting aawezig is welke elektronisch ontsteekt. /

Halten Sie bei der Montage des Innengerites mindestens 1 m Abstand zu Audio und Videogeréten ein. Achten Sie
peinlichst darauf, dass der Lufteintritt in das Gerat und der Luftaustritt nicht durch bauseitige Anordnungen behindert
werden. Beachten Sie, dass die Fernbedienung nicht oder schlecht funktioniert, wenn viele elektrisch geregelte
Schnellstart. Leuchtstoffrohren verwendet werden.

Placez les appareils de radio et de télévision a plus d' 1 m. de l'unité intérieure et de la télécommande. Ne laissez
rien dans la zone d'entrée de l'air, car cela pourrait empécher I'aspiration de I'air. Ayez toujours a I'esprit que si, dans
la piéce, il y a un tube fluorescent & mise en marche rapide ou elecironique, la télécommande peut fonctionner de
facon incorrecte. /

Coloque os aparelhos de radio e TV a mais de 1 'm. da unidade interior e do controlo remoto. N&o deixe nada na area
de entrada de ar pois a aspiragéo do ar pode ser prejudicada. Se houver alguma Iampada fluorescente com arranque
rapido ou arranque electronico na habitagdo, o controlo remoto pode néo funcionar correctamente.
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MANTENIMIENTO / MANTENANCE / ONDERHOUD / .
WARTUNG DES KLIMAGERATES / MAINTENANCE / MANUTENCAO

OPERACION DE CHEQUEO POST-ESTACIONAL / SEASONAL POST-OPERATION CHECK /
B . SEIZOENS VOORCONTROLE / AUBERBETRIEBNAHME / |
OPERATION DE VERIFICATION HORS SAISON / OPERACAO DE CHEQUE OU POS-ESTACIONAL

ARRANQUE EL VENTILADOR MEDIO DiA / RUN THE FAN FOR HALF A DAY /
LAAT DE VENTILATOR EEN HALVE DAG DRAAIEN / LASSEN SIE DEN LUFTER EINEN HALBEN TAG DREHEN /
METTEZ EN MARCHE LE VENTILATEUR UNE DEMI-JOURNEE / ARRANQUE O VENTILADOR MEIO DIA

Arranque el ventilador durante aproximadamente medio dia, para que el aire atraviese la unidad secando los mecanismos
internos. /

Run FAN ONLY OPERATION for 3 hours to thoroughly dry out the inner mechanisms. /

Laat de ventilator in de stand VENTILEREN een halve dag draaien om de onderdelen binnenin de unit goed te

drogen. /

Lassen Sie den Ventilator einen halben Tag, im Modus "FAN ONLY" (nur ventlieren) drehen, um die Einbauteile im Gerat gut
zu trocknen. /

Lorsque vous ne voudrez pas utilisez l'unité pendant un certain temps, mettez-en marche le ventilateur pendant environ une
demi-journée pour que l'air traverse l'unité et en séche les mécanismes internes. /

Quando néo quer utilizar a unidade durante uma temporada, arranque o ventilador s6 durante aproximadamente meio dia, para
que o ar atravesse a unidade secando 0s mecanismos internos.

EXTRAIGA LA CLAVIJA DEL CABLE DE ALIMENTACION O DESCONECTE EL INTERRUPTOR AUTOMATICO /
TURN OFF THE CIRCUIT BREAKER /

SCHAKEL HEL ELEKTRISCHE CIRCUIT UIT/

MACHEN SIE DAS GERAT SPANNUNGSLOS / 3

DEBRANCHEZ LA FICHE DU CORDON D'ALIMENTATION OU DECONNECTEZ L'INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE /
EXTRAIA A CAVILHA DO CABO DE ALIMENTACAO OU DESLIGUE O INTERRUPTOR AUTOMATICO

Pare el acondicionador y tire de la clavija para desconectarla de la alimentacién o corte el automatico. /
Stop the air conditioner and turn the circuit breaker off. /

Stop de airconditioner en maak de unit spanningsloos. /

Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. /

Arrétez le climatiseur et débranchez la fiche alimentation. /

Pare o condicionador e tire a cavilha para desliga-la da alimentacéo ou corte o automatico.

PUNTOS DE INSTALACION /INSTALLATIE WENKEN /INSTALLATIONSHINWEISE /
POINTS D'INSTALLATION / PONTOS DE INSTALACAO

e LUGARES /PLAATSING / PLATZIERUNG / ENDROITS / LUGARES

Evite instalar el aire acondicionado en lugares particulares como junto a méquinas de aceite, aire con concentracion de
salitre, junto al mar, cerca de aparatos de alta temperatura, de lo contrario puede fallar. Consulte con su instalador. /
Wanneer de unit gebruikt moet worden in specifieke ruimten zoals fabriekruimtes of een plaats dichtbij zee neem dan
eerst contact met uw leverancier op. /

Wenn Sie das Gerét in ganz speziellen Rdumen, z. B. Fabrikationsrdume oder einem Platz nahe am Meer, gebrauchen
wollen, nehmen Sie bitte zundchst Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf. /

Lorsque l'unité doit étre utilisée pour des applications spécifiques au & proximité de la mer, consulter votre fournisseur. /
Evite instalar o ar condicionado em lugares particulares como junto a maquinas de dleo, ar com concentragéo de salitre,
junto ao mar, perto de aparelhos de alta temperatura, de contrario o condicionador podera falhar faciimente. Contacte
com seu instalador.

TRASLADO / VERWIJDERING / VERANDERUNGEN / TRANSFERT / TRANSFERENCIA

Extraiga la clavija del cable de alimentacién o apague el interruptor automatico si va abandonar el uso de la unidad
durante mucho tiempo. Sepa que una corriente de 4 W es aplicada al microcomputador atin cuando la unidad esta en
reposo. /

Wanneer u de unit voor een lange tijd niet gaat gebruiken zorg er dan voor dat de unit spannigsloos gemaakt wordt. Trek
de stekker uit het stopcontact of verwijder de zekeringen. Wanneer de unit niet gebruikt wordt en de spanning blijit
aanwezig, dan zal de unit toch- 4 Watt elektrisch vermogen per uur gebruiken. /

Wenn Sie das Gerat liber einen langeren Zeitraum nicht gebrauchen, sorgen Sie bitte dafirr, dass das Gerét spannungslos
gemacht wird. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Sicherung. Wenn das Gerét nicht gebraucht
wird und die Spannung anliegt, verbraucht das Gerat minimal Strom (ca 4 Watt). /

Débranchez la fiche du cordon d'alimentation ou éteigner l'interrupteur automatique, si vous n'allez pas utiliser l'unité
pendant longtemps. Sachez qu'un courant de 4 W est appliqué au microprocesseur, méme quand {'unité est au repos. /
Extraia a cavilha do cabo de alimentacao ou apague o interruptor automatico se vai suspender o uso da unidade durante
muito tempo. Saiba que uma corrente de 4W é aplicada ao microcomputador mesmo quando-a unidade esta em repouso.

e‘m\v
L
L
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iNORMAL! / NORMAL OPERATION / NORMAAL TIJDENS WERKING /
NORMALE BETRIEBSWEISE / C'EST NORMAL ! / NORMAL!

RUIDO EN LA UNIDAD / UNIT NOISE / GELUID /
GERAUSCH / BRUITS DANS L'UNITE / RUIDO NA UNIDADE

Al arrancar la unidad durante la operacion y después de apagarla, se puede escuchar
un ruido suave. Este es el sonido normal de la circulacién-del aire. /

A soft wishing noise may be heard during operation or inmediatelly after stopping. This
is the normal sound of circulating refrigerant. /

Een zacht stromend geluid tijdens KOELEN of direct na het stoppen van de unit kan
hoorbaar zijn. Dit is het normale geluid van stromend koudemiddel. /

Ein leise strémendes Gerdusch, wahrend der Kiihlfunktion oder kurz nach dem
Ausschalten des Gerétes, kann horbar sein. Dies ist ein normales Gerdusch von
strémendem Kaltemittel. /

Au moment de mettre en marche I'unité, pendant 'opération et aprés I'avoir éteinte, on
peut entrendre un bruit doux. Il s'agit du son normal de fa circulation du réfrigérant. /
Ao arrancar a unidade durante a operagéo e depois de desligada, se pode escutar um
ruido suave. Este é o som normal da circulagéo do refrigerante.

VAPOR DE AGUA / WATER VAPOUR / WATERDAMP / WASSERDAMPF / VAPEUR D'EAU / VAPOR DE AGUA

Debido a la diferencia de temperatura entre el aire de la habitacion y el que sale de la unidad en FRIO y DESHUMIDIFICACION
se puede ver vapor de agua algunas veces. /

In COOL and DRY mode, water vapour, will sometimes be seen coming from the air outlet due to the temperature
difference between room air and the units outlet air. /

Tijdens KOELEN of ONTVOCHTIGEN is het mogelijk dat er een nevel uit de uitblaasopening komt. Dit wordt veroorzaakt
door het verschil in ruimte-en uitblaasluchttermperatuur. /

Wahrend des Kiihlens oder Entfeuchtens ist es méglich, daB Sie etwas Nebel aus der Ausblaséffnung stromen sehen,
Dieser wird durch den Unterschied von Raum- und Ausblastemperatur verursacht, /

Du fait de la différence de température, entre l'air de la pigce et celui que sort de 'unité dans le mode FROID et
DESHUMIDIFICATION, on peut parfois voir de la vapeur d'eau. / .
Devido & diferenga de temperatura entre o ar da habitagdo e o que sai da unidade em FRIO e DESUMIDIFICACAQO se
podera ver vapor de agua algumas vezes.

OLOR/GEUR/ GERUCH / ODEUR / CHEIRO

Pueden salir olores de la unidad. Este es el resultado de la acumulacién de olores dentro
de la unidad por la continua recirculacién del aire. /

Luchtjes kunnen uit de binhenunit komen. Dit zijn luchtjes uit vioerbedekking, meubels,
etc. die door de unit gevoerd worden. /

Etwas Geruch kann aus dem Innengerét kommen. Dieser Geruch resultiert aus Staubpartikein
von Mdébeln etc., welche durch das Geréat zirkulieren. /

Des odeurs peuvent sortir de l'unité. C'est le résultat de 'accumulation d'odeurs dans
l'unité, du fait du recyclage continue d'air. /

Podera sair cheiros da unidade. Isto é o resultado da acumulagéo de cheiros dentro da
unidade pela continua recirculago do ar.

ANTES DE AVISAR AL SERVICIO TECNICO / BEFORE CALLING FOR SERVICE /
VOORDAT U DE SERVICEDIENST INSCHAKELT / BEVOR SIE DEN SERVICE-DIENST ANRUFEN /
AVANT DE PREVENIR LE SERVICE APRES-VENTE / ANTES DE AVISAR AO SERVICO TECNICO

CUANDO NO FUNCIONA LA UNIDAD / WHEN THE UNIT FAILS TO OPERATE /
WANNEER DE UNIT WEIGERT / WENN DAS GERAT NICHT ARBEITET /

LORSQUE L'UNITE NE FONCTIONNE PAS / QUANDO NAO FUNCIONA A UNIDADE

Si hay algo incorrecto en su unidad, primero compruebe los siguientes puntos antes de llamar al
servicio.

Verifique que el interruptor automatico no esté disparado o el fusible fundido. /

If there is something wrong with your unit, first check the following points before calling for service.
Verify if the circuit breaker has tripped or if the fuse has blown. /

Wanneer er iets niet in orde is met uw airconditioner, controleer uw airconditioner a.d.h.v. onderstaande
lijst, voordat u de hulp van een servicedienst inschakelt. Controleer de smeltveiligheden. /

Wenn mit Ihrem Klimageréat etwas nicht in Ordnung ist, kontrollieren Sie das Gerat unter zur Hilfenahme
nachfolgend aufgefihrier Liste, bevor Sie einen autorisierten Service-Dienst einschalten. Kontrollieren
Sie die elektrische Gerateabsicherung. /

S'il y a quelque chose d'incorrect dans votre unité, vérifiez tout d'abord les points suivants avant de
faire appel au service. Vérifiez tout d'abord que la fiche d'alimentation est bien branchée.

Veérifiez que l'interrupteur automatique n'a pas déclenché ou que fusible est fondu. /

Se a algo incorrecto na unidade, primeiro comprovar os seguintes pontos antes de chamar o servico.
Primeiro comprovar se a cavitha de alimentagao esta correctamente ligada.

Verifique se o interruptor automatico ndo esta disparado ou o fusive! fundido.
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ANTES DE AVISAR AL SERVICIO TECNICO / BEFORE CALLING FOR SERVICE /
VOORDAT U DE SERVICEDIENST INSCHAKELT / BEVOR SIE DEN SERVICE-DIENST ANRUFEN /
AVANT DE PREVENIR LE SERVICE APRES-VENTE / ANTES DE AVISAR AO SERVICO TECNICO

CUANDO LA UNIDAD NO ENFRIA CORRECTAMENTE /

WHEN THE UNIT FAILS TO COOL THE ROOM PROPERLY /

WANNEER DE RUIMTE NIET OP DE GEWENSTE TEMPERAYUUR KOMT /

WENN DIE RAUMTEMPERATUR NICHT DEN EINGESTELLTEN WERT ERREICHT /
LORSQUE L'UNITE DE PARVIENT PAS A REFROIDIR /

QUANDO A UNIDADE NAO ARREFECER CORRECTAMENTE

Compruebe la unidad exterior y asegtrese que no hay blogqueos en la entrada y salida del
ventilador.

Compruebe el filtro y asegurese gue no esta bloqueado por polvo o suciedad. /

Check the outdoor unit to make sure there is nothing blocking the air inlet or outlet.

Check the filter and make sure it's not blocked by dirt or dust. /

Controleer de buitenunit opdat er geen obstakels voor in-en uitlaatluchtopening staan.
Controleer het luchtfilter op vervuiling, en reinig indien nodig. /

Kontroilieren Sie das Aussenteil daraufhin, ob Hindernisse den Lufteinoder Luftaustritt behindern.
Kontrollieren Sie den Luftfilter auf Verschmutzung, falls erforderlich, reinigen Sie den Filter. /
Vérifiez I'unité extérieure et assurez-vous gqu'il n'y a pas de blocages a l'entrée et a la sortie du
ventilateur.

Vérifiez le filtre et assurez-vous qu'il n'est pas bouché par de la poussiére ou de la saleté. /
Comprove a unidade exterior e assegure-se que ndo ha blogueios na entrada e saida do ventilador.
Comprove o filtro e assegure-se que ndo esta bloqueado por pé ou sujidade.

Verifique que la temperatura de control esté Kontrollieren Sie, ob die Temperatureinstellung
seleccionada correctamente. No seleccionar korrekt ist. Wenn z.B. der Soll-Wert im
una temperatura demasiado alta en FRIO. / Kihifall zu hoch eingestellt ist, kann das Gerét

. . nicht verniinftig arbeiten. /
Verify whether the temperature control is set

properly. If the setting temperature is too high
in COOL mode, the unit may fail to operate
properly. /

Vérifiez que la température de contrdle est
correctement sélectionnée. Ne pas choisir une
température trop élevée dans le mode FROID. /

Controleer of de temperatuurinstelling correct Verifiqgue se a temperatura do controlo esta
is.Wanneer de instelling tijdens KOELEN te seleccionada correctamente. Ndo seleccionar uma

hOOg staat ingesteld zal de unit niet naar temperatura demasiado alta em FRIO.
behoren werken. /

Asegurese que las ventanas y puertas estén bien cerradas. El aire exterior
puede evitar que la habitacion consiga enfriarse correctamente. /

Make sure all windows and doors are closed . The air from the outdoor may
prevent the room from getting cool efficiently. /

Overtuig u ervan dat alle ramen en deuren gesloten zijn. /

Uberzeugen Sie sich davon, dass alle Fenster und Turen geschlossen sind. /
Assurez-vous que les portes et les fenétres sont bien fermées. L'air extérieur
peut éviter que la piece arrive a se refroidir correctement. /

Assegure-se que as janelas e portas estdo bem fechadas.

O ar exterior pode evitar que a habitagio consiga arrefecer correctamente.

\

Muchas personas en la habitacién evita que la temperatura baje adecuadamente. /
Too m/any people in the room may cause the temperature not to fall to the desired
level.

Teveel mensen in de te koelen ruimte kan de oorzaak zijn dat de ruimte niet de
ingestelde waarde haalt. /

Zuviele Menschen im zu kiihlenden Raum kénnen die Ursache sein, dass die
eingestellte Raumtemperatur nicht erreicht wird. /

La présence de nombreuses personnes évite que la température ne baisse de fagon
adequate. /

Muitas pessoas na habitacéo evita que a temperatura baixe adequadamente.

Las aplicaciones que generan calor afectan a la capacidad de enfriamiento. /

Heat generating apliances in the same room will affect cooling efficiency. /

Warmte producerende apparaten in dezelide ruimte zal een negatieve uitwerking op het koelproces
hebben. /

Warmeproduzierende Gerate (alle elektrischen Verbraucher) kbnnen einen negativen Einfluss auf
die Betriebsweise im Kihlprozess haben. /

Les applications qui produisent de la chaleur affectent la capacité de refroidissement. /

As aplicagdes que geram calor afectam a capacidade de arrefecimento.
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AHORRANDO ENERGIA CON SU ACONDICIONADOR DE AIRE/

SAVING ENERGY WITH YOUR ROOM AIR CONDITIONER /
ENERGIEBESPARING MET UW AIRCONDITIONER /

ENERGIESPAREN MIT DEM KLIMAGERAT / |

COMMENT ECONOMISER DE L'ELECTRICITE AVEC VOTRE CLIMATISEUR /
ECONOMIZANDO ELECTRICIDADE COM SEU CONDICIONADOR DE AR

AJUSTE LA TEMPERATURA APROPIADA / SETTING-THE PROPER TEMPERATURE /
INSTELLEN VAN DE JUISTE TEMPERATUUR / AUSWAHLEN DER GEWUNSCHTEN RAUMTEMPERATUR /
REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE / AJUSTE A TEMPERATURA APROPRIADA

En el ciclo de frio, funcione con una diferencia de 5°C entre el ambiente interior y exterior. Aumentar 1°C la temperatura
en el ciclo de FRIQ, y 2°C en CALOR ahorra un 10% de electricidad.

Bajar la temperatura de Ia habitacién demasiado, resulta perjudicial para la salud y consume demasiada energia. /

In COOL mode, keep the difference between the inside and outside temperature between

5 2C. A 10% saving of electric-power will result from a 1 2C rise in selting temperature.

Making the room too cold is not good for your health and resulits in excess power consumption. /

Houdt tijdens het KOELEN een verschil tussen ruimte en buitenluchttemperatuur aan van 5 °C.
Dit levert een energiebesparing op van 10% bij eike 2C meer verschil.

Een te lage ruimtetemperatuur is niet goed voor de gezondheid en resulteert in overdadig
energieverbruik. /

Wahien Sie den Soll-Wert der Temperatureinstellung so, da3 zwischen AuBen- und
Raumtemperatur eine Temperaturdifferenz von ca. 5 °C besteht. Jedes °C
Temperaturunterschied mehr erhtht den Energiebedarf um ca. 10%.

Eine zu niedrige Raumtemperatur ist fiir die Gesundheit nicht gut und bewirkt auBerdem

einen wesentlich héheren Energieverbrauch. /

Dans le cycle de froid, conservez un écart de 5 °C entre les unités interne et externe.

Le fait d'augmenter de 1°C la température dans le cycle de FROID etde 2 °C en

CHAUD permet d'économiser 10% d'électricité.

Trop baisser la température de la piéce est mauvais pour la santé et consomme trop d'énergie. /
No ciclo frio, funcione com uma diferenga de 5°C entre o ambiente interior e exterior. Aumentar 1°C & temperatura
nociclo de FRIO e 2°C em CALOR economiza uns 10% de electricidade.

Baixar a temperatura da habitag&o demasiado, resulta mal para a salide e consome demasiada energia.

DESE CUENTA DE LAS VENTAJAS DE LA OPERACION DEL TEMPORIZADOR /
MAKING THE BEST OF TIMER OPERATION /

OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN DE KLOK INSTELLING /

Optimaler Gebrauch der "TIMER"-FUNKTION /

RENDEZ-VOUS COMPTE DES AVANTAGES DE L'UTILISATION DU TEMPORISATEUR /
INTEIRE-SE DAS VANTAGENS DA OPERACAO DO TEMPORIZADOR

Use la unidad sélo cuando sea necesario. También la funcion AUTOMATICA de SUENO
ahorrara energia. Usela tanto como sea posible. (Use el temporizador para ahorrar energia). /
As the AUTO SLEEP FUNCTION will help to save energy, use it as much as possible./
Wanneer de AUTOMATISCHE NACHT FUNKTIE energie kan besparen, gebruik deze
mogelijkheid dan zoveel mogelijk. /

In der automatischen Nacht-Funktion arbeitet das Geréat sehr energiesparend.
Benutzen Sie diese Funktion so oft wie moglich. /

N'utilisez 'unité que quand il le faut. La fonction AUTOMATIQUE de NUIT permet
aussi des économies d'énergie. Utilisez-la autant que possible.

(Utilisez le temporisateur pour faire des économies d'énergie). / )

Use a unidade s6 quando seja necessario. Também a fungdo AUTOMATICA de
SONO economizara energia. Use tanto como possivel. (Use o temporizador para economizar energia).

O

EVITE LA LUZ SOLAR DIRECTA / DIRECT SUNLIGHT AND DRAFTS / .
DIRECT ZONLICHT EN TOCHT / DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG UND RAUMOFFNUNGEN /
EVITEZ LA LUMIERE SOLAIRE DIRECTE / EVITE A LUZ SOLAR DIRECTA

Cierre persianas y cortinas evitando la luz solar directa en modo frio. /

Close blinds and curtains to keep out direct sunlight during cooling operation. /
Sluit zonwering om directe zoninstraling tijdens koelen te voorkomen. /
Schiiessen Sie Fenster und Tiren, und ziehen Sie die Vorhdnge vor die Fenster,
um eine direkte Sonneneinstrahlung beim Kihlbetrieb zu verhindern. /

Fermez les persiennes et les rideaux et évitez la lumiére solaire directe dans le mode froid. /
Feche persianas e cortinas evitando a luz solar directa no modo frio.

AJUSTE DE LA DIRECCION DE AIRE APROPIADA / SETTING THE PROPER AIR DIRECTION /
INSTELLEN VAN DE JUISTE LUCHTRICHTING / EINSTELLEN DER GEWUNSCHTEN LUFTRICHTUNG /
REGLER LE SENS DE L'AIR / AJUSTE A DIRECCAO DO AR APROPRIADA

Permanecer de pie o sentado directamente en la corriente de aire no es bueno para
la salud. /

Standing or sitting directly in the air fow path is not good for your health. /

Direct in de luchtstroom zitten of staan is niet goed voor de gezondheid. /

Achten Sie darauf, daB3 Sie niemals direkt im Luftstrom sitzen oder stehen, da dieses
fiir die Gesundheit nicht gut ist. /

Demeurer debout ou assis directement dans le courant d'air n'est pas bon pour la
santé. /

Permanecer de pé ou sentado directamente na corrente do ar ndo é bom para a
saude.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA CUANDO USE SU CLIMATIZADOR /

POINTS TO KEEP IN MIND WHEN USING YOUR AIR CONDITIONER /
AANDACHTSPUNTEN TIJDENS HET GEBRUIK/

WORAUF SIE WAHREND DES BETRIEBES ACHTEN SOLLTEN /

POINTS DONT IL FAUT YOUS SOUVENIR QUAND VOUS UTILISEZ VOTRE CLIMATISEUR /
PONTOS A RECORDAR QUANDO USA SEU CONDICIONADOR

PR

CUANDO SE USA EL ACONDICIONADOR DE AIRE CON NINOS, ANCIANOS, ENFERMOS O INCAPACITADOS /
WHEN USING THE AIR CONDITIONER FOR INFANTS, CHILDREN, AGED, BEDRIDDEN OR HANDICAPPED /
GEBRUIK VAN DE AIRCONDITIONER VOOR KLEUTERS, KINDEREN, OUDEREN OF GEHANDICAPTEN/
VERWENDUNG DES KLIMAGERATES FUR BEHINDERTE, KINDER UND ALTERE MENSCHEN /

LORSQUE LE CLIMATISEUR EST UTILISE EN PRESENCE D'ENFANTS, DE PERSONNES AGEES, DE MALADES
OU D'HANDICAPES / ~

QUANDO SE USA O CONDICIONADOR DE AR COM CRIANCAS, ANCIAOS, DOENTES OU INCAPACITADOS

Asegurese siempre que la temperatura mantenida por el acondicionador de aire en la
habitacién es apropiada para ellos. /

Always make sure that the room temperature is suitable for those in the room. /
Wees er zeker van dat de ruimtetemperatuur geschikt is voor diegene die in het vertrek
aanwezig zijn. / '

Uberzeugen Sie sich, daB die Raumtemperatur fiir die Personen, die sich im Raum
aufhalten, geeignet ist. /

Assurez-vous toujours que la température maintenue par le climatiseur dans la piéce
est appropriée pour eux. /

Assegure-se sempre que a temperatura mantida pelo condicionador de ar na habitagao
& apropriada para eles.

VENTILAR PERIODICAMENTE LA HABITACION DURANTE EL USO/
VENTILATE THE ROOM PERIODICALLY DURING USE /

VENTILEER DE RUIMTE PERIODIEK TIJDENS GEBRUIK / .
LUFTEN SIE DEN RAUM REGELMABIG, WAHREND SIE DAS KLIMAGERAT GEBRAUCHEN./
AEREZ PERIODIQUEMENT LA PIECE LORS DE SON UTILISATION /
VENTILAR PERIODICAMENTE A HABITACAO DURANTE O USO

~wy
-

Ventilar periodicamente la habitacién durante el uso del acondicionador. /
Veniilate the room periodically during use. /

Ventileer de ruimte regelmatig. /

Das Klimageréat hat keinen FrischluftanschiuB3. /

Aérez périodiguement la piéce si vous utilisez le climatiseur. /

Ventilar periodicamente a habitacdo durante o uso do condicionador.

o

NO INTRODUCIR OBJETOS EN LA ENTRADA O SALIDA DE AIRE /

DO NOT INSERT OBJECT INTO THE INLET AND OUTLET/

STEEK GEEN VOORWERPEN IN DE LUCHTIN- EN LUCHTUITLAATOPENINGEN / .
STECKEN SIE BITTE NICHTS IN DIE LUFTEINTRITTS- UND LUFTAUSTRITTS OFFNUNGEN DES GERATES /
NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS A L'ENTREE ET A LA SORTIE D'AIR/
NAO INTRODUZIR OBJECTOS NA ENTRADA OU SAIDA DO AR

Esto puede resultar peligroso debido a los ventiladores. /

This could result in possible injury due to the high speed fans. /

Dit kan leiden tot verwondingen vanwege de hoge snelheden van de ventilatoren. /
Wegen der hohen Ventilatordrehzahl kann es in diesem Fall zu Verletzungen und
zur Zerstérung des Gerates kommen. /

Ceci peut étre dangereux pour les ventilateurs. /

Isto podera resultar perigo devido aos ventiladores.

NO USAR PARA CRIAR ANIMALES DE COMPANIA /

GEBRUIK DE AIRCONDITIONER NIET DAAR WAAR HUISDIEREN VERZORGD WORDEN /
GEBRAUCHEN SIE DAS KLIMAGERAT NICHT DORT, WO SICH HAUSTIERE AUFHALTEN /
NE PAS L'UTILISER POUR ELEVER DES ANIMAUX DE COMPAGNIE /

NAO USAR PARA CRIAR ANIMAIS DE COMPANHIA

Esta unidad debera ser usada solo para personas. /

De unit is alleen geschikt voor mensen. /

Das Klimagerat ist allein flir Menschen geeignet. /

{1 | Cetteunitée ne devra étre utilisée que pour des personnes. /
e Esta unidade devera ser usada so para pessoas.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA CUANDO USE SU CLIMATIZADOR /

POINTS TO KEEP IN MIND WHEN USING YOUR AIR CONDITIONER /
AANDACHTSPUNTEN TIJDENS HET GEBRUIK /

WORAUF SIE WAHREND DES BETRIEBES ACHTEN SOLLTEN /

POINTS DONT IL FAUT VOUS SOUVENIR QUAND VOUS UTILISEZ VOTRE CLIMATISEUR /
PONTOS A RECORDAR QUANDO USA SEU CONDICIONADOR

o

USE SIEMPRE EL FUSIBLE CON EL VALOR APROPIADO /

ALWAYS USE A FUSE WITH THE PROPER AMP RATING /

TREK OF HANG NIET AAN DE VOEDINGSKABEL /

ZIEHEN SIE NICHT AM ZULEITUNGSKABEL / 3
UTILISEZ TOUJOURS LE FUSIBLE AYANT LA VALEUR APPROPRIEE /
USE SEMPRE O FUSIVEL COM O VALOR APROPRIADO

No use, bajo ninguna circunstancia, cable, puentes u otros objetos en lugar del fusible apropiado.
Pueden producirse dafios y haber serio peligro para la unidad. /

Always use a fuse with the proper Amp rating. /

Trekken of hangen aan de elektrische voedingskabel kan schade of een elekirische shock veroorzaken. /
Ziehen oder hangen am elektrischen Zuleitungskabel kann kérperlichen Schaden verursachen. /
N'utilisez, en aucune circonstance, de cable, de ponts ou d'autres objets au lieu du fusible approprié.

Il peut y avoir des dommages et un sérieux danger pour l'unité. /

Néo use, em nenhuma circunstancia, cabo, pontas e outros objectos em lugar do fusivel apropriado.
Podera provocar danos e haver sério perigo para a unidade.

USAR CIRCUITO DE ALIMENTACION DE 220/240 V SOLAMENTE /
USE 220/240 VOLT POWER CIRCUIT ONLY /

VOEDINGSSPANNING 220/240 VOLT /

VERSORGUNGSSPANNUNG 220/240 VOLT (50 HZ, 1 PH) /

UTILISEZ UNIQUEMENT UN CIRCUIT D'ALIMENTATION DE 220/240 V /
USAR CIRCUITO DE ALIMENTACAO SOMENTE DE 220/240 V

Usando una alimentacién con valores de frecuencia o tensién inadecuados, la unidad resuitara dafiada. Usar un circuito
con valores de 230 V + 10% y 50 Hz. /

Using a power circuit with the improper voltage and frequency rating can result in damage to the unit and possibly fire.
Use the circuit with 230 volt (+10%) rating. /

Sluit de unit alleen aan op de juiste spanning en frequentie. Toepassing van een verkeerd voltage heeft onherstelbare
schade tot gevolg en kan zelfs brand veroorzaken. Gebruik een voedingsspanning van 230 Volt (+10%). /

Achten Sie stets darauf, daf3 das Gerat immer mit der richtigen Anschlu3spannung und Frequenz versorgt wird. Das
Zufthren einer falschen Spannung hat unwiderruflich einen irreparablen Schaden zur Folge und kann im Extremfall sogar
einen Brand verursachen. Verwenden Sie eine AnschiuBspannung von 230 Volt (£ 10%)./

Si I'on utilise une alimentation ayant des valeurs de fréquence ou de tension inappropriées, ['unité sera endommagée.
Utilisez un circuit ayant des valeurs de 230 V £+ 10% et 50 Hz. /

Usando uma alimentaco com valores de frequéncia ou tens&o inadequada, a unidade resultara maltratada. Usar um
circuito com valores de 230 V £10% e 50 Hz. /

NO TIRE, NO SE CUELGUE NI HAGA USO INDEBIDO DEL CABLE DE ALIMENTACION /

DO NOT PULL, HANG ON, OR MISUSE THE POWER CORD /

GEBRUIK SMELTVEILIGHEDEN MET DE JUISTE WAARDE / - .
ACHTEN SIE AUF DIE RICHTIGE ELEKTRISCHE ABSICHERUNG DER ZULEITUNG FUR DIESES GERAT /
NE TIREZ PASI SUR LE CORDON D'ALIMENTATION NE VOUS Y ACCORCHEZ PAS ET N'EN FAITES PAS UN
USAGE INDU

NAO TIRE, NAO SE DEPENDURE NEM FACA USO INDEVIDO DO CABO DE ALIMENTACAO

Tirando del cable de alimentacion pueden ocurrir dafios y descargas eléctricas. No manipule
el cable de alimentacién de ninguna manera. /

Pulling the power cord may result in damage or electrical shock. Do not mishandle the
power cord in any way. /

Gebruik onder geen voorwaarde andere voorwerpen om de airconditioner van spanning
te voorzien dan smeltveiligheden met het juiste ampérage. /

Verwenden Sie nur die im Elektrohandel zugelassenen Sicherungselemente, um das Gerat
vor zu hoher Spannung oder Stromaufnahme zu schiitzen. /

En tirant sur le cordon d'alimentation,il peut se produire des dommages et des décharges
électriques.Ne manipulez, en aucun cas, ie cordon d'alimentation./

Tirando o cabo de alimentagio podera ocorrer danos e descargas eléctricas. N&o manipule
0 cabo de alimentagéo de nenhuma maneira.
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¢ } Compruebe la fortaleza del soporte por si estuviera deteriorado. /
" Check the bracket for deterioration in its strength. /

Controleer het rooster op stevigheid. /

Kontrollieren Sie das Gitter am AuBengerét auf Beschadigung. /
Vérifiez la résistance du support, pour:savoir s'il est détérioré. /
Comprove a fortaleza do suporte se estivera danificado.

LENNOX-

PUNTOS A TENER EN CUENTA / POINTS TO KEEP IN MIND /

LET OP DE VOLGENDE PUNTEN / PUNKTE, DIE SIE BEACHTEN SOLLTEN /
POINTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE / PONTOS A TER EN CONTA

/

o

SENALIZACION DE ATENCION Y PELIGROS / ATENTION AND DANGER SIGNPOSTING / SIGNAL )
SIGNAAL / SIGNALISATION / SINALIZAQAO DE ATEN(,‘AO E PERIGOS
‘Ii
Superficies cortantes / Bajas temperaturas / Altas temperaturas /
Sharp parts/ Low temperatures / High temperatures /
Scherpe delen / Lage temperaturen / Hoge temperaturen /
ScharfeTeile / Niedrige Temperaturen / Hohe Temperaturen /
Surfacescoupantes / Basses températures / Hautes températures /
Superficies cortantes Baixas temperaturas Altas temperaturas
o W
Yot (S
S D
Aplastamiento con elementos Tension eléctrica / Atrapamiento con elementos
mdviles / Electrical hazard / giratorios /
Moving parts / Elektrische spanning / Rotating parts /
Bewegende delen / Elektrische Spannung / Roterende delen /
Bewegliche Teilen / Tension électrique / Rotierende Teilen /
Eléments mobiles / Tensao eléctrica Eléments rotatifs /
Esmagamento com elementos Risco de se ficar preso em
moveis elementos giratérios Y,

COMPRUEBE EL SOPORTE DE LA UNIDAD EXTERIOR /
CHECKING THE OUTDOOR UNIT MOUNTING BRACKET /
CONTROLEER HET ROOSTER VAN DE BUITENUNIT /
KONTROLLE DES LUFTGITTERS AM AUSSENGERAT /
VERIFIEZ LE SUPPORT DE L'UNITE EXTERIEURE /
COMPROVE O SUPORTE DA UNIDADE EXTERIOR

_TRASLADO / REMOVAL / VERWIJDERING /
VERANDERUNGEN / TRANSFERT / TRANSFERENCIA

No desmonte usted mismo la unidad. Es peligroso y puede causar
problemas. Contacte con su instalador para trasladarla o instalarla en
otra habitacion. /

Do not remove the unit for yourself. It is very dangerous and may cause
injury. Contact your dealer if you are going to move it./

Verplaats de unit niet zelf. Het kan gevaarlijk zijn en problemen veroorzaken.
Neem contact op met uw leverancier wanneer u de unit wilt verplaatsen
naar een andere ruimte. /

Verstellen Sie das Gerat nicht selbst an au einen anderen Ort. Dies kann
Probleme verursachen und sogar gefahrlich sein. Nehmen Sie mit Ihrem
Lieferanten Kontakt auf, wenn Sie das Geréat an einem anderen Platz im
Raum montiert haben méchten. /

Ne démontez pas vous-méme l'unité. C'est dangereux et ¢a risque de
causer des problémes. Contactez votre installateur pour la transférer ou

} linstaller dans une autre piéce. /

Nao desmonte vocé mesmo a unidade. E perigoso e pode causar
problemas. Contacte com seu instalador para transferir ou instala-la noutra
habitagdo.

INSTALE SIEMPRE EL FILTRO /
ALWAYS INSTALL THE FILTER/
PLAATS ALTIJD HET FILTER /
BETRIEB NICHT OHNE FILTER /
INSTALLEZ TOUJOURS LE FILTRE /
INSTALE SEMPRE O FILTRO

Si la unidad se usa sin filtro, hay riesgo de dafarla
por acumulacion de poivo. /

If the unit operates without the filter, there is a risk
of damage to the unit. /

Wanner de unit werkt zonder filter bestaat het risico
dat de unit beschadigt door teveel stof aanslag. /
Wenn das Gerat ohne Filter arbeitet, besteht das
Risiko der Beschadigung durch
Schmutzablagerungen am Verdampfer. /

Si 'unité est utilisée sans filtre, elle risque d'étre
endommagée par accumulation de poussiére. /
Se a unidade se usa sem filtro, ha risco de danifica-
la por acumulagéo de pé.
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INTRODUCCION GENERAL A LAS NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES LENNOX

Toda la informacion tecnoldgica y técnica contenida en estas normas de uso, asi como los planos y descripciones
técnicas que hayamos puesto a su disposicion seguiran siendo propiedad nuestra y no podran utilizarse (a
no ser con el objeto de facilitar el manejo de esta instalacion), fotocopiarse, reproducirse, cederse o ser
puestas en conocimiento de terceros sin contar con nuestra previa autorizacion por escrito.

Los datos publicados en estas normas de uso se basan en la informacién mas reciente. Se divulgan sin
perjuicio de modificaciones ulteriores.

Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el proyecto y la ejecucion de nuestros
productos sin ninguna obligacién de adaptar las entregas realizadas con anterioridad.

Estas normas de uso contienen informacion util e importante para el buen funcionamiento y mantenimiento
de su instalacion.

Al mismo tiempo, incluyen indicaciones importantes para evitar posibles accidentes y dafios graves antes
de su puesta en marcha y durante su funcionamiento y para conseguir que su instalacion funcione de manera
segura y sin averias. Lea aténtamente las normas de uso antes de poner en funcionamiento la instalacién,
familiaricese con el funcionamiento y el manejo de la instalacion y siga escrupulosamente las indicaciones
que se le hacen. A este respecto, queremos destacar la importancia de estar correctamente formado en el
manejo de la instalacion. Es indispensable que estas normas de uso se conserven en un lugar determinado
cerca de la instalacién.

Al igual que otras instalaciones, esta instalacion necesita un mantenimiento regular. Esta parte esta destinada
a su personal técnico y de servicio y a los empleados responsables.

Si desea formular alguna pregunta o recibir informacién adicional sobre algtin punto especifico relacionado
con su instalacién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

J

\
GENERAL INTRODUCTION TO THE OPERATING INSTRUCTIONS FOR LENNOX INSTALLATIONS

Any technical information contained in these operating instructions, as well as any drawings and technical
specifications made available by us remain our property and shall not to be used (other than for the operation
of this appliance), copied, multiplied, handed over or communicated to third parties without our prior written
consent.

The data published in these operating instructions have been based on the most recent information.
They are provided subject to alterations.

We reserve the right to change the design and/or construction of our products at any time without being obliged
to adapt earlier supplies accordingly.

These operating instructions contain useful and important information allowing your installation to be properly
operated and maintained.

They also contain important instructions for preventing possible accidents and serious damage prior to
commissioning and during operation of your appliance, thus ensuring as safe and trouble free an operation
of your appliance as possible. Carefuly read the instructions prior to putting the appliance into operation,
familiarise yourself with the function and operation of your appliance and strictly adhere to the instructions
given. In this respect we would emphasise the importance of training in the correct handling of the appliance.
It is essential that these operating instructions are kept in a fixed place in the vicinity of the appliance.

This appliance requires periodic maintenance. It is intented for your technical and servicing personnel and
for those who are responsible.

Should you have any further questions or wish to receive additional explanation regarding specific matters
concerning your appliance, please do not hesitate to contact us.
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- ™
ALGEMENE INLEIDING VOOR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN LENNOX INSTALLATIES

Alle in deze gebruiksaanwijzing vervatte technische en fechnologische informatie alsmede eventueel door ons
ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven ons eigendom en mogen zonder
onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt (anders dan ten behoeve van de bediening
van deze installatie), gekopieerd, vermenigvuldigd, doorge-geven aan of ter kennis gebracht worden van
derden.

De in deze gebruiksaanwijzing gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij
worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor op ongeacht welk moment de constructie en/of uitvoering van onze produkten
te wijzigen zonder verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat nuttige en belangrijke informatie voor het goed functioneren en onderhouden
van uw installatie. Tevens bevat hij belangrijke aan-wijzingen om v6ér het in bedrijf stellen en tijdens het in
bedrijf zijn van de installatie mogelijke ongevallen en ernstige beschadigingen te voorkomen en een zo veilig
en storingsvrij mogelijk functioneren van uw installatie tot stand te brengen. Lees voér het in werking stellen
van de installatie de gebruiksaan-wijzing goed door, maak u met de werking en bediening van uw installatie
vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen stipt op. In dit verband wijzen wij met nadruk op het belang van
training in de juiste omgang met de installatie. Het is van belang dat deze gebruiksaanwijzing op een vaste
plaats in de nabijheid van de installatie wordt bewaard.

Evenals andere installaties heeft ook deze installatie periodiek onderhoud nodig. Dit onderhoud, kan worden
uitgevoerd door technisch en service personeel.

Indien u nog vragen heetft of verdere uitieg wenst aan-gaande specifieke onderwerpen die op uw instailatie
betrekking hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons.

ALLGEMEINE INFORMATION UBER BETRIEBSANLEITUNGEN VON LENNOX-ANLAGEN

Alle in dieser Betriebsanleitung zusammengetragenen technischen und technologischen Daten, sowie eventuell
von uns zur Verfiigung gestellte Zeichnungen und technische Beschreibungen bleiben unser Eigentum und

L } durfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet (anders als fir die Bedienung dieser
Anlage), kopiert, vervielfaltigt, an Dritte weitergegeben oder zur Kenntnis von Dritten gebracht werden.

Die in dieser Betriebsanleitung veréffentlichen Daten beruhen auf den jiingsten Informationen. Sie werden
unter Vorbehalt spaterer Anderungen mitgeteilt.

Wir behalten uns das Recht vor, zu irgendeinem Zeitpunkt die Konstruktion und/oder die Ausfihrung unserer
Produkte abzuéndern, ohne irgendeine Verpflichtung, bereits gelieferte Produkte, dementsprechend umzubauen.

Diese Betriebsanleitung enthalt nitzliche und wichtige Informationen fiir eine ordnungsgemésse Wirkung und
Wartung lhrer Anlage. Ausserdem enthélt sie wichtige Hinweise, um vor der Inbetriebnahme und wahrend
des Betriebes der Anlage, mégliche Unfalle und ernsthafte Beschadigungen zu vermeiden und eine moglichst
sichere und stérungsfreie Funktion Ihrer Anlage zu erzielen. Lesen Sie vor der In betriebnahme der Anlage
die Betriebsanleitung aufmerksam durch, machen Sie sich mit der Arbeitsweise und Bedienung lhrer Anlage
vertraut und befolgen Sie die erteilten Hinweise gewissenhaft. In diesem Zusammenhang weisen wir
nachdriicklich darauf hin, dass Kalteanlagen nur von geschultem Fachpersonal installiert werden sollen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem Platz in der Ndhe der Anlage auf.

Genau wie andere Anlagen, bedarf auch dieses Gerét einer periodischer Wartung. Diese Wartung muss
durch fachliches Kundendienst Personal erfolgen.

Wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Erklarungen Uber spezifische Themen beziiglich Ihrer Anlage
P wiinschen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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INTRODUCTION GENERALE AUX INSTRUCTIONS D UTISATION DES INSTALLATIONS LENNOX

Toute l'information technologique et technique conténue dans ces instructions d'utilisation, ainsi que les plans
et les descriptions techniques que nous avons mis a votre disposition, continuent a étre de notre propriété

et ne pourront étre utilisés (si ce n'est dans le but de faciliter le maniement de cette installation), photocopiés,
reproduits, cédés ou étre portés a la connaissance de tiers sans autorisation préalable par écrit de notre part.

Les renseignements apparaissant dans ces instructions d'utilisation se basent sur I'information la plus récente.
lls sont divulgués sans préjudice de modifications ultérieures.

Nous nous réservons le droit de modifier & tout moment le projet et I'exécution de nos produits, sans aucune
obligation d'adapter les livraisons faites auparavant.

Ces normes d'utilisation contiennent une information utile et importante pour le bon fonctionnement et la
maintenance de votre installation.

En méme temps, elles comprennent des indications importantes pour éviter des accidents possibles et des
dommages graves avant la mise en marche et pendant le fonctionnement, et pour faire fonctionner votre
installation de fagon siire et sans pannes. Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de mettre en
marche finstallation, familiarisez-vous avec le fonctionnement et le maniement de linstallation. Il est indispensable
de garder ces instructions d'utilisation dans un endroit déterminé, prés de linstallation.

De méme que d'autres installations, celle-ci nécessite un entretien régulier.Cet entretien peut étre effectué
par du personnel technique de maintenance.

N'hésitez pas a nous demander une information complémentaire sur un point spécifique en rapport avec votre
installation, n'hésitez pas a vous mettre en rapport avec nous.

INTRODUCAO GERAL AS NORMAS DE USO DAS INSTALAGCOES LENNOX

Toda a informagéo tecnolégica e técnica contida nestas normas de uso, assim como os planos e descrigbes
técnicas que presentemente colocamos a sua disposicéo sendo propriedade nossa néo poderéo utilizar-se
(a ndo ser com o objecto de facilitar 0 manejo desta instalagéo), fotocopiar-se, reproduzir-se, ceder ou ser
colocados em conhecimento de terceiros sem contar com nossa prévia autorizagéo por escrito.

Os dados publicados nestas normas de uso baseiam-se na informag&o mais recente. Se divulgam sem
prejuizo de modificagdes posteriores.

Reservamo-nos o direito de modificar em qualquer momento o projecto e a execugéo de nossos produtos
sem nenhuma obrigac@o de adaptar as entregas realizadas anteriormente.

Estas normas de uso contém informac3o til e importante para o bom funcionamento e manutencéo de sua
instalacéo.

Ao mesmo tempo, incluem indicagdes importantes para evitar possiveis acidentes e danos graves de sua
colocacéo em marcha e durante seu funcionamento e para conseguir que sua instalagéo funcione de maneira
segura e sem avarias. Leia atentamente as normas de uso antes de colocar em funcionamento a instalacgéo,
familiarize-se com o funcionamento e 0 manejo da instala¢ao e siga escrupolosamente as indicagGes que
se fazem. A este respeito, queremos destacar a importancia de estar correctamente formado no manejo da
instalacéo. E indispensavel que estas normas de uso se conservem num lugar determinado cerca da
instalacéo.

Igual a outras instalagbes, esta instalagao necessita uma manutencéo regular. Esta parte esta destinada a
seu pessoal técnico e de servigo e aos empregados responsdveis.

Se deseja formular alguma pergunta du receber informagao adicional sobre algum ponto especifico relacionado
com sua instalacdo, agradecemos que se cologue em contacto connosco.
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Sujeto a cambios sin previo aviso.
Subject to change without notice.
Wijzigingen voorbehouden.

Anderungen vorbehalten. .

Sous réserve de toutes modifications éventuelles.

Equipamentos estio sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.

Lennox Refac, S.A.

acrepitanc por ENAC

02 - 2.000

COD.: MIL1--200

SOCIEDAD DEL GRUPO LENNOX.
MEMBER OF LENNOX GROUP.

REFAC B.V. MAAKT DEEL UIT VAN HET LENNOX CONCERN.

REFAC IST MITGLIED DER LENNOX GRUPPE.
MEMBRE DU GROUPE LENNOX.
SOCIEDADE DO GRUPO LENNOX.




